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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D1

1. Datos de la bomba

Introducción
Las bombas TP están diseñadas para aplicaciones 
como 

� sistemas de calefacción de distritos

� sistemas de calefacción

� sistemas de aire acondicionado

� sistemas de refrigeración de distritos

� suministro de agua

� procesos industriales

� refrigeración industrial.

Las bombas están disponibles con motores convencio-
nales (TP y TPD) o motores controlados electrónica-
mente (TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3 y TPE3 D).

Las bombas son todas monocelulares, centrífugas en 
línea con cierre mecánico. Se trata de bombas de aco-
plamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son 
unidades independientes.

TP, bombas conectadas directamente a 
red
La gama TP, atendiendo a su construcción, está divi-
dida en los siguientes cuatro grupos: TP Series 100, 
200, 300 y 400.

TP Serie 100 con conexión rosca o brida

Rp 1 (DN 25) a Rp 1 1/4 (DN 32) y potencias de motor 
de 0,12 a 0,25 kW.

Para obtener más información, véase la página 26.

TP Serie 200 con conexión brida

DN 32 a DN 100 y potencias de motor de 0,12 a 2,2 
kW.

Para obtener más información, véase la página 26.

TP Serie 300 con conexión brida

DN 32 a DN 100 y potencias de motor de 0,25 a 132 
kW.

Para obtener más información, véase la página 28.

TP Serie 400 con conexión brida

Ofrecemos dos versiones de TP Serie 400:

� versión 10 bar con brida DN 250 y potencia de 
motor desde 45 a 75 kW.

� versión 25 bar con DN 100 a DN 400 y potencias de 
motor de 5,5 a 630 kW.

Para obtener más información, véase la página 30.

Bombas con control de velocidad TPE, 
TPE2 y TPE3
Basadas en la construcción y la elección de materiales 
de las bombas TP, le ofrecemos las siguientes bombas 
con control de velocidad TPE:

� Bombas TPE3
con sensor de presión diferencial y de temperatura 
integrados

� Bombas TPE2
sin sensor de presión diferencial y de temperatura 
integrados

� Bombas TPE Serie 1000 
sin sensor de presión diferencial montado de 
fábrica

� Bombas TPE Serie 2000
con sensor de presión diferencial montado de 
fábrica.

©Todas las bombas TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D y 
bombas TPE y TPED con motores de 2 polos por 
debajo de 3 kW y motores de 4 polos por debajo de 
1,5 kW están montadas con motores con imán perma-
nente que tienen una eficiencia que supera las exigen-
cias IE4, incluido el consumo energético del converti-
dor de frecuencia integrado (comparado con los 
niveles IE de IEC 60034-30-1 Ed. 1).

Bombas TPE3

Fig. 1 Ejemplo de pantalla de estado para bombas TPE3

Las bombas TPE3 tienen un sensor de presión dife-
rencial y de temperatura integrado.

Las bombas TPE3 vienen configuradas de fábrica con 
el control AUTOADAPT.

Los motores con imán permanente de las bombas 
TPE3 incorporan un convertidor de frecuencia para el 
ajuste continuo de la presión al caudal. 
Los componented hidráulicos han sido especialmente 
diseñados para una eficiencia óptima.

La gama TPE3 es la solución configurada de fábrica 
para una instalación rápida y segura. Las bombas 
TPE3 tienen una pantalla a color para una configura-
ción de la bomba sencilla e intuitiva y con acceso total 
a todas las funciones. La TPE3 incorpora funciones 
avanzadas como AUTOADAPT, FLOWADAPT, reducción 
nocturna automática, FLOWLIMIT, medidor de energía 
calorífica, cálculo de caudal, presión proporcional, pre-
sión constante, control de temperatura diferencial 
constante y control de temperatura constante.

Para obtener más información, véase la página 38.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 1

Bombas TPE2

Los motores con imán permanente de las bombas 
TPE2 tienen un convertidor de frecuencia integrado y 
los componentes hidráulicos han sido especialmente 
diseñados para una óptima 

eficiencia.

Mediante una señal externa (desde un sensor o un 
controlador), 

las bombas TPE2 permiten cualquier configuración y 
método de control

necesario, por ejemplo: presión, temperatura, caudal o 
nivel constante. Para obtener más información, véase 
la página 42.

Bombas TPE Serie 2000

Las bombas TPE Serie 2000 disponen de un sensor 
de presión diferencial montado de fábrica.

Las bombas vienen configuradas de fábrica con el 
control de presión proporcional.

Los motores de las bombas TPE Serie 2000 incorpo-
ran un convertidor de frecuencia para el ajuste conti-
nuo de la presión al caudal.

La gama TPE Serie 2000 es la solución configurada de 
fábrica para una instalación rápida y segura. Las bom-
bas montadas con motores de 2 polos por debajo de 3 
kW y de 4 polos por debajo de 1,5 kW tienen una pan-
talla a color para una configuración de la bomba senci-
lla e intuitiva y con acceso total a todas las funciones.

Fig. 2 Ejemplo de pantalla principal en una TPE Serie 
2000 con panel de control avanzado

Para obtener más información, véase la página 32.

Bombas TPE Serie 1000

Los motores de las bombas TPE Serie 1000 tienen un 
convertidor de frecuencia integrado.

Mediante una señal externa (desde un sensor o un 
controlador), las bombas TPE Serie 1000 permiten 
cualquier configuración o método de control necesario, 
por ejemplo: presión, temperatura o caudal constante.

Para obtener más información, véase la página 35.

¿Por qué elegir una bomba TPE?

Una bomba TPE con control electrónico de velocidad 
ofrece los siguientes beneficios:

� ahorro de energía

� mayor confort

� control y monitorización del rendimiento de la 
bomba

� comunicación con la bomba.

Bombas TP con certificación ATEX

Previa solicitud, Grundfos ofrece bombas TP y TPD 
con homologación ATEX.

Véase la sección Datos clave de aplicación, página 
240.

Motores de alta eficiencia, IE3.

Las bombas TP están equipadas con motores de alto 
rendimiento.

Las bombas TP vienen equipadas con motores que 
cumplen con los requisitos de la legislación EuP, grado 
IE3.

Para obtener más información, consulte la sección 
Motores, páginas 92 a 96.

Bombas con optimización de energía

Las bombas TP cuentan con optimización energética y 
cumplen la DIrectiva EuP (normativa europea de la 
Comisión n.º 547/2012), en la que la mayoría de las 
bombas se clasifican/gradúan mediante un índice de 
eficiencia energética (MEI). Véase también la página 
210.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D1

Identificación
Clave de tipo para TP, TPD, TPE y TPED

Clave de tipo para TPE2 y TPE3

Códigos para el cierre del eje

Código Ejemplo TP E D 65 -120 /2 -S -A -F -A -BUBE

Gama de bomba

Bomba con control de velocidad electrónico (Serie 1000, 2000)

Bomba doble

Diámetro nominal de los puertos de aspiración y descarga (DN)

Altura máxima [dm]

Número de polos

S TPE Serie 2000 (con sensor de presión diferencial integrado de fábrica)

A
B
E

I
X

Código para el modelo de bomba (pueden combinarse los códigos):
Versión básica
Motor sobredimensionado
Con la homologación ATEX, el certificado o el informe de la prueba, el segundo caracter del código para la 
versión de la bomba es una E
Brida PN 6
Versión especial

F
O

Código para conexión de tuberías:
Brida DIN
Junta

A
I
Z
B

Código para materiales:
Versión especial
Carcasa de bomba y soporte de motor en acero inoxidable 1,4308
Carcasa de bomba y soporte de motor en bronce
Impulsor en bronce

Código para el cierre (incl. otras partes de la bomba de plástico y goma, a excepción del anillo de collar)

Código Ejemplo TPE3 D 65 -120 -S -A -F -A -BUBE

TPE2
TPE3

Gama de bombas, bomba con control electrónico de velocidad
Sin sensor integrado
Sensor de presión diferencial y temperatura incorporado.

Bomba doble

Diámetro nominal de los puertos de aspiración y descarga (DN)

Altura máxima [dm]

S
N

Sensor de presión diferencial y temperatura incorporado.
Sin sensor integrado

A
I
X

Código para la versión de la bomba:
Versión básica
Brida PN 6
Versión especial

F
Código para conexión de tuberías:
Brida DIN

A
I

Código para materiales:
Versión especial
Carcasa de bomba y soporte de motor en acero inoxidable 1,4308

Código para el cierre (incl. otras partes de la bomba de plástico y goma, a excepción del anillo de collar)

Código Ejemplo B U B E

A
B
D
G
R

Denominación de modelo de Grundfos
Cierre de la junta tórica con pista fija
Cierre de goma
Cierre de junta tórica, equilibrado
Cierre de fuelle con caras de cierre reducidas
Cierre de junta tórica con caras de cierre reducidas

A
B
Q
U

Material de las caras de rotación
Carbono, impregnado con antimonio
Carbono, impregnado de resina
Carburo de silicio
Carburo de tungsteno

B
Q
U

Material del asiento estacionario
Carbono, impregnado de resina
Carburo de silicio
Carburo de tungsteno

E
P
V

Material de cierre secundario
EPDM
Goma NBR
FKM
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 2

2. Gama de rendimiento

Curvas características, TPE2, TPE3, PN 6, 10, 16
Véase la página 118 para curvas de rendimiento.

Curvas características, TPE2 D, TPE3 D, funcionamiento de bombas dobles, 
PN 6, 10, 16
Véase la página 118 para curvas de rendimiento.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D2

Curvas características, 2 polos, PN 6, 10, 16
Véase la página 130 para curvas de rendimiento.

Nota: Todas las curvas QH se aplican a bombas sencillas. Para obtener más información acerca de las condiciones de la curva, véase la página 117.
El área sombreada muestra el rango de trabajo de las bombas TPE.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 2

Curvas características, 4 polos, PN 6, 10, 16
Véase la página 152 para curvas de rendimiento.

Nota: Todas las curvas QH se aplican a bombas sencillas. Para obtener más información acerca de las condiciones de la curva, véase la página 117.
El área sombreada muestra el rango de trabajo de las bombas TPE.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D2

Curvas características, 6 polos, PN 16
Véase la página 184 para curvas de rendimiento.

Nota: Todas las curvas QH se aplican a bombas sencillas. Para obtener más información acerca de las condiciones de la curva, véase la página 117.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 2

Curvas características, 2 polos, PN 25
Véase la página 188 para curvas de rendimiento.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D2

Curvas características, 4 polos, PN 25
Véase la página 190 para curvas de rendimiento.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 3

3. Gama de producto

Gama de producto, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

1) Las versiones en acero inoxidable sólo están disponibles en bombas sencillas.

Bomba

Diseño Cierre mecánico
Etapa de 
presión

Materiales
Motor con control de 
velocidad electrónico

T
P

E
2

, 
T

P
E

2
 D

T
P

E
3

, 
T

P
E

3
 D

B
U

B
E

A
U

U
E

R
U

U
E

B
A

Q
E

B
Q

Q
E

G
Q

Q
E

D
B

U
E

P
N

 6
/1

0

P
N

 6

P
N

 1
0

P
N

 1
6

Cuerpo 
de la 

bomba
Impulsor Tensión [V]

F
u

n
d

ic
ió

n
E

N
-G

J
L

-2
5

0

A
c

e
ro

 i
n

o
x

id
a

b
le

1
)

C
o

m
p

o
s

it
e

P
E

S
-G

F
3

0

1
 x

 2
0

0
-2

4
0

 V
,

3
 x

 3
8

0
-5

0
0

 V
,

P2
[kW]

P2
[kW]

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 32-80 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 32-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 32-150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 32-180 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 32-200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 40-80 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 40-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 40-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 40-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 40-200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 40-240 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-80 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-180 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 50-240 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 65-60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 65-80 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 65-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 65-150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 65-180 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 65-200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 80-40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 80-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 80-150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 80-180 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D 100-40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TPE2, TPE2 D, TPE3 TPE3 D100-120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-180 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D3

Gama de producto, 2 polos, PN 6, 10, 16

Bomba

T
P

E
 S

e
ri

e
 1

0
0

0

T
P

E
 S

e
ri

e
 2

0
0

0

Diseño Cierre mecánico
Etapa de 
presión

Materiales
Motor 

alimentado por 
la red

Motor con 
control de 
velocidad 

electrónico

T
P

 S
e

ri
e

 1
0

0

T
P

 S
e

ri
e

 2
0

0

T
P

 S
e

ri
e

 3
0

0

T
P

 S
e

ri
e

 4
0

0

B
U

B
E

A
U

U
E

R
U

U
E

B
A

Q
E

B
Q

Q
E

G
Q

Q
E

P
N

 6

P
N

 1
0

P
N

 1
6

Cuerpo de la bomba Impulsor Tensión [V] Tensión [V]

F
u

n
d

ic
ió

n
E

N
-G

J
L

-1
5

0

F
u

n
d

ic
ió

n
E

N
-G

J
L

-2
0

0

F
u

n
d

ic
ió

n
E

N
-G

J
L

-2
5

0

B
ro

n
c

e
1

)

A
c

e
ro

 i
n

o
x

id
a

b
le

A
c

e
ro

 i
n

o
x

id
a

b
le

F
u

n
d

ic
ió

n

C
o

m
p

o
s

it
e

B
ro

n
c

e 1
 x

 2
2

0
-2

3
0

 ∆
V

/
2

4
0

 Y
V

3
 x

 2
2

0
-2

4
0

 ∆
V

/
3

8
0

-4
1

5
 Y

V

3
 x

 3
8

0
-4

1
5

 ∆
V

/
6

6
0

-6
9

0
 Y

V
2

)

1
 x

 2
0

0
-2

4
0

 V
,

3
 x

 3
8

0
-4

8
0

 V

3
 x

 3
8

0
-5

0
0

 V
,

P2 
[kW]

P2
[kW]

P2
[kW]

P2
[kW]

P2
[kW]

P2
[kW]

TP 25-50/2 R ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,12 0,12 0,12

TP 25-80/2 R ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,18 0,18 0,18

TP 25-90/2 R ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37 0,37

TP 32-50/2 R ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,12 0,12 0,12

TP 32-80/2 R ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25 0,25

TP 32-90/2 R ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37 0,37

TP, TPD 32-60/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 32-120/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP, TPD 32-150/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP, TPD 32-180/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 32-230/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 32-200/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 32-250/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5 1,5

TP, TPD 32-320/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2 2,2

TP, TPD 32-380/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 32-460/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 32-580/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP 40-50/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,12 0,12 0,12

TP, TPD 40-60/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP 40-80/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25 0,25

TP 40-90/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37 0,37

TP, TPD 40-120/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP 40-180/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 40-190/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 40-230/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 40-270/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 40-240/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 40-300/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 40-360/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 40-430/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 40-530/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 40-630/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 50-60/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP, TPD 50-120/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 50-180/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 50-160/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 50-190/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 50-240/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 50-290/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 50-360/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 50-430/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 50-420/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 50-540/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 50-630/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 50-710/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 50-830/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 50-900/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0 22,0

TP, TPD 65-60/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 65-120/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 65-180/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 65-170/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 65-210/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 65-250/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 65-340/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 65-410/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 65-460/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 65-550/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 3

● Estándar.
1) Las versiones en bronce sólo están disponibles en bombas sencillas.
2) Los motores de 2 polos por encima de 5,5 kW pueden funcionar a 3 x 660-690 YV. Las versiones de motor inferiores no pueden.

TP, TPD 65-660/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 65-720/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0 22,0

TP, TPD 65-930/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 30,0 30,0

TP, TPD 80-120/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 80-140/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 80-180/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 80-210/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 80-240/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 80-250/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 80-330/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 80-400/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 80-520/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 80-570/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0 22,0

TP, TPD 80-700/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 30,0 30,0

TP, TPD 100-120/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2 2,2

TP, TPD 100-160/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 100-200/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 100-240/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 100-250/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 100-310/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 100-360/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 100-390/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0 22,0

TP, TPD 100-480/2 ● ● ● ● ● ● ● ● 30,0 30,0
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D3

Gama de producto, 4 polos, PN 6, 10, 16
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TP, TPD 32-30/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,12 0,12

TP, TPD 32-40/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 32-60/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 32-80/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 32-100/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP, TPD 32-120/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 40-30/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,12 0,12

TP 40-60/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 40-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 40-100/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 40-110/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 40-140/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 50-30/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 50-60/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP, TPD 50-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 50-80/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 50-120/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 50-140/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 50-190/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 50-230/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0

TP, TPD 65-30/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,25 0,25

TP, TPD 65-60/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 65-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 65-110/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 65-130/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 65-150/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 65-170/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0

TP, TPD 65-240/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 80-30/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,37 0,37

TP, TPD 80-60/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75

TP, TPD 80-70/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1

TP, TPD 80-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5

TP, TPD 80-110/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 80-150/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 80-170/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 80-240/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 80-270/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 80-340/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 100-30/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,55 0,55

TP, TPD 100-60/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,1 1,1 1,1

TP, TPD 100-70/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 1,5 1,5

TP, TPD 100-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2 2,2

TP, TPD 100-110/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP, TPD 100-130/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 100-170/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP, TPD 100-200/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 100-250/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 100-330/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 100-370/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 100-410/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0

TP 125-70/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2 2,2

TP 125-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0 3,0

TP 125-100/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TPD 125-110/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP, TPD 125-130/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 3

● Estándar.
1) Las versiones en bronce sólo están disponibles en bombas sencillas.
2) Los motores de 4 polos por encima de 4 kW pueden funcionar a 3 x 660-690 YV. Las versiones de motor inferiores no pueden.

TP, TPD 125-160/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP, TPD 125-190/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 125-230/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 125-300/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 125-340/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0

TP, TPD 125-400/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 30,0 30,0

TP 150-100/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TPD 150-130/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP 150-140/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 7,5

TP 150-150/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 11,0

TPD 150-160/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP, TPD 150-200/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP, TPD 150-220/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP, TPD 150-250/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0

TP 150-260/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP 150-280/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0

TP 150-340/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 30,0 30,0

TP 150-390/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 37,0

TP 150-450/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 45,0 45,0

TP 150-520/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 55,0 55,0

TP 150-660/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 75,0 75,0

TP 200-50/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0 4,0

TP 200-70/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5 5,5

TP 200-90/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5 7,5

TP 200-130/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 11,0 11,0

TP 200-150/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP 200-160/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15,0 15,0 15,0

TP 200-190/4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18,5 18,5 18,5

TP 200-200/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 22,0 22,0

TP 200-240/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 30,0 30,0

TP 200-270/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 200-290/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 37,0

TP 200-320/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 200-330/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 37,0

TP 200-360/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 200-400/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 200-410/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 200-470/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 200-530/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 90,0

TP 200-590/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 110

TP 200-660/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 132

TP 250-280/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 250-310/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 250-390/4 ● ● ● ● ● ● ● ● 75,0
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D3

Gama de producto, 6 polos, PN 16

● Estándar.
1) Las versiones en bronce sólo están disponibles en bombas sencillas.

Gama de producto, 2 polos, PN 25

● Estándar.
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TP, TPD 125-60/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5

TP, TPD 125-70/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 125-80/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0

TP, TPD 125-100/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0

TP, TPD 125-130/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5

TP, TPD 125-160/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,5

TP, TPD 150-60/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 2,2 2,2

TP, TPD 150-70/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 3,0 3,0

TP, TPD 150-90/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 4,0

TP, TPD 150-110/6 ● ● ● ● ● ● ● ● 5,5 5,5
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TP 100-620/2 ● ● ● ● ● ● 37,0

TP 100-700/2 ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 100-820/2 ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 100-960/2 ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 100-1050/2 ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 100-1180/2 ● ● ● ● ● ● 90,0

TP 100-1400/2 ● ● ● ● ● ● 110,0

TP 100-1530/2 ● ● ● ● ● ● 132,0

TP 100-1680/2 ● ● ● ● ● ● 160,0
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 3

Gama de producto, 4 polos, PN 25

● Estándar.
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TP 100-190/4 ● ● ● ● ● ● 5,5

TP 100-220/4 ● ● ● ● ● ● 7,5

TP 100-260/4 ● ● ● ● ● ● 11,0

TP 100-270/4 ● ● ● ● ● ● 11,0

TP 100-320/4 ● ● ● ● ● ● 15,0

TP 100-380/4 ● ● ● ● ● ● 18,5

TP 100-420/4 ● ● ● ● ● ● 22,0

TP 125-150/4 ● ● ● ● ● ● 7,5

TP 125-200/4 ● ● ● ● ● ● 11,0

TP 125-240/4 ● ● ● ● ● ● 15,0

TP 125-280/4 ● ● ● ● ● ● 15,0

TP 125-310/4 ● ● ● ● ● ● 18,5

TP 125-370/4 ● ● ● ● ● ● 22,0

TP 125-430/4 ● ● ● ● ● ● 30,0

TP 150-240/4 ● ● ● ● ● ● 18,5

TP 150-270/4 ● ● ● ● ● ● 22,0

TP 150-320/4 ● ● ● ● ● ● 30,0

TP 150-350/4 ● ● ● ● ● ● 37,0

TP 150-430/4 ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 150-530/4 ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 150-650/4 ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 200-260/4 ● ● ● ● ● ● 30,0

TP 200-280/4 ● ● ● ● ● ● 37,0

TP 200-380/4 ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 200-420/4 ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 200-450/4 ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 200-510/4 ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 200-560/4 ● ● ● ● ● ● 90,0

TP 200-620/4 ● ● ● ● ● ● 110,0

TP 250-270/4 ● ● ● ● ● ● 45,0

TP 250-320/4 ● ● ● ● ● ● 55,0

TP 250-370/4 ● ● ● ● ● ● 75,0

TP 250-490/4 ● ● ● ● ● ● 90,0

TP 250-540/4 ● ● ● ● ● ● 110,0

TP 250-600/4 ● ● ● ● ● ● 132,0

TP 250-660/4 ● ● ● ● ● ● 160,0

TP 300-590/4 ● ● ● ● ● ● 200,0

TP 300-670/4 ● ● ● ● ● ● 250,0

TP 300-750/4 ● ● ● ● ● ● 315,0

TP 400-470/4 ● ● ● ● ● ● 315,0

TP 400-510/4 ● ● ● ● ● ● 355,0

TP 400-540/4 ● ● ● ● ● ● 400,0

TP 400-670/4 ● ● ● ● ● ● 500,0

TP 400-720/4 ● ● ● ● ● ● 560,0

TP 400-760/4 ● ● ● ● ● ● 630,0
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D4

4. Condiciones de funcionamiento

Presiones de ajuste y de prueba

Nivel de ruido
Monofásica: Máx. 70 dB(A).

Trifásica: Ver la siguiente tabla.

Los valores se aplican sólo a motores MG y Siemens.
Los valores tienen una tolerancia de 3 dB según EN ISO 4871; la tole-
rancia no está incluida en los valores de la tabla.

El ruido audible de las bombas TP proviene principal-
mente del ventilador del motor. La elección de las 
bombas TPE reducirá parcialmente el ruido ya que el 
motor, y en consecuencia el ventilador del motor, fun-
cionan a una menor velocidad. El posible ruido del 
caudal provocado por las válvulas de control también 
se reduce parcialmente en el caso de las bombas 
TPE, TPE2 y TPE3.

Temperatura ambiente

Presión
Presión del sistema Presión de prueba

[bar] [MPa] [bar] [MPa]

PN 6 6 0,6 10 1,0

PN 10 10 1,0 16 1,6

PN 16 16 1,6 24 2,4

PN 25 25 2,5 38 3,8

Motor
[kW]

Nivel máximo de ruido [dB(A)] - ISO 3743

Motores trifásicos

2 polos 4 polos 6 polos

0,12 - - -

0,18 - - -

0,25 56 41 -

0,37 56 45 -

0,55 57 42 -

0,75 53 59,5 -

1,1 53 49,5 -

1,5 58 50 47

2,2 60 51 52

3,0 59,5 53 63

4,0 63 54 63

5,5 62 50 63

7,5 60 51 66

11,0 60 53 -

15,0 60 54 -

18,5 60,5 60 -

22,0 65,5 60 -

30,0 70 62 -

37,0 71 66 -

45,0 67 66 -

55,0 72 67 -

75,0 74 70 -

90,0 73 70 -

110,0 76 70 -

132,0 76 70 -

160,0 76 70 -

200,0 - 70 -

250,0 - 73 -

315,0 - 73 -

355,0 - 75 -

400,0 - 75 -

500,0 - 75 -

560,0 - 78 -

630,0 - 78 -

Motores MG IE2 e IE3:
0,75 - motores 22 kW, 2 polos
0,75 - motores 15 kW, 4 polos

-20 - 60 °C

Motores Siemens IE2 e IE3:
motores 30-90 kW, 2 polos
18,5 - 90 kW motors, 4-pole

-20 - 55 °C

motores MGE:
0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-20 - 50 °C

motores MGE:
3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-20 - 40 °C

Otros tamaños de motores: -20 - 40 °C

Almacenamiento Por debajo de -30 °C
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 4

Altitud de instalación
Si la temperatura ambiente excede los valores máxi-
mos o el motor está ubicado a más de 1.000 metros 
sobre el nivel del mar, la salida del motor (P2) debe 
reducirse debido a la baja densidad y al consiguiente 
bajo efecto refrigerador del aire. En estos casos puede 
resultar necesario utilizar un motor sobredimensio-
nado con una mayor potencia nominal de salida.

Fig. 3 Relación existente entre la potencia de salida del 
motor (P2) y la temperatura y la altitud

Fig. 4 Disminución de la potencia de salida (P2) en 
relación con la altitud sobre el nivel del mar

Nota: Si el motor debe funcionar en temperaturas 
ambiente entre 50 y 60 °C, debe elegirse un motor 
sobredimensionado. Póngase en contacto con 
Grundfos.

Pos. Descripción

1
Motores Siemens IE2 e IE3:
motores 30-90 kW, 2 polos
18,5 - 90 kW motors, 4-pole

2
Motores MG IE2 e IE3:
0,75 - motores 22 kW, 2 polos
0,75 - motores 15 kW, 4 polos

3

motores MGE:
3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

Otros tamaños de motores
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D5

5. Líquidos bombeados

Líquidos bombeados
Líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos 
que no contengan partículas sólidas o fibras y que no 
puedan atacar mecánica o químicamente la bomba. 
Véase la sección Lista de líquidos bombeados en la 
página 23.

Ejemplos de líquidos

� Agua del sistema de calefacción centralizado (el 
agua debe cumplir con los requisitos de los están-
dares aceptados en calidad de agua en sistemas de 
calefacción)

� líquidos de refrigeración

� agua caliente doméstica

� líquidos industriales

� agua ligera.

Si se añade glicol o algún otro agente anticongelante 
al líquido bombeado, la bomba debe incorporar un cie-
rre mecánico tipo BQQE, RUUE, GQQE o DQQE; 
véase Cierre mecánico recomendado para mezcla de 

agua/glicol en la página 25.

Los líquidos bombeados con densidades o viscosida-
des cinemáticas por encima de la del agua pueden 
tener las siguientes consecuencias:

� una notable caída de la presión

� una caida en el rendimiento hidráulico

� un aumento en el consumo energético.

En estas situaciones, equipe la bomba con un motor 
sobredimensionado. En caso de dudas, contacte con 
Grundfos.

Si el agua contiene aceites minerales o productos quí-
micos, o la bomba está destinada al bombeo de líqui-
dos que no sean agua, deberán instalarse juntas tóri-
cas compatibles.

Temperatura del líquido
Temperatura del líquido: -25 a 150 °C.

Tenga en cuenta que los cierres mecánicos que traba-
jen cerca de su temperatura máxima deberán some-
terse a un mantenimiento regular como, por ejemplo, 
su sustitución.

1) Las bombas TP Serie 300 están diseñadas para temperaturas 
máximas de funcionamiento de 140 °C. Para un funcionamiento 
por encima de 120 °C, seleccione un cierre mecánico alternativo. 
Póngase en contacto con Grundfos.

2) De 120 a 150 °C, la presión máxima de funcionamiento ≤  23 bar.

Dependiendo del tipo de fundición que se use y de la 
aplicación de bombeo, las temperaturas máximas 
deben estar limitadas por las regulaciones y leyes 
locales.

Bomba
Cierre 

mecánico
Temperatura

TP Serie 100

BUBE 0-110 °C

BQQE -25 - 110 °C

GQQE -25 - 60 °C

TP Serie 200

BUBE 0-140 °C

BQQE -25 - 110 °C

AUUE 0-90 °C

RUUE -25 - 60 °C

TP Serie 300

BAQE 0-120 °C (140 °C)1)

BQQE -25 - 110 °C

GQQE -25 - 60 °C

TP Serie 400, versión 10 bar

BAQE 0-120 °C

BQQE -25 - 110 °C

GQQE -25 - 60 °C

TP Serie 400, versión 25 bar DBUE 0-150 °C2)

TPE2, TPE3

BUBE 0-120 °C

BQQE -25 - 110 °C

GQQE -25 - 60 °C
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Lista de líquidos bombeados
Las bombas Grundfos TP y TPD están diseñadas para 
sistemas de circulación con caudal constante; las 
bombas TPE2, TPE2D, TPE3, TPE3D, TPE y TPED 
para sistemas de caudal variable.

Gracias a su diseño, las bombas pueden utilizarse en 
un amplio rango de temperatura respecto a las bom-
bas de rotor húmedo.

A continuación, se mencionan algunos líquidos habi-
tuales.

Pueden utilizarse otras versiones de bomba pero las 
establecidas en la lista se consideran las mejores 
opciones.

La lista sólo es una guía general y no puede sustituir 
las pruebas reales de líquidos bombeados y de 
materiales de la bomba bajo condiciones de trabajo 
específicas. En caso de duda, le recomendamos que 
rellene el formulario de la página 240 y contacte con 
Grundfos.

Esta lista debe aplicarse con cierta precaución ya que 
determinados factores tales como la concentración del 
líquido bombeado, la temperatura del líquido o su pre-
sión pueden afectar la resistencia química de una ver-
sión específica de la bomba.

Leyenda

A
Puede contener aditivos o impurezas que causen problemas en 
el cierre.

B
La densidad y/o la viscosidad difieren de las del agua.
Hay que tener en cuenta este aspecto al calcular el rendimiento 
del motor y de la bomba.

C El líquido debe ser libre de oxígeno (anaerobio).

D Riesgo de cristalización/precipitación en el cierre mecánico.

E Insoluble en agua.

F
Las partes de goma del cierre mecánico deben reemplazarse 
por goma FKM.

G Se requiere cuerpo/impulsor de bronce.

H
Riesgo de formación de hielo en una bomba en espera.
(Riesgo sólo en las bombas TP, TPE Serie 200.)

Líquidos bombeados Notas
Información 

complementaria

Cierre mecánico

TPE2, TPE3 TP Serie 100 TP Serie 200 TP Serie 300
TP Serie 400

PN 10
TP Serie 400

PN 25

Agua

Aguas subterráneas

< 90 °C BQQE BQQE AUUE BQQE

BAQE DBUE
> 90 °C BUBE BUBE BUBE

BAQE1)

BBQE2)

Aguas de alimentación de calderas

< 120 °C BUBE3) BUBE3) BUBE BAQE BAQE DBUE

< 140 °C BUBE DAQF2) DBUE

< 150 °C DBUE

Agua de calefacción centrali-
zada de distrito

< 120 °C BUBE BUBE BUBE BAQE BAQE DBUE

Condensado
< 90 °C BQQE BQQE AUUE BQQE

BAQE DBUE
> 90 °C BUBE BUBE BUBE BAQE

Agua blanda C
< 90 °C BQQE BQQE AUUE BQQE

BAQE DBUE
> 90 °C BUBE BUBE BUBE BAQE

Agua salobre G
pH > 6,5, 40 °C,

1000 ppm Cl-
BUBE
BQQE

BUBE
BQQE

BUBE
AUUE

BQQE BQQE DBUE

Refrigerantes

Etilenglicol B, D, H

< 120 °C DQQE2)

< 110 °C BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE

< 90 °C DQQE2)

< 60 °C GQQE GQQE RUUE GQQE GQQE

Glicerina (glicerol) B, D, H

< 120 °C DQQE2)

< 110 °C BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE

< 90 °C DQQE2)

< 60 °C GQQE GQQE RUUE GQQE GQQE

Acetato potásico B, D, C, H

< 120 °C DQQE2)

< 110 °C BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE

< 90 °C DQQE2)

< 60 °C GQQE GQQE RUUE GQQE GQQE

Formato potásico B, D, C, H

< 120 °C DQQE2)

< 110 °C BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE

< 90 °C DQQE2)

< 60 °C GQQE GQQE RUUE GQQE GQQE

(Continúa)
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1) BAQE no debe usarse para agua potable. Para agua potable, Grundfos recomienda un cierre mecánico BBQE.
2) El cierre mecánico no es estándar pero está disponible bajo pedido.
3) Máximo 110 °C.
4) Se aplica solo para TPE2.

Propilenglicol B, D, H

< 120 °C DQQE2)

< 110 °C BQQE BQQE BQQE BQQE BQQE

< 90 °C DQQE2)

< 60 °C GQQE GQQE RUUE GQQE GQQE

Cloruro de sodio de agua 
salada

B, D, C, H < 5 °C, 30 % GQQE GQQE RUUE GQQE GQQE DQQE2)

Aceites sintéticos

Aceite de silicona B, E
BUBE
BQQE

BUBE
BQQE

BUBE
AUUE

BAQE
BQQE

BAQE DBUE

Aceites vegetales

Aceite de maíz B, F, E
BUBV2) + 4)

BQQV2) + 4)
BUBV2)

BQQV2)
BUBV2)

AUUV2)
BAQV2)

BQQV2) BAQV2) DBUV2)

Aceite de oliva B, F, E < 80 °C
BUBV2) + 4)

BQQV2) + 4)
BUBV2)

BQQV2)
BUBV2)

AUUV2)
BAQV2)

BQQV2) BAQV2) DBUV2)

Aceite de cacahuete B, F, E
BUBV2) + 4)

BQQV2) + 4)
BUBV2)

BQQV2)
BUBV2)

AUUV2)
BAQV2)

BQQV2) BAQV2) DBUV2)

Aceite de colza D, B, F, E
BUBV2) + 4)

BQQV2) + 4)
BUBV2)

BQQV2)
BUBV2)

AUUV2)
BAQV2)

BQQV2) BAQV2) DBUV2)

Aceite de soja B, F, E
BUBV2) + 4)

BQQV2) + 4)
BUBV2)

BQQV2)
BUBV2)

AUUV2)
BAQV2)

BQQV2) BAQV2) DBUV2)

Agentes limpiadores

Jabón (sales de ácidos 
grasos)

A, E, (F) < 80 °C
BQQE

(BQQV)2)
BQQE

(BQQV)2)
AUUE

(AUUV)2)
BQQE

(BQQV)2) GQQE DQQE2)

Agente alcalino 
desengrasante

A, E, (F) < 80 °C
BQQE

(BQQV)2)
BQQE

(BQQV)2)
AUUE

(AUUV)2)
BQQE

(BQQV)2) GQQE DQQE2)

Oxidantes

Peróxido de hidrógeno < 40 °C, < 2 %
BUBE
BQQE

BUBE
BQQE

BUBE
AUUE

BQQE BQQE DQQE2)

Sales

Bicarbonato amónico A < 20 °C, < 15 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Acetato de calcio A, B < 20 °C, < 30 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Bicarbonato de potasio A < 20 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Carbonato potásico A < 20 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Permanganato de potasio A < 20 °C, < 10 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Sulfato potásico A < 20 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Acetato de sodio A < 20 °C, < 100 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Bicarbonato de sodio A < 20 °C, < 2 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Carbonato de sodio A < 20 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Nitrato de sodio A < 0 °C, < 40 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Nitrito de sodio A < 20 °C, < 40 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Fosfato sódico (di) A < 100 °C, < 30 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Fosfato sódico (tri) A < 90 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Sulfato de sodio A < 20 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Sulfito de sodio A < 20 °C, < 1 % BQQE BQQE AUUE BQQE BQQE DQQE2)

Alcalinos

Hidróxido amónico < 100 °C, < 30 % BQQE BQQE AUUE BQQE GQQE DQQE2)

Hidróxido de calcio A < 100 °C, < 10 % BQQE BQQE AUUE BQQE GQQE DQQE2)

Hidróxido de potasio A < 20 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE GQQE DQQE2)

Hidróxido de sodio A < 40 °C, < 20 % BQQE BQQE AUUE BQQE GQQE DQQE2)

Líquidos bombeados Notas
Información 

complementaria

Cierre mecánico

TPE2, TPE3 TP Serie 100 TP Serie 200 TP Serie 300
TP Serie 400

PN 10
TP Serie 400

PN 25
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Cierre mecánico recomendado para mezcla de agua/glicol

Presión de descarga de 0-6 bar

Fig. 5 Gama de funcionamiento de cierres EPDM

Fig. 6 Gama de funcionamiento de cierres FKM

Presión de descarga de 6-16 bar

Fig. 7 Gama de funcionamiento de cierres EPDM

Fig. 8 Gama de funcionamiento de cierres FKM
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6. Bomba TP Serie 100 y 200

Fig. 9 TP Serie 100 y TP Serie 200

Datos técnicos

Construcción
Las bombas Grundfos TP Serie 100 y Serie 200 son 
bombas de una sóla etapa, con cierre mecánico y con 
puertos de aspiración y descarga en línea.

Las bombas incorporan un motor asíncrono refrige-
rado por ventilador. El motor y los ejes de la bomba 
están conectados mediante acoplamiento rígido.

Las bombas TP Serie 100 con conexión roscada están 
disponibles en bombas sencillas (TP).

Las bombas TP Serie 200 están disponibles en bom-
bas sencillas (TP) y en bombas dobles (TPD).

Las bombas TP Serie 200 tienen bridas PN 6 o PN 10.

Las bombas incorporan cierre mecánico no compen-
sado.

Las bombas tienen diseño top-pull-out. Por ejemplo, el 
cabezal (motor e impulsor) puede desmontarse para 
mantenimiento mientras la bomba permanece conec-
tada a la tubería.

Las bombas dobles están diseñadas con dos cabeza-
les en paralelo. Una válvula de retención de clapeta 
instalada en el puerto de descarga común permite el 
paso del líquido bombeado e impide el reflujo de 
líquido hacia el cabezal de la bomba cuando ésta no 
se encuentra en funcionamiento.

Dado que las fuerzas axiales y radiales son absorbi-
das por el cojinete del accionamiento del motor, la 
bomba no necesita cojinetes.

Las bombas TP Serie 100 y 200 están equipadas con 
motores de alta eficiencia.

Las bombas con cuerpo en bronce o acero inoxidable 
están disponibles para la circulación de agua caliente 
sanitaria.

Materiales

TP Serie 100

Fig. 10 Plano seccionado de las TP Serie 100 (conexión 
rosca)

Especificación de material, Serie 100

G
rB

2
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5
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Caudal: Hasta 90 m3/h
Altura: Hasta 27 m
Temperatura del líquido 
(TP Serie 100):

-25 a 110 °C

Temperatura del líquido 
(TP Serie 200):

-25 a 140 °C

Presión máx. funcionamiento: Hasta 16 bar
Sentido de giro: Sentido contrario a las 

agujas del reloj
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Pos. Componente Material EN/DIN

1
Cuerpo de la 
bomba

Hierro fundido, EN-GJL-150, 
EN-GJL-200,
Acero inoxidable

EN-JL 1020
EN-JL 1030
1.4308

2 Impulsor Composite PES/PP 30 % GF

3 Eje Acero inoxidable 1.4057

4 Acoplamiento Hierro fundido EN-GJL-400 0.7040

5
Cabezal de 
bomba

Hierro fundido EN-GJL-200, 
acero inoxidable

EN-JL 1030
1.4308

Cierres secun-
darios

EPDM

Caras giratorias 
del eje

Carburo de tungsteno
Carburo de silicio

Asiento estacio-
nario

Carbono (impregnado de 
resina), carburo de silicio
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TP, TPE Serie 200

Fig. 11 Plano seccionado de las TP Serie 200 (conexión 
brida)

Especificación de material, Serie 200

Cierre mecánico
Hay disponibles tres tipos de cierres mecánicos no 
balanceados como estándar:

� BUBE
El cierre mecánico BUBE es un cierre de goma con 
las caras de carburo de tungsteno/carbono y los 
cierres secundarios en EPDM.

� RUUE/GQQE
El cierre mecánico RUUE es un cierre tórico 
Grundfos con las caras en carburo de tungsteno/ 
tungsteno y cierres secundarios en EPDM.
El cierre mecánico GQQE es un cierre de goma 
Grundfos con las caras del cierre en carburo de 
silicio/carburo de silicio reducido y cierres 
secundarios en EPDM.

� AUUE/BQQE
El cierre mecánico AUUE es un cierre tórico 
Grundfos con accionamiento fijo en carburo de 
tungsteno/carburo de tungsteno y cierres 
secundarios en EPDM.
El cierre mecánico BQQE es un cierre de goma con 
las caras de carburo de silicio/carburo de silicio y 
los cierres secundarios en EPDM.

Encontrará información sobre una selección de los 
líquidos bombeados más comunes con los cierres 
mecánicos recomendados en la página 23.

Especificación sobre el cierre mecánico

Los cierres mecánicos especiales están disponibles 
para agua parcialmente disuelta con otros líquidos que 
contengan partículas abrasivas. Véase la página 23.

Conexiones
Bombas TP Serie 100 con conexión rosca que tiene 
las rocas de aspiración y descarga según ISO 228-1.

Las bombas TP Serie 200 hasta DN 65 están monta-
das con una combinación de bridas PN 6/PN 10. Las 
bombas DN 80 o DN 100 tienen tanto bridas PN 6 o 
PN 10. Todas las bridas pueden conectarse a bridas 
según la EN 1092-2 e ISO 7005-2.

Características y beneficios
Las bombas TP Serie 100 y Serie 200 tienen las 
siguientes características y beneficios:

Hidráulica optimizada para alto rendimiento.

� Menor consumo energético.

Motores de alta eficiencia.

� Las bombas TP están equipadas con motores de 
alto rendimiento. Los motores de alto rendimiento 
ofrecen un consumo energético reducido. Las 
bombas TP vienen equipadas con motores que 
cumplen con los requisitos de la legislación EuP, 
grado IE3. Para obtener más información, con-
sulte la secciónMotores, páginas 92 a 96.

Diseño top-pull-out.

� Fácil de desmontar en caso de mantenimiento.

Diseño en línea

� A diferencia de las bombas de aspiración axial, 
las bombas en línea permiten su montaje en tube-
ría recta reduciéndose, de este modo, los costes 
de instalación.

El cuerpo de la bomba y el cabezal están tratados 
por cataforesis para mejorar la resistencia a la 
corrosión

� El galvanizado incluye:
1. Limpieza alcalina.
2. Pretratamiento con recubrimiento de fosfato de 
zinc.
3. Cataforesis catódica (epoxia).
4. Curado de la película de pintura a 200-250 °C.
Para aplicaciomes de baja temperatura en 
entorno de humedad elevada, Grundfos ofrece 
bombas TP con un tratamiento extra de la superfi-
cie para evitar la corrosión. Estas bombas están 
disponibles bajo pedido.

Impulsor en acero inoxidable y anillo

� Funcionamiento libre con alto rendimiento.

T
M
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2
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Pos. Componente Material EN/DIN

1
Cuerpo de la 
bomba

Fundición EN-GJL-250, 
bronce CuSn10

EN-JL 1040
2.1093

2 Impulsor Acero inoxidable 1.4301

3 Eje Acero inoxidable 1.4305

4 Acoplamiento Hierro fundido EN-GJL-400 0.7040

5
Cabezal de 
bomba

Fundición EN-GJL-250, 
bronce

0.6025
2.1093

Cierres secunda-
rios

EPDM

Caras giratorias 
del eje

Carburo de tungsteno

Asiento estacio-
nario

Carbono (impregnado de 
resina), carburo de tungs-
teno

5 4

3

2

1

Cierre mecánico no 
balanceado

TP Serie 100 Versión KU según EN 12756

TP, TPD Serie 
200

Versión NU según EN 12756

Diámetro del eje 12 y 16 mm

Goma EPDM

Caras del cierre

Carburo de tungsteno/carbono

Carburo de tungsteno/carburo 
de tungsteno

Carburo de silicio/carburo de 
silicio
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7. Bombas TP Serie 300 

Fig. 12 TP Serie 300

Datos técnicos

Construcción
Las bombas Grundfos TP, TPD 300 son bombas de 
una sóla etapa con cierre mecánico y con los puertos 
de aspiración y descarga en línea.

Las bombas incorporan un motor asíncrono refrige-
rado por ventilador. El motor y el eje de la bomba 
están conectados mediante acoplamiento rígido.

La mayoría de las bombas de la gama TP Serie 300 
están disponibles en bombas sencillas (TP) y en bom-
bas dobles (TPD).

Las bombas TP Serie 300 tienen bridas PN 16.

Las bombas incorporan cierre mecánico no compen-
sado.

Las bombas tienen diseño top-pull-out. Por ejemplo, el 
cabezal (motor e impulsor) puede desmontarse para 
su mantenimiento mientras la bomba permanece 
conectada a la tubería.

El cuerpo de la bomba se suministra con anillos de 
desgaste reemplazables para asegurar alta eficiencia 
durante su vida útil.

Las bombas dobles están diseñadas con dos cabeza-
les en paralelo. Una válvula de retención de clapeta 
instalada en el puerto de descarga común permite el 
paso del líquido bombeado e impide el reflujo de 
líquido hacia el cabezal de la bomba cuando ésta no 
se encuentra en funcionamiento.

Dado que las fuerzas axiales y radiales son absorbi-
das por el cojinete del accionamiento del motor, la 
bomba no necesita cojinetes.

El impulsor está compensado hidráulicamente para 
minimizar las fuerzas axiales.

Las bombas TP, TPD Serie 300 están equipadas con 
motores de alta eficiencia.

Las bombas TP Serie 300 con impulsor en bronce son 
adecuadas para el bombeo de salmuera.

Materiales

Fig. 13 Plano seccionado de TP Serie 300

Materiales

G
r8

2
5

9

Caudal: Hasta 825 m3/h
Altura: Hasta 93 m
Temperatura del líquido: -25 a 140 °C
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Sentido de giro: En el sentido de las 

agujas del reloj
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Pos. Componente Material EN/DIN 

1
Cuerpo de la 
bomba

Hierro fundido 
EN-GJL-250

EN-JL 1040

2 Impulsor
Fundición EN-GJL-200, 
bronce CuSn5Zn5Pb

EN-JL 1030
2.1096.01

3
Mangueta del eje
Eje con mangueta 
de 2 componentes

Acero inoxidable
Acero inoxidable/acero

1.4301
1.4301/1.0301 

4
Cabezal de la 
bomba/soporte del 
motor

Hierro fundido 
EN-GJL-250

EN-JL 1040

Cierres secunda-
rios

EPDM

Caras giratorias del 
eje

Carbono metalizado
Carburo de silicio

Asiento estaciona-
rio

Carburo de silicio

5 Anillos de desgaste Bronce CuSn10 2.1093
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Cierre mecánico
Hay disponibles tres tipos de cierres mecánicos no 
balanceados como estándar:

� BAQE
El cierre mecánico BAQE es un cierre de goma con 
las caras de carbono/carburo de silicio y los cierres 
secundarios en EPDM.

� GQQE
El cierre mecánico GQQE es un cierre de goma 
Grundfos con las caras del cierre en carburo de sili-
cio/carburo de silicio reducido y cierres secundarios 
en EPDM.

� BQQE
El cierre mecánico BQQE es un cierre de goma con 
las caras de carburo de silicio/carburo de silicio y 
los cierres secundarios en EPDM.

Encontrará información sobre una selección de los 
líquidos bombeados más comunes con los cierres 
mecánicos recomendados en la página 23.

Especificación sobre el cierre mecánico

Los cierres mecánicos especiales están disponibles 
para agua parcialmente disuelta con otros líquidos que 
contengan partículas abrasivas. Véase la página 23.

Conexiones
Las bombas TP Serie 300 tienen bridas PN 16. 
Todas las dimensiones conforme a ISO 7005-2 o 
EN 1092-2.

Características y beneficios
Las bombas TP Serie 300 tienen las siguientes carac-
terísticas y beneficios:

Hidráulica optimizada para alto rendimiento.

� Menor consumo energético.

Motores de alta eficiencia.

� Las bombas TP están equipadas con motores de 
alto rendimiento. Los motores de alto rendimiento 
ofrecen un consumo energético reducido. Las 
bombas TP vienen equipadas con motores que 
cumplen con los requisitos de la legislación EuP, 
grado IE3. Para obtener más información, con-
sulte la sección Motores, páginas 92 a 96.

Diseño top-pull-out.

� Fácil de desmontar en caso de mantenimiento.

Diseño en línea

� A diferencia de las bombas de aspiración axial, 
las bombas en línea permiten su montaje en tube-
ría recta reduciéndose, de este modo, los costes 
de instalación.

Motor-eje de la bomba con brida de acoplamiento

� Funcionamiento estable y silencioso.

� Fácil de desmontar en caso de mantenimiento.

Impulsor balanceado hidráulica y mecánicamente

� El impulsor está balanceado hidráulica y mecáni-
camente para aumentar la vida últil de los cojine-
tes y del cierre mecánico.

El cuerpo de la bomba y el cabezal/soporte del 
motor están tratados por cataforesis para mejorar 
la resistencia a la corrosión

� El galvanizado incluye:
1. Limpieza alcalina.
2. Pretratamiento con recubrimiento de fosfato de 
zinc.
3. Cataforesis catódica (epoxia).
4. Curado de la película de pintura a 200-250 °C.
Para aplicaciomes de baja temperatura en 
entorno de humedad elevada, Grundfos ofrece 
bombas TP con un tratamiento extra de la superfi-
cie para evitar la corrosión. Estas bombas están 
disponibles bajo pedido.

Cierre mecánico no balan-
ceado

Versión NU según EN 12756

Diámetro del eje 28, 38, 48 y 55 mm

Goma EPDM

Caras del cierre
Carbono/carburo de silicio

Carburo de silicio/carburo de silicio
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8. Bombas TP Serie 400 

Fig. 14 TP Serie 400

Datos técnicos

Construcción
Las bombas Grundfos TP Serie 400 son bombas de 
una sóla etapa, con cierre mecánico y con los puertos 
de aspiración y descarga en línea.

Las bombas incorporan un motor asíncrono refrige-
rado por ventilador. El motor y el eje de la bomba 
están conectados mediante acoplamiento rígido.

Las bombas TP Serie 400 están disponibles en bom-
bas sencillas (TP).

Todas las bombas de la gama TP Serie 400 tienen bri-
das PN 10 o PN 25. Las bombas de mayor tamaño son 
DN 400, bridas de descarga PN 40 y presión máxima 
de trabajo de 25 bar.

Las bombas incorporan cierre mecánico no compen-
sado.

Las bombas tiene diseño top-pull-out. Por ejemplo, el 
cabezal (motor e impulsor) puede desmontarse para 
mantenimiento mientras la bomba permanece conec-
tada a la tubería.

El cuerpo de la bomba se suministra con anillos de 
desgaste reemplazables para asegurar alta eficiencia 
durante su vida útil.

Dado que las fuerzas axiales y radiales son absorbi-
das por el cojinete del accionamiento del motor, la 
bomba no necesita cojinetes.

Las bombas TP Serie 400 están equipadas con moto-
res de alto rendimiento.

Materiales

Fig. 15 Plano seccionado de TP Serie 400

Materiales

TP Serie 400, PN 10

TP Serie 400, PN 25
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Caudal: Versión PN 10: Hasta 950 m3/h
Versión PN 25: Hasta 4500 m3/h

Altura: Versión PN 10: Hasta 38 m
Versión PN 25: Hasta 170 m

Temperatura del 
líquido:

Versión PN 10: -25 a 120 °C
Versión PN 25: 0 a 150 °C*

* Desde 120 a 150 °C, máx. 23 bar

Presión máx. funcio-
namiento: Versión 10 bar: 10 bar

Versión 25 bar: 25 bar
Sentido de giro: En el sentido de las 
agujas del reloj
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Pos. Componente Material EN/DIN

1
Cuerpo de la 
bomba

Hierro fundido EN-GJL-250 EN-JL1040

2 Impulsor
Fundición dúctil EN-GJS-400 EN-JL1030

Bronce 2.1096.01

3 Eje de bomba Acero inoxidable 1.4436

4 Acoplamiento Hierro fundido EN-GJL-250 EN-JL1040

5 Soporte motor Hierro fundido EN-GJL-250 EN-JL1040

Cierres secunda-
rios

EPDM rubber

Caras giratorias 
del eje

Carbono metalizado
Carburo de silicio

Asiento estacio-
nario

Carburo de silicio

6
Anillos de des-
gaste

Bronce CuSn10 2.1093

Pos. Componente Material EN/DIN

1
Cuerpo de la 
bomba

Fundición dúctil
EN-GJS-400-18 (A-LT)

EN-JS1020

2
Impulsor Fundición dúctil EN-GJS-400 EN-JS1030

Bronce 2.1096.01

3 Eje de bomba Acero inoxidable 1.4436

4 Acoplamiento Hierro fundido EN-GJL-250 EN-JL1040

5 Soporte motor Hierro fundido EN-GJL-250 EN-JL1040

Cierres secunda-
rios

EPDM rubber

Caras giratorias 
del eje

Carbono impregnado de 
resina

Asiento estacio-
nario

Carburo de tungsteno
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Cierre mecánico
Para versiones de 10 bar, los tres modelos siguientes 
de cierres están disponibles como estándar:

� BAQE
El cierre mecánico BAQE es un cierre de goma con 
las caras de carbono/carburo de silicio y los cierres 
secundarios en EPDM.

� GQQE
El cierre mecánico GQQE es un cierre de goma 
Grundfos con las caras del cierre en carburo de sili-
cio/carburo de silicio reducido y cierres secundarios 
en EPDM.

� BQQE
El cierre mecánico BQQE es un cierre de goma con 
las caras de carburo de silicio/carburo de silicio y 
los cierres secundarios en EPDM.

Para versiones de 25 bar, los tres modelos siguientes 
de cierres están disponibles como estándar:

� DBUE
El cierre mecánico DBUE es un cierre tórico 
Grundfos con las caras en carbono/carburo de 
tugsteno y cierres secundarios en EPDM.

Encontrará información sobre una selección de los 
líquidos bombeados más comunes con los cierres 
mecánicos recomendados en la página 23.

Los cierres mecánicos especiales están disponibles 
para agua parcialmente disuelta con otros líquidos que 
contengan partículas abrasivas. Véase la página 23.

Conexiones
Las bombas TP Serie 400 son las únicas bombas TP 
con puertos de aspiración y descarga en diferentes 
diámetros. El puerto de aspiración es de una dimen-
sión más grande que el puerto de descarga con el 
objetivo de obtener una velocidad de aspiración baja. 
Esto reduce el riesgo de cavitación y el ruido.

Desde DN 100 hasta DN 300, las bombas TP Serie 
400 tienen bridas conforme a ISO 7005-2 o EN 
1092-2.

Características y beneficios
Las bombas TP Serie 400 tienen las siguientes carac-
terísticas y beneficios:

Hidráulica optimizada para alto rendimiento.

� Menor consumo energético.

Motores de alta eficiencia.

� Las bombas TP están equipadas con motores de 
alto rendimiento.
Los motores de alto rendimiento ofrecen un con-
sumo energético reducido. Las bombas TP vie-
nen equipadas con motores que cumplen con los 
requisitos de la legislación EuP, grado IE3. Para 
obtener más información, consulte la sección 
Motores, páginas 92 a 96.

Diseño top-pull-out.

� Fácil de desmontar en caso de mantenimiento.

Diseño en línea

� A diferencia de las bombas de aspiración axial, 
las bombas en línea permiten su montaje en tube-
ría recta reduciéndose, de este modo, los costes 
de instalación.

Motor-eje de la bomba con brida de acoplamiento

� Funcionamiento estable y silencioso.

� Fácil de desmontar en caso de mantenimiento.

Conexión brida

� Las bridas del cuerpo de la bomba tienen un pie 
integrado con el fin de estabilizar la bomba.

Tratamiento de la superficie

Las bombas TP Serie 400 tienen el siguiente trata-
miento de su superficie:

El galvanizado incluye:

1. Limpieza alcalina.

2. Pretratamiento con recubrimiento de fosfato de zinc.

3. Cataforesis catódica (epoxia).

4. Curado de la película de pintura a 200-250 °C.

Para aplicaciomes de baja temperatura en entorno de 
humedad elevada, Grundfos ofrece bombas TP con un 
tratamiento extra de la superficie para evitar la corro-
sión. Estás bombas están disponibles bajo pedido.

Bomba Cataforesis Pintura a spray

TP Serie 400 (desde DN 100 
hasta DN 300)

x x

TP Serie 400 (DN 400) 2x
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9. Bombas TPE Serie 2000

Fig. 16 TPE Serie 2000

Datos técnicos

Construcción
Las bombas TPE y TPED Serie 2000 están basadas 
en las bombas TP, TPD Serie 200 y 300.

La principal diferencia entre las bombas TP y TPE 
Serie 2000 es que el motor incorpora un sensor de 
presión diferencial montado de fábrica.

El motor MGE de las bombas TPE Serie 2000 integra 
un convertidor de frecuencia para ajuste continuo de la 
presión al caudal. Las bombas TPE y TPED con moto-
res de 2 polos por debajo de 3 kW y motores de 4 
polos por debajo de 1,5 kW están montadas con moto-
res con imán permanente que tienen una eficiencia 
que supera las exigencias IE4, incluido el consumo 
energético del convertidor de frecuencia integrado 
(comparado con los niveles IE de IEC 60034-30-1 Ed. 
1).

La gama TPE Serie 2000 es la solución configurada de 
fábrica para una instalación rápida y segura. Las bom-
bas TPE Serie 2000 montadas con motores de 2 polos 
por debajo de 3 kW y de 4 polos por debajo de 1,5 kW 
tienen una pantalla a color para una configuración de 
la bomba sencilla e intuitiva y con acceso total a todas 
las funciones.

Fig. 17 Ejemplo de pantalla principal en una TPE Serie 
2000 con panel de control avanzado

Para más información acerca de la construcción y 
materiales de las bombas TPE Serie 2000, véanse las 
páginas 26 a 29.

Aplicaciones
Las bombas TPE Serie 2000 tienen control automático 
de la velocidad para adaptación automática del rendi-
miento a las condiciones actuales.

De este modo, se mantiene el consumo de energía al 
mínimo.

Las bombas TPE Serie 2000 pueden trabajar en cual-
quier punto de trabajo dentro de un rango entre 25 % y 
100 %. En una parte del intervalo de trabajo, las bom-
bas pueden funcionar a velocidades de hasta 110 %.

Fig. 18 Rango de trabajo de las bombas TPE Serie 2000

El 100 % de la curva corresponde a la curva de la 
bomba con el motor a condiciones nominales.

Dependiendo de la aplicación, las bombas TPE Serie 
2000 ofrecen ahorro energético, aumento del confort o 
mejora en el funcionamiento.

Las bombas TPE Serie 2000 son adecuadas para apli-
caciones que necesitan control de la presión.

Presión proporcional

Las bombas TPE Serie 2000 vienen ajustadas de 
fábrica para un control de presión proporcional. Reco-
mendamos un control de presión proporcional en sis-
temas con pérdidas de presión relativamente altas, 
dado que es el modo de control más económico.
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Caudal: Hasta 340 m3/h
Altura: Hasta 90 m
Temperatura del líquido: -25 a 140 °C
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Motores (monofásicos): 0,12 a 1,5 kW
Motores (trifásicos): 0,12 a 22 kW
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Los siguientes gráficos muestran posibles modos de control de bombas TPE Serie 2000 en diferentes aplicaciones.

Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba

En sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distri-
bución y en sistemas de aire acondicionado y sistemas refrigerantes.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� tuberías de distribución muy largas;
� válvulas de balanceo fuertemente estranguladas;
� reguladores de presión diferencial;
� grandes pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación).

� Bombas del circuito primario en sistemas con grandes pérdidas de presión en el 
circuito primario.

� Sistemas de aire acondicionado con:
� intercambiadores de calor (fan coils);
� techos refrigerantes;
� superficies refrigerantes.

Presión proporcional

Todos

En sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distri-
bución y en sistemas de aire acondicionado y sistemas refrigerantes.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� tuberías de distribución muy largas;
� válvulas de balanceo fuertemente estranguladas;
� reguladores de presión diferencial;
� grandes pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación).

� Bombas del circuito primario en sistemas con grandes pérdidas de presión en el 
circuito primario.

� Sistemas de aire acondicionado con:
� intercambiadores de calor (fan coils);
� techos refrigerantes;
� superficies refrigerantes.

Presión diferencial constante
(con sensor de presión diferencial ubi-

cado en el sistema)

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

En sistemas con pérdidas de presión relativamente bajas en las tuberías de distri-
bución.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� dimensionados para circulación espontánea;
� pequeñas pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación);

� modificados para desarrollar una alta temperatura diferencial entre la tubería 
de alimentación y la tubería de retorno (como ocurre, por ejemplo, en el caso 
de la calefacción de distrito).

� Sistemas de suelo radiante con válvulas termostáticas.
� Sistemas de calefacción monotubo con válvulas termostáticas o válvulas de 

balanceo en la tubería.
� Bombas del circuito primario en sistemas con pequeñas pérdidas de presión en 

el circuito primario.

Presión diferencial constante

Todos

Si se instala un controlador externo, la bomba podrá cambiar de una curva cons-
tante a otra, dependiendo del valor de la señal externa.
La bomba también puede ajustarse para funcionar según la curva máxima o 
mínima:
� El modo de curva máx. se puede usar durante períodos en los que se requiera 

un caudal máximo.
Este modo de operación es apto, por ejemplo, para conceder prioridad al agua 
caliente.

� El modo de curva mínima puede utilizarse durante periodos en los que se 
requiere un caudal mínimo.

Curva constante

Todos

En sistemas con bombas que operen en paralelo.
La función multibomba permite el control de bombas sencillas conectadas en para-
lelo (dos a cuatro bombas) sin necesidad de utilizar controladores externos. Las 
bombas de un sistema multibomba se comunican entre sí mediante una conexión 
GENIair inalámbrica o una conexión GENI por cable.

Menú "Ayuda" "Configuración multi-
bomba"

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

H
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Hset
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H

Q

H
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Bombas TPE y TPED con curvas 
características ampliadas
Las bombas TPE y TPED estándar, 50 Hz, están pre-
paradas para trabajar en un rango por encima de la 
curva de 100 %. Véase la fig. 19.

Fig. 19 Bombas TPE y TPED con curvas características 
ampliadas

La gama extendida se proporciona gracias al software 
optimizado que utiliza el motor MGE de la forma más 
óptima. El resultado es que las bombas TPE y TPED 
son capaces de proporcionar más altura y caudal con 
el mismo tamaño de motor.

Las curvas mostradas en el catálogo técnico de las 
bombas TP sólo muestran la curva nominal Q-H al 100 
%.

El Centro de Productos de Grundfos muestra las cur-
vas características ampliadas de las bombas TPE y 
TPED. Véase página 242.

Modos de funcionamiento en bombas 
dobles
Los siguientes modos de funcionamiento están dispo-
nibles para bombas dobles:

Funcionamiento en alternancia

Ambas bombas funcionan en alternancia durante 24 
horas. En caso de fallo de la bomba principal, la otra 
bomba arrancará.

Funcionamiento en reserva

Una bomba está en funcionamiento constante. Cada 
24 horas la bomba secundaria arrancará y funcionará 
durante un corto periodo de tiempo para evitar que se 
bloquee. En caso de fallo de la bomba principal, la 
bomba de reserva arrancará.

En caso de fallo en el sensor, la bomba en funciona-
miento cambiará a funcionamiento máximo.

Opciones de control
La comunicación con bombas TPE y TPED Serie 2000 
es posible a través de un sistema de gestión centrali-
zada de edificios, control remoto (Grundfos GO 
Remote) o un panel de control.

El propósito del control de las bombas TPE, TPED 
Serie 2000 es monitorizar la presión, la temperatura, el 
caudal y el nivel de líquido en el sistema.

Para obtener más información sobre las opciones de 
control de las bombas TPE, consulte la página 87.
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10. Bombas TPE Serie 1000 

Fig. 20 TPE y TPED Serie 1000

Datos técnicos

Construcción
Las bombas TPE y TPED Serie 1000 están basadas 
en las bombas TP, TPD Serie 100, 200 y 300.

La principal difrencia entre las bombas de la gama TP 
y las TPE Serie 1000 es el motor. El motor MGE de las 
bombas TPE Serie 1000 integra un convertidor de fre-
cuencia para ajuste continuo de la presión al caudal. 
Las bombas TPE y TPED con motores de 2 polos por 
debajo de 3 kW y motores de 4 polos por debajo de 
1,5 kW están montadas con motores con imán perma-
nente que tienen una eficiencia que supera las exigen-
cias IE4, incluido el consumo energético del converti-
dor de frecuencia integrado (comparado con los 
niveles IE de IEC 60034-30-1 Ed. 1).

Las bombas TPE Serie 1000 son adecuadas para apli-
caciones donde la presión, la temperatura, el caudal o 
cualquier otro parámetro necesita controlarse en fun-
ción de señales procedentes de sensores en algún 
punto del circuito.

Nota: Las bombas TPE Serie 1000 no incorporan sen-
sor de fábrica.

Para obtener más información acerca de la construc-
ción y los materiales de las bombas TPE Serie 1000, 
véanse las páginas 26 a 29.

Aplicaciones
Las bombas TPE Serie 1000 tienen control automático 
de la velocidad para adaptación automática del rendi-
miento a las condiciones actuales.

De este modo, se mantiene el consumo de energía al 
mínimo.

Las bombas TPE Serie 1000 pueden trabajar en cual-
quier punto de trabajo dentro de un rango entre 25 % y 
100 %. En una parte del intervalo de trabajo, las bom-
bas pueden funcionar a velocidades de hasta 110 %.

Fig. 21 Rango de trabajo de las bombas TPE Serie 1000

El 100 % de la curva corresponde a la curva de la 
bomba con el motor a condiciones nominales.

En función de la aplicación, las bombas TPE Serie 
1000 ofrecen ahorro energético, aumento del confort o 
mejora en el funcionamiento.

Las bombas pueden incorporar varios tipos de sensor 
que cumplan los requisitos mencionados en la sección 
Accesorios de la página 214.
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Los siguientes gráficos muestran posibles modos de control de bombas TPE Serie 1000 en diferentes aplicaciones.

Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba

En sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distri-
bución y en sistemas de aire acondicionado y sistemas refrigerantes.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� tuberías de distribución muy largas;
� válvulas de balanceo fuertemente estranguladas;
� reguladores de presión diferencial;
� grandes pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación).

� Bombas del circuito primario en sistemas con grandes pérdidas de presión en 
el circuito primario.

� Sistemas de aire acondicionado con:
� intercambiadores de calor (fan coils);
� techos refrigerantes;
� superficies refrigerantes.

Presión diferencial constante
(con sensor de presión diferencial ubi-

cado en el sistema)

Todos

En sistemas con pérdidas de presión relativamente bajas en las tuberías de dis-
tribución.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� dimensionados para circulación espontánea;
� pequeñas pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación);

� modificados para desarrollar una alta temperatura diferencial entre la tubería 
de alimentación y la tubería de retorno (como ocurre, por ejemplo, en el caso 
de la calefacción de distrito).

� Sistemas de suelo radiante con válvulas termostáticas.
� Sistemas de calefacción monotubo con válvulas termostáticas o válvulas de 

balanceo en la tubería.
� Bombas del circuito primario en sistemas con pequeñas pérdidas de presión 

en el circuito primario.

Presión diferencial constante

Todos

En sistemas con característica de sistema fija.
Ejemplos:
� sistemas de calefacción monotubo;
� derivaciones de calderas;
� sistemas con válvulas de tres vías;
� circulación de agua caliente sanitaria.

Temperatura constante

Todos

Temperatura diferencial constante

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

Si se instala un controlador externo, la bomba podrá cambiar de una curva cons-
tante a otra, dependiendo del valor de la señal externa.
La bomba también puede ajustarse para funcionar según la curva máxima o 
mínima:
� El modo de curva máxima puede utilizarse durante periodos en los que se 

requiere un caudal máximo.
Este modo de operación es apto, por ejemplo, para conceder prioridad al agua 
caliente.

� El modo de curva mínima puede utilizarse durante periodos en los que se 
requiere un caudal mínimo.

Curva constante

Todos

En sistemas que requieran un caudal constante, independientemente de la caída 
de presión.
Ejemplos:
� enfriadores para aire acondicionado;
� superficies de calefacción;
� superficies refrigerantes.

Caudal constante

Todos
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Bombas TPE y TPED con curvas 
características ampliadas
Las bombas TPE y TPED D estándar, 50 Hz, están 
preparadas para trabajar en un rango por encima de la 
curva de 100 %. Véase la fig. 19.

Fig. 22 Bombas TPE y TPED con curvas características 
ampliadas

La gama extendida se proporciona gracias al software 
optimizado que utiliza el motor MGE de la forma más 
óptima. El resultado es que las bombas TPE y TPED 
son capaces de proporcionar más altura y caudal con 
el mismo tamaño de motor.

Las curvas mostradas en el catálogo técnico de las 
bombas TP sólo muestran la curva nominal Q-H al 100 
%.

El Centro de Productos de Grundfos muestra las cur-
vas características ampliadas de las bombas TPE y 
TPED. Véase página 242.

Modos de funcionamiento en bombas 
dobles
Los siguientes modos de funcionamiento están dispo-
nibles para bombas dobles:

Funcionamiento en alternancia

Ambas bombas funcionan en alternancia durante 24 
horas. En caso de fallo de la bomba principal, la otra 
bomba arrancará.

Funcionamiento en reserva

Una bomba está en funcionamiento constante. Cada 
24 horas la bomba secundaria arrancará y funcionará 
durante un corto periodo de tiempo para evitar que se 
bloquee. En caso de fallo de la bomba principal, la 
bomba de reserva arrancará.

En caso de fallo en el sensor, la bomba en funciona-
miento cambiará a funcionamiento máximo.

Opciones de control
La comunicación con bombas TPE y TPED Serie 1000 
es posible a través de un sistema de gestión centrali-
zada de edificios, control remoto (Grundfos GO 
Remote) o un panel de control.

El propósito del control de las bombas TPE, TPED 
Serie 1000 es monitorizar la presión, la temperatura, el 
caudal y el nivel de líquido en el sistema.

Para obtener más información sobre las opciones de 
control de las bombas TPE, consulte la página 87.

En sistemas que requieran un nivel constante en el depósito, independiente-
mente del caudal.
Ejemplos:
� depósitos de aguas de proceso;
� depósitos de condensación de calderas.

Nivel constante

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

En sistemas con bombas que operen en paralelo.
La función multibomba permite el control de bombas sencillas conectadas en 
paralelo (dos a cuatro bombas) sin necesidad de utilizar controladores externos. 
Las bombas de un sistema multibomba se comunican entre sí mediante una 
conexión GENIair inalámbrica o una conexión GENI por cable.

Menú "Ayuda" "Configuración multi-
bomba"

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba
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11. TPE3
 

Fig. 23 Bombas TPE3 y TPE3 D

Datos técnicos

Construcción
Las bombas TPE3 tienen un sensor de presión dife-
rencial y de temperatura integrado.

Los motores con imán permanente de las bombas 
TPE3 incorporan un convertidor de frecuencia para el 
ajuste continuo de la presión al caudal.

La gama TPE3 es la solución configurada de fábrica 
para una instalación rápida y segura.

Las bombas TPE3 tienen una pantalla a color para una 
configuración de la bomba sencilla e intuitiva y con 
acceso total a todas las funciones.

Fig. 24 Ejemplo de pantalla de estado para bombas TPE3

Las bombas TPE3 están disponibles en bombas senci-
llas (TPE3) y en bombas dobles (TPE3 D).

Las bombas TPE3 tienen bridas PN 6, PN 10 o PN 16.

Las bombas incorporan cierre mecánico no compen-
sado.

El cabezal (motor, cabezal de la bomba e impulsor) y 
el cuerpo de la bomba están unidos mediante una 
abrazadera especialmente diseñada. La abrazadera 
permite una rápida recolocación del cuerpo de la 
bomba y un rápido mantenimiento de ésta.

Las bombas dobles están diseñadas con dos cabeza-
les en paralelo. Una válvula de retención de clapeta 
instalada en el puerto de descarga común permite el 

paso del líquido bombeado e impide el reflujo de 
líquido hacia el cabezal de la bomba cuando ésta no 
se encuentra en funcionamiento.

Dado que las fuerzas axiales y radiales son absorbi-
das por el cojinete del accionamiento del motor, la 
bomba no necesita cojinetes.

Las bombas con cuerpo en acero inoxidable (versión I) 
están disponibles para la circulación de agua caliente 
sanitaria.

Materiales

Fig. 25 Plano seccionado de una bomba TPE3

Materiales
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Caudal: Hasta 120 m3/h
Altura: Hasta 25 m
Temperatura del líquido: -25 a 120 °C
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar
Motores (monofásicos): 0,25 a 1,5 kW
Motores (trifásicos): 0,25 a 2,2 kW
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Pos. Componente Material EN/DIN

1
Cuerpo de la 
bomba

Hierro fundido 
EN-GJL-250
Acero inoxidable

EN1561
EN 14308

2 Impulsor Composite PES-GF30

3 Anillo cierre Acero inoxidable EN 1.4404

4
Cabezal de la 
bomba/soporte del 
motor

Hierro fundido 
EN-GJL-250
Acero inoxidable

EN1561
EN 14308

Cierres secunda-
rios

EPDM

Caras giratorias 
del eje

Carburo de tungsteno
Carburo de silicio

Asiento estaciona-
rio

Carbono (impreg-
nado de resina)
Carburo de silicio

5 Mangueta del eje Acero inoxidable EN 1.4404
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Aplicaciones
Las bombas TPE3 incorporan un control automático 
de la velocidad para la adaptación automática del ren-
dimiento a las condiciones actuales.

De este modo, se mantiene el consumo de energía al 
mínimo.

Las bombas TPE3 pueden trabajar en cualquier punto 
de trabajo dentro de un rango entre la velocidad 
máxima y mínima.

Fig. 26 Punto de trabajo de TPE3

En función de la aplicación, las bombas TPE3 ofrecen 
ahorro energético, aumento del confort o mejora en el 
funcionamiento.

Las bombas TPE3 son adecuadas para aplicaciones 
que requieren control de la presión.

AUTOADAPT

Las bombas TPE3 vienen configuradas de fábrica con 
AUTOADAPT, que adapta continuamente el rendimiento 
de la bomba según las características reales del sis-
tema.
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Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba

Recomendado para la mayoría de sistemas de calefacción, especialmente para 
sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distribu-
ción. Consulte la descripción en la sección dedicada a la presión proporcional.
En situaciones de sustitución en las que no se conoce el punto de operación con 
presión proporcional.
El punto de trabajo debe estar situado dentro del intervalo de funcionamiento de 
AUTOADAPT. Durante el funcionamiento la bomba se ajusta automáticamente a las 
características reales del sistema.
Este ajuste garantiza un consumo mínimo de energía y un nivel de ruido mínimo de 
las válvulas, lo que reduce los costes de funcionamiento y aumenta el confort.

AUTOADAPT

Todos

El modo de control FLOWADAPT es una combinación de AUTOADAPT y FLOWLIMIT.
Este modo de control es apropiado para sistemas donde se desea un límite de cau-
dal máximo, FLOWLIMIT. La bomba controla y ajusta continuamente el caudal, 
garantizando de esta forma que no se sobrepasa el FLOWLIMIT seleccionado.
Bombas principales de aplicaciones de caldera en las que se necesite un caudal 
regular en la caldera. No es necesaria energía adicional para bombear demasiado 
líquido en el sistema.
En los sistemas con bucles de mezcla, puede utilizarse el modo de control para 
controlar el caudal de cada bucle.
Ventajas
� Suficiente agua para todos los bucles en condiciones de picos de carga si cada 

bucle se ajusta al máximo caudal correcto.
� El caudal dimensionado para cada zona (energía calorífica necesaria) lo deter-

mina el caudal de la bomba.
Este valor se puede ajustar de forma precisa en el modo de control FLOWADAPT 
sin necesidad de utilizar las válvulas de estrangulamiento de la bomba.

� Si el caudal se configura por debajo del ajuste de la válvula de equilibrio, la 
bomba se desacelerará en lugar de perder energía al bombear frente a una vál-
vula de equilibrio.

� Las superficies refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado funcionan 
con una presión alta y un caudal bajo.

FLOWADAPT

Todos

En sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distri-
bución y en sistemas de aire acondicionado y sistemas refrigerantes.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� tuberías de distribución muy largas;
� válvulas de balanceo fuertemente estranguladas;
� reguladores de presión diferencial;
� grandes pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación).

� Bombas del circuito primario en sistemas con grandes pérdidas de presión en el 
circuito primario.

� Sistemas de aire acondicionado con:
� intercambiadores de calor (fan coils);
� techos refrigerantes;
� superficies refrigerantes.

Presión proporcional

Todos
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En sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distri-
bución y en sistemas de aire acondicionado y sistemas refrigerantes.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� tuberías de distribución muy largas;
� válvulas de balanceo fuertemente estranguladas;
� reguladores de presión diferencial;
� grandes pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de 
calor y la tubería de distribución hasta la primera ramificación).

� Bombas del circuito primario en sistemas con grandes pérdidas de presión en el 
circuito primario.

� Sistemas de aire acondicionado con:
� intercambiadores de calor (fan coils);
� techos refrigerantes;
� superficies refrigerantes.

Presión diferencial constante con 
sensor de presión diferencial 

ubicado en el sistema

Todos

En sistemas con pérdidas de presión relativamente bajas en las tuberías de distri-
bución.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� dimensionados para circulación espontánea;
� pequeñas pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (por ejemplo caldera, intercambiador de 
calor y tubería de distribución hasta la primera ramificación)

� modificados para desarrollar una alta temperatura diferencial entre la tubería 
de alimentación y la tubería de retorno (como, por ejemplo, en la calefacción 
de distrito).

� Sistemas de suelo radiante con válvulas termostáticas.
� Sistemas de calefacción monotubo con válvulas termostáticas o válvulas de 

balanceo en la tubería.
� Bombas del circuito primario en sistemas con pequeñas pérdidas de presión en 

el circuito primario.

Presión diferencial constante

Todos

En sistemas con característica de sistema fija.
Ejemplos:
� sistemas de calefacción monotubo;
� derivaciones de calderas;
� sistemas con válvulas de tres vías;
� circulación de agua caliente sanitaria.
Se puede utilizar FLOWLIMIT para controlar el caudal de circulación máximo.

Temperatura constante y temperatura 
diferencial constante

Todos

En sistemas con bombas que operen en paralelo.
La función multibomba permite el control de bombas sencillas conectadas en para-
lelo (dos a cuatro bombas) y bombas dobles sin necesidad de utilizar controladores 
externos. Las bombas de un sistema multibomba se comunican entre sí mediante 
una conexión GENIair inalámbrica o una conexión GENI por cable.

Menú "Ayuda"
"Configuración multibomba"

Todos

Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba
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Sistema multibomba
La función multibomba permite el control de bombas 
sencillas conectadas en paralelo o bombas dobles sin 
necesidad de utilizar

controladores externos. Las bombas de un sistema 
multibomba se comunican entre sí mediante una 
conexión GENIair inalámbrica o una conexión GENI 
por cable.

Un sistema multibomba se configura mediante una 
bomba seleccionada, es decir, la bomba maestra (la 
primera bomba seleccionada). Todas las bombas 
Grundfos con una conexión GENIair inalámbrica pue-
den conectarse al sistema multibomba.

Las funciones multibomba se describen en las siguien-
tes secciones.

Funcionamiento en alternancia

Sólo una bomba opera al mismo tiempo. El cambio de 
una bomba a otra depende del tiempo o de la energía. 
Si una bomba falla, la otra bomba la sustituirá automá-
ticamente.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� Dos bombas sencillas conectadas en paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

Funcionamiento con reserva

La bomba de trabajo funciona continuamente y la 
bomba de reserva funciona a intervalos para evitar el 
bloqueo. Si la bomba en funcionamiento se detiene 
debido a un fallo, la bomba de reserva arranca auto-
máticamente.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� Dos bombas sencillas conectadas en paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

Operación en cascada

La operación en cascada garantiza que el desempeño 
de la bomba se adapte automáticamente al consumo 
al conectar o desconectar las bombas. Así el sistema 
opera de un modo energéticamente eficiente con pre-
sión constante y un número limitado de bombas.

Mientras una bomba doble funciona en el modo de 
control de presión constante, la segunda bomba 
arranca con una altura del 90 % y se detiene al alcan-
zar un rendimiento del 50 %.

Todas las bombas operan a la misma velocidad. El 
cambio de la bomba es automático y depende de la 
energía, las horas de funcionamiento y la avería.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� De dos a cuatro bombas sencillas conectadas en 
paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

El modo de control debe establecerse en "presión 
constante" o "curva constante".

Opciones de control
La comunicación con la bombas TPE3 es posible a tra-
vés del panel de control, Grundfos GO Remote o un 
sistema centralizado de gestión de edificios.

El propósito del control de las bombas TPE3 es moni-
torizar y controlar la presión, la temperatura y el cau-
dal del sistema.

Para obtener más información sobre las opciones de 
control de las bombas TPE3, consulte la página 87.
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12. TPE2

Fig. 27 Bombas TPE2 y TPE2 D

Datos técnicos

Construcción
Mediante una señal externa (desde un sensor o un 
controlador), las bombas TPE2 permiten cualquier 
configuración o método de control necesario, por 
ejemplo: presión, temperatura, caudal o nivel cons-
tante.

Los motores con imán permanente de las bombas 
TPE2 incorporan un convertidor de frecuencia para el 
ajuste continuo de la presión al caudal.

La gama TPE2 es la solución configurada de fábrica 
para una instalación rápida y segura.

Las bombas TPE2 están disponibles como bombas 
sencillas (TPE2) y como bombas dobles (TPE2 D).

Las bombas TPE2 tienen bridas PN 6, PN 10 o PN 16.

Las bombas incorporan cierre mecánico no compen-
sado.

El cabezal (motor, cabezal de la bomba e impulsor) y 
el cuerpo de la bomba están unidos mediante una 
abrazadera especialmente diseñada. La abrazadera 
permite una rápida recolocación del cuerpo de la 
bomba y un rápido mantenimiento de ésta.

Las bombas dobles están diseñadas con dos cabeza-
les en paralelo. Una válvula de retención de clapeta 
instalada en el puerto de descarga común permite el 
paso del líquido bombeado e impide el reflujo de 
líquido hacia el cabezal de la bomba cuando ésta no 
se encuentra en funcionamiento.

Dado que las fuerzas axiales y radiales son absorbi-
das por el cojinete del accionamiento del motor, la 
bomba no necesita cojinetes.

Las bombas con cuerpo en acero inoxidable (versión I) 
están disponibles para la circulación de agua caliente 
sanitaria.

Materiales

Fig. 28 Plano seccionado de una bomba TPE2

Materiales

Aplicaciones
Las bombas TPE2 incorporan un control automático 
de la velocidad para la adaptación automática del ren-
dimiento a las condiciones actuales.

De este modo, se mantiene el consumo de energía al 
mínimo.

Las bombas TPE2 pueden trabajar en cualquier punto 
de trabajo dentro de un rango entre la velocidad 
máxima y mínima.

Fig. 29 Punto de trabajo de TPE2

En función de la aplicación, las bombas TPE2 ofrecen 
ahorro energético, aumento del confort o mejora en el 
funcionamiento.
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Caudal: Hasta 120 m3/h
Altura: Hasta 25 m
Temperatura del líquido: -25 a 120 °C
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Motores (monofásicos): 0,25 a 1,5 kW
Motores (trifásicos): 0,25 a 2,2 kW
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Pos. Componente Material EN/DIN 

1 Cuerpo de la bomba
Hierro fundido EN-GJL-250
Acero inoxidable

EN1561
EN 14308

2 Impulsor Composite PES-GF30

3 Anillo cierre Acero inoxidable EN 1.4404

4
Cabezal de la bomba/ 
soporte del motor

Hierro fundido EN-GJL-250
Acero inoxidable

EN1561
EN 14308

Cierres secundarios EPDM

Caras giratorias del 
eje

Carburo de tungsteno
Carburo de silicio

Asiento estacionario
Carbono (impregnado de 
resina)
Carburo de silicio

5 Mangueta del eje Acero inoxidable EN 1.4404
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Las bombas pueden incorporar varios tipos de sensor 
que cumplan los requisitos mencionados en la sección 
Accesorios de la página 214.

Curva constante

Las bombas TPE2 vienen ajustadas de fábrica con el modo de control de curva constante.

Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba

En sistemas con pérdidas de presión relativamente altas en las tuberías de distri-
bución y en sistemas de aire acondicionado y sistemas refrigerantes.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:
� tuberías de distribución muy largas;
� válvulas de balanceo fuertemente estranguladas;
� reguladores de presión diferencial;
� grandes pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las cua-

les fluye la cantidad total de agua (como la caldera, el intercambiador de calor y 
la tubería de distribución hasta la primera ramificación).

� Bombas del circuito primario en sistemas con grandes pérdidas de presión en el 
circuito primario.

� Sistemas de aire acondicionado con:
� intercambiadores de calor (fan coils);
� techos refrigerantes;
� superficies refrigerantes.

Presión diferencial constante con sensor de 
presión diferencial ubicado en el sistema

Todos

En sistemas con pérdidas de presión relativamente bajas en las tuberías de distri-
bución.
� Sistemas de calefacción bitubo con válvulas termostáticas y:

� dimensionados para circulación espontánea;
� pequeñas pérdidas de presión en aquellas partes del sistema a través de las 

cuales fluye la cantidad total de agua (por ejemplo caldera, intercambiador de 
calor y tubería de distribución hasta la primera ramificación)

� modificados para desarrollar una alta temperatura diferencial entre la tubería 
de alimentación y la tubería de retorno (como ocurre, por ejemplo, en el caso 
de la calefacción de distrito).

� Sistemas de suelo radiante con válvulas termostáticas.
� Sistemas de calefacción monotubo con válvulas termostáticas o válvulas de 

balanceo en la tubería.
� Bombas del circuito primario en sistemas con pequeñas pérdidas de presión en 

el circuito primario.

Presión diferencial constante

Todos

En sistemas con característica de sistema fija.
Ejemplos:
� sistemas de calefacción monotubo;
� derivaciones de calderas;
� sistemas con válvulas de tres vías;
� circulación de agua caliente sanitaria.
Se puede utilizar FLOWLIMIT para controlar el caudal de circulación máximo.

Temperatura constante y temperatura 
diferencial constante

Todos

Si se instala un controlador externo, la bomba podrá cambiar de una curva cons-
tante a otra, dependiendo del valor de la señal externa.
La bomba también puede ajustarse para funcionar según la curva máxima o 
mínima como una bomba no controlada:
� El modo de curva máxima puede utilizarse durante periodos en los que se 

requiere un caudal máximo.
Este modo de operación es apto, por ejemplo, para conceder prioridad al agua 
caliente.

� El modo de curva mínima puede utilizarse durante periodos en los que se 
requiere un caudal mínimo.
Este modo de funcionamiento es apto, por ejemplo, para habilitar manualmente 
el modo nocturno si no se desea habilitar la función de modo nocturno automá-
tica.

Curva constante

Todos

En sistemas que requieran un caudal constante, independientemente de la caída 
de presión.
Ejemplos:
� enfriadores para aire acondicionado;
� superficies de calefacción;
� superficies refrigerantes.

Caudal constante

Todos

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q
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En sistemas que requieran un nivel constante en el depósito, independientemente 
del caudal.
Ejemplos:
� depósitos de aguas de proceso;
� depósitos de condensación de calderas.

Nivel constante

Todos

En sistemas con bombas que operen en paralelo.
La función multibomba permite el control de bombas sencillas conectadas en para-
lelo (dos a cuatro bombas) y bombas dobles sin necesidad de utilizar controladores 
externos. Las bombas de un sistema multibomba se comunican entre sí mediante 
una conexión GENIair inalámbrica o una conexión GENI por cable.

Menú "Ayuda"
"Configuración multibomba"

Todos

Aplicación del sistema Seleccione este modo de control Bomba

H

Q
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Sistema multibomba
La función multibomba permite el control de bombas 
sencillas conectadas en paralelo o bombas dobles sin 
necesidad de utilizar controladores externos. 
Las bombas de un sistema multibomba se comunican 
entre sí mediante una conexión GENIair inalámbrica o 
una conexión GENI por cable.

Un sistema multibomba se configura mediante una 
bomba seleccionada, es decir, la bomba maestra (la 
primera bomba seleccionada). Todas las bombas 
Grundfos con una conexión GENIair inalámbrica pue-
den conectarse al sistema multibomba.

Las funciones multibomba se describen en las siguien-
tes secciones.

Funcionamiento en alternancia

Sólo una bomba opera al mismo tiempo. El cambio de 
una bomba a otra depende del tiempo o de la energía. 
Si una bomba falla, la otra bomba la sustituye automá-
ticamente.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� Dos bombas sencillas conectadas en paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

Funcionamiento con reserva

Una bomba está operando constantemente. La bomba 
de reserva opera a intervalos para evitar el bloqueo. 
Si la bomba en funcionamiento se detiene debido a 
una avería, la bomba de reserva arranca automática-
mente.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� Dos bombas sencillas conectadas en paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

Operación en cascada

La operación en cascada garantiza que el desempeño 
de la bomba se adapte automáticamente al consumo 
al conectar o desconectar las bombas. Así el sistema 
opera de un modo energéticamente eficiente con pre-
sión constante y un número limitado de bombas.

Mientras una bomba doble funciona en el modo de 
control de presión constante, la segunda bomba 
arranca con una altura del 90 % y se detiene al alcan-
zar un rendimiento del 50 %.

Todas las bombas operan a la misma velocidad. El 
cambio de la bomba es automático y depende de la 
energía, las horas de funcionamiento y la avería.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� De dos a cuatro bombas sencillas conectadas en 
paralelo. Las bombas deben ser del mismo tipo y 
poseer el mismo tamaño. Cada bomba requiere una 
válvula antirretorno conectada en serie a ella.

El modo de control debe establecerse en "presión 
constante" o "curva constante".

Opciones de control
La comunicación con la bombas TPE2 es posible a tra-
vés de un sistema centralizado de gestión de edificios, 
Grundfos GO Remote o el panel de control.

El propósito del control de las bombas TPE2 es moni-
torizar y controlar la presión, la temperatura, el caudal 
y el nivel de líquido del sistema.

Para obtener más información sobre las opciones de 
control de las bombas TPE2, consulte la página 87.
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13. Resumen de funciones

Panel de control Funciones de la bomba E
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Configuración mediante el panel de control avan-
zado

Punto de ajuste ● ● ● 4) ● 4)

Modo de funcionamiento ● ● ● 4) ● 4)

Configuración de la velocidad manual ● ● ● 4) ● 4)

Modo de control ● ● ● 4) ● 4)

Límite de caudal ●
Ajuste automático de funcionamiento nocturno ●
Entradas analógicas

Entrada analógica 1 ● ● ● 4) ● 4)

Entrada analógica 2 ● ● ● 4) ● 4)

Entrada analógica 3 ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Sensor Grundfos incorporado ●
Entradas Pt100/1000

Entrada Pt100/1000 1 ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Entrada Pt100/1000 2 ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Entradas digitales

entrada digital 1 ● ● ● 4) ● 4)

entrada digital 2 ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Entradas/salidas digitales

Entrada/salida digital 3 ● ● ● 4) ● 4)

Entrada/salida digital 4 ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Salidas de relé ● ● ● 4) ● 4)

Relé de señal 1 ● ● ● 4) ● 4)

Relé de señal 2 ● ● ● 4) ● 4)

Salida analógica ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Señal de salida ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Función de la salida analógica ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Configuración del controlador ● ● 4) ● 4)

Rango de operación ● ● ● 4) ● 4)

Influencia del punto de ajuste. ● ● ● 4) ● 4)

Función del punto de ajuste externo ● ● ● 4) ● 4)

Puntos de ajuste predefinidos ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Influencia de la temperatura ●
Funciones de control ● ● ● 4) ● 4)

Superv. de coj. de motor ● ● ● 4) ● 4)

Mantenimiento del cojinete del motor ● ● ● 4) ● 4)

Función de límite superado ● 4) ● 4)

Funciones especiales ● ● ● 4) ● 4)

Configuración del caudalímetro de impulsos ● 4) ● 4)

Rampas ● 4) ● 4)

Calentamiento en parada ● ● ● 4) ● 4)

Comunicación ● ● ● 4) ● 4)

Número de bomba ● ● ● 4) ● 4)

Habilitar/deshabilitar comunicación por radio ● ● ● 4) ● 4)

Configuración general ● ● ● 4) ● 4)

● Disponible.
1) Solo 11-22 kW.
2) Lubricado, sólo 11-22 kW.
3) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
4) El panel de control avanzado está disponible como opción en las bombas TPE2 y TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.
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Lecturas del estado mediante el panel de control 
avanzado

Estado de funcionamiento ● ● ● 4) ● 4)

Rendimiento de la bomba ● ● ● 4) ● 4)

Valor controlado actual ● ● ● 4) ● 4)

Curva máx. y punto de trabajo ●
Punto de ajuste resultante ● ● ● 4) ● 4)

Temperatura del líquido ●
Velocidad ● ● ● 4) ● 4)

Caudal acumulado y energía específica ● ● 4) ● 4)

Potencia y consumo energético ● ● ● 4) ● 4)

Valores medidos ● ● ● 4) ● 4)

Salida analógica ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Advertencia y alarma ● ● ● 4) ● 4)

Contador de energía térmica ●
Registro funcionamiento ● ● ● 4) ● 4)

Módulos instalados ● ● ● 4) ● 4)

Fecha y hora ● 3) ● 3) ● 3) + 4) ● 3) + 4)

Identificación de producto ● ● ● 4) ● 4)

Superv. de coj. de motor ● ● ● 4) ● 4)

Sistema multibomba ● ● ● 4) ● 4)

Configuración mediante el panel de control 
estándar

Punto de ajuste ●
Arranque/parada ●
Curva máx. ●
Curva mín. ●
reseteo de alarma ●
Presión proporcional o constante ●

Lecturas del estado mediante el panel de control 
estándar

Punto de ajuste ●
Indicación de funcionamiento ●
Indicación de avería ●
Modo de funcionamiento: MÍN., MÁX. y PARADA ●
Caudal en % ●
Control externo ●

Panel de control Funciones de la bomba E
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● Disponible.
1) Solo 11-22 kW.
2) Lubricado, sólo 11-22 kW.
3) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
4) El panel de control avanzado está disponible como opción en las bombas TPE2 y TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.
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Configuración mediante el panel de control 
estándar

Punto de ajuste ●
Arranque/parada ●
Curva máx. ●
Curva mín. ●
reseteo de alarma ●
Permitir comunicación por radio ●

Lecturas del estado mediante el panel de control 
estándar

Punto de ajuste ●
Indicación de funcionamiento ●
Indicación de avería ●
Modo de funcionamiento: MÍN., MÁX. y PARADA ●

Configuración mediante el panel de control 
estándar

Punto de ajuste ●
Arranque/parada ●
Curva máx. ●
Curva mín. ●
reseteo de alarma ●

Lecturas del estado mediante el panel de control 
estándar

Punto de ajuste ●
Indicación de funcionamiento ●
Indicación de avería ●
Modo de funcionamiento: MÍN., MÁX. y PARADA ●

Panel de control Funciones de la bomba E
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● Disponible.
1) Solo 11-22 kW.
2) Lubricado, sólo 11-22 kW.
3) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
4) El panel de control avanzado está disponible como opción en las bombas TPE2 y TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.

Stop
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Configuración mediante Grundfos GO Remote

Punto de ajuste ● ● ● ● ● ●
Modo de funcionamiento ● ● ● ● ● ●
Modo de control ● ● ● ● ● ●
Fecha y hora ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

FLOWLIMIT ●
Ajuste automático de funcionamiento nocturno ●
Influencia de la temperatura ●
Botones del producto ● ● ● ● ● ●
Controlador ● ● ● ●
Rango de operación ● ● ● ● ●
Rampas ● ●
Número de bomba ● ● ● ● ● ●
Comunicación por radio ● ● ● ●
Tipo de sensor ● ●
Entrada analógica 1 ● ● ● ●
Entrada analógica 2 ● ● ● ●
Entrada analógica 3 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Entrada Pt100/1000 1 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Entrada Pt100/1000 2 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

entrada digital 1 ● ● ● ●
entrada digital 2 ● 3) ● 3) ● ● 3) ● 3) ●
Entrada/salida digital 3 ● ● ● ●
Entrada/salida digital 4 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Punto de ajuste predefinido ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Salida analógica ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Func. punto ajuste ext. ● ● ● ● ● ●
Relé de señal 1 ● ● ● ● ● ●
Relé de señal 2 ● ● ● ● ● ● 1)

Se ha excedido el límite 1 ● ●
Se ha excedido el límite 2 ● ●
Calentamiento en parada ● ● ● ● ● ●
Superv. de coj. de motor ● ● ● 2) ● ● ●2)

Mantenimiento ● ● ● ●
Guarde ajustes ● ● ● ● ● ●
Rest. ajustes guardados ● ● ● ● ● ●
Deshacer ● ● ● ● ● ●
Nombre de la bomba ● ● ● ●
Configuración ● ● ● ● ● ●
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● Disponible.
1) Solo 11-22 kW.
2) Lubricado, sólo 11-22 kW.
3) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
4) El panel de control avanzado está disponible como opción en las bombas TPE2 y TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.
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Lecturas de estado mediante Grundfos GO Remote

Punto de ajuste resultante ● ● ● ● ● ●
Valor controlado actual ● ● ● ● ● ●
Velocidad del motor (rpm, %) ● ● ● ● ● ●
Consumo de potencia ● ● ● ● ● ●
Consumo de energía ● ● ● ● ● ●
Caudal ac., energía esp. ● ● ●
Horas de funcionamiento ● ● ● ● ● ●
Entrada Pt100/1000 1 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Entrada Pt100/1000 2 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Salida analógica ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Entrada analógica 1 ● ● ● ●
Entrada analógica 2 ● ● ● ●
Entrada analógica 3 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

entrada digital 1 ● ● ● ●
entrada digital 2 ● 3) ● 3) ● ● 3) ● 3) ●
Entrada/salida digital 3 ● ● ● ●
Entrada/salida digital 4 ● 3) ● 3) ● 3) ● 3)

Módulos instalados ● ● ● ●
Datos de tendencia ●
Contador de energía térmica ●

Configuración mediante GENIbus

Punto de ajuste ● ● ● ● ● ●
Arranque/parada ● ● ● ● ● ●
Curva máx. ● ● ● ● ● ●
Curva mín. ● ● ● ● ● ●
Presión constante y proporcional o curva cons-
tante

● ● ● ● ● ●

Lectura mediante GENIbus

Punto de ajuste ● ● ● ● ● ●
Indicación de funcionamiento ● ● ● ● ● ●
Estado de bomba ● ● ● ● ● ●

Configuración mediante señal externa

Punto de ajuste ● ● ● ● ● ●
Punto de ajuste predefinido ● ● ● ●
Arranque/parada ● ● ● ● ● ●
Curva mín./máx. mediante entrada digital ● ● ● ● ● ●
Restablecimiento de alarmas ● ● ● ●

Lectura mediante señal externa

Avería, Funcionamiento, Preparado, Funciona-
miento de la bomba, Lubricación de cojinetes, 
Advertencia (relé de señal)

● ● ● ● ● ●

Límites 1 y 2 sobrepasados (relé de señal) ● ●

Funciones adicionales Funciones adicionales

Función de bomba doble ● ● ● ● ● ●

Funciones opcionales Funciones opcionales con módulo funcional avanzado

Panel de control Funciones de la bomba E
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● Disponible.
1) Solo 11-22 kW.
2) Lubricado, sólo 11-22 kW.
3) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
4) El panel de control avanzado está disponible como opción en las bombas TPE2 y TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.
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Reloj en tiempo real ● ● ● ●
Salida analógica ● ● ● ●
Entradas analógicas, digitales y PT100/1000 
adicionales

● ● ● ●

Panel de control Funciones de la bomba E
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● Disponible.
1) Solo 11-22 kW.
2) Lubricado, sólo 11-22 kW.
3) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
4) El panel de control avanzado está disponible como opción en las bombas TPE2 y TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.
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14. Interfaces de usuario para bombas TPE

La bomba se puede ajustar por medio de las siguien-
tes interfaces de usuario:

Paneles de control

� Bombas TPE2 y TPE Serie 1000
0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos. 
Véase la página 52.

� Bombas TPE Serie 1000, 3-22 kW, 2 polos y
1,5 - 18,5 kW, 4 polos. Véase la página 54.

� Las bombas TPE3 y TPE Serie 2000, 0,12 - 2,2 kW, 
2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos. Véase la página 
57.

� Las bombas TPE Serie 2000, 3-22 kW, 2 polos y
1,5 - 18,5 kW, 4 polos. Véase la página 55.

Controles remotos

� Grundfos GO Remote.
Véase la sección Grundfos GO Remote, página 60.

Los ajustes no se perderán si la bomba sufre una pér-
dida del suministro eléctrico.

Panel de control de las bombas TPE2 y 
TPE Serie 1000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 
0,12  - 1,1 kW, 4 polos.

Fig. 30 Panel de control estándar

Regulación del punto de ajuste
Establezca el punto de ajuste deseado de la bomba 
pulsando  o . Los campos luminosos del panel 
de control indicarán el punto de ajuste establecido.

Bomba en modo de control de presión diferencial

El siguiente ejemplo es válido para una bomba en una 
aplicación en la que el sensor de presión proporciona 
información a la bomba. Si el sensor se ha incorpo-
rado a la bomba después de su instalación, deberá 
ajustarse manualmente, ya que la bomba no detecta 
automáticamente la conexión de nuevos sensores.

La figura 31 muestra que los campos luminosos 5 y 6 
están activados, indicando un punto de ajuste 
deseado de 3 metros con un intervalo de medida del 
sensor de 0 a 6 metros. El intervalo de ajuste es igual 
al intervalo de medida del sensor.

Fig. 31 Punto de ajuste establecido a 3 metros, modo de 
control de presión diferencial

Variante de bomba
Ajustada 
en modo 
estándar

Opción

TPE3, TPE3 D - -

TPE2, TPE2 D ● -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

- -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

- -

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

● -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

- -

T
M

0
5

 4
8

4
8

 3
5

1
2

1

2

3

4

5

Stop

Pos. Símbolo Descripción

1

Grundfos Eye
Muestra el estado de funcionamiento de la 
bomba.
Para obtener más información, véase la 
página 83.

2 -
Campos luminosos para la indicación del 
punto de ajuste.

3
Permiten cambiar el punto de ajuste y resta-
blecer alarmas y advertencias.

4
Habilita la comunicación por radio con 
Grundfos GO Remote y otros productos del 
mismo tipo.

5

Permite preparar la bomba para su funciona-
miento/arrancar y detener la bomba.
Arranque:
Si se pulsa el botón con la bomba detenida, 
esta sólo arrancará si no se han habilitado 
otras funciones más prioritarias.
Parada:
Si se pulsa el botón con la bomba en funcio-
namiento, esta siempre se detendrá. Al dete-
ner la bomba pulsando este botón, se ilumina 
la palabra "Stop" junto al mismo.
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Bomba en modo de control de curva constante

En el modo de control de curva constante, el rendi-
miento de la bomba varía entre las curvas máxima y 
mínima de la misma. Véase la fig. 32.

Fig. 32 Bomba en modo de control de curva constante

Ajuste a la curva máxima:

� Mantenga pulsado  para cambiar a la curva 
máxima de la bomba (el campo luminoso superior 
parpadea). Cuando el campo luminoso superior 
está encendido, pulse  durante 3 segundos 
hasta que la luz indicadora comience a parpadear.

� Para volver, mantenga pulsado  hasta que se 
indique el punto de ajuste deseado.

Ejemplo: Bomba ajustada a la curva máxima.

La figura 33 muestra que el campo luminoso superior 
está parpadeando, indicando la curva máxima.

Fig. 33 Trabajo en la curva máxima

Ajuste a la curva mínima:

� Mantenga pulsado  para cambiar a la curva 
mínima (el campo luminoso inferior parpadea). 
Cuando el campo luminoso inferior está encendido, 
pulse  durante 3 segundos hasta que la luz indi-
cadora comience a parpadear.

� Para volver, mantenga pulsado  hasta que se 
indique el punto de ajuste deseado.

Ejemplo: Bomba ajustada a la curva mínima.

La figura 34 muestra que el campo luminoso inferior 
está parpadeando, indicando la curva mínima.

Fig. 34 Trabajo en la curva mínima

Arranque/parada de la bomba

Arranque el motor pulsando  o manteniendo pul-
sado  hasta que se muestre el punto de ajuste 
deseado.

Detenga la bomba pulsando . Una vez detenida la 
bomba, se iluminará la palabra "Stop" junto al botón. 
También puede detener la bomba manteniendo pul-
sado  hasta que ningún campo luminoso esté 
encendido.

Si la bomba se ha detenido pulsando , solo se 
puede volver a poner en funcionamiento pulsando de 
nuevo .

Si la bomba se ha detenido pulsando , solo se 
puede volver a poner en funcionamiento pulsando .

También se puede detener la bomba mediante 
Grundfos GO Remote o a través de una entrada digital 
establecida en "Parada externa".

Reseteo de las indicaciones de fallos

Restablezca una indicación de avería mediante alguna 
de las siguientes maneras:

� Mediante la entrada digital, si se ha ajustado a "Rei-
nicio de alarma".

� Pulse brevemente  o  en el motor. Esto no 
modificará la configuración de la bomba.
No se puede restablecer una indicación de avería 
pulsando  o  si se han bloqueado los botones.

� Desconectando el suministro eléctrico hasta que los 
indicadores luminosos se apaguen.

� Desconectando la entrada de arranque/paro 
externa y conectándola de nuevo a continuación.

� Con Grundfos GO Remote.
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Panel de control de las bombas TPE Serie 
1000, 3-22 kW, 2 polos y 1,5 - 18,5 kW, 4 
polos.

El panel de control de la bomba incluye los siguientes 
botones y luces testigo:

� botones,  y , para la configuración del punto de 
ajuste

� campos luminosos, amarillo, para indicación del 
punto de ajuste

� luces indicadoras, verde (funcionamiento) y rojo 
(fallo).

Fig. 35 Panel de control para bombas TPE Serie 1000
3-22 kW, 2 polos y 1,5 - 18,5 kW, 4 polos

Regulación del punto de ajuste
Nota: Sólo puede fijarse el punto de ajuste cuando el 
modo de funcionamiento sea "normal".

Establezca el punto de ajuste que desee pulsando  o 
.

Los campos luminosos del panel de control indicarán 
el punto de ajuste establecido.

Modo de control "control de presión diferencial"

Ejemplo

La figura 36 muestra que los campos luminosos 5 y 6 
están activados, indicando un punto de ajuste 
deseado de 3,4 m. El intervalo de medida del sensor 
es de 0 a 6 m. La gama de ajustes es igual a la gama 
de medida del sensor (ver placa de características del 
sensor).

Fig. 36 Punto de ajuste establecido a 3,4 m (control de 
presión diferencial)

Modo de control "curva constante"

Ejemplo

En este modo de control, la bomba se configura para 
funcionar dentro del intervalo de curva mínima a 
máxima. Véase la fig. 37.

Fig. 37 Configuración del rendimiento de la bomba, modo 
de control "curva constante"

Variante de bomba
Ajustada 
en modo 
estándar

Opción

TPE3, TPE3 D - -

TPE2, TPE2 D - -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

- -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

- -

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

- -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

● -
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Ajuste al trabajo en la curva máxima
Mantenga pulsado  para cambiar a la curva máxima 
de la bomba (el campo luminoso superior parpadea). 
Véase la fig. 38.

Para volver a la configuración anterior, mantenga pul-
sado  hasta que se muestre el punto de ajuste 
deseado.

Fig. 38 Trabajo en la curva máxima

Ajuste al trabajo en la curva mínima
Mantenga pulsado  para cambiar a la curva mínima 
de la bomba (el campo luminoso inferior parpadea). 
Véase la fig. 39.

Para volver a la configuración anterior, mantenga pul-
sado  hasta que se muestre el punto de ajuste 
deseado.

Fig. 39 Trabajo en la curva mínima

Arranque/parada de la bomba
Arranque la bomba manteniendo pulsado  hasta que 
se indique el punto de ajuste deseado.

Detenga la bomba manteniendo pulsado  hasta que 
ninguno de los campos luminosos esté activado y la 
luz indicadora verde parpadee.

Panel de control para las bombas TPE 
Serie 2000, 3-22 kW, 2 polos y 1,5 - 18,5 
kW, 4 polos

El panel de control de la bomba (fig. 40) incluye los 
siguientes botones e indicadores luminosos:

� botones,  y , para la configuración del punto de 
ajuste

� campos luminosos, amarillo, para indicación del 
punto de ajuste

� luces indicadoras, verde (funcionamiento) y rojo 
(fallo).

Fig. 40 Panel de control para las bombas TPE Serie 2000, 
3-22 kW, 2 polos y 1,5 - 18,5 kW, 4 polos

T
M

0
0

 7
3

4
5

 1
3

0
4

T
M

0
0

 7
3

4
6

 1
3

0
4

H

Q

H

Q

Variante de bomba
Ajustada 
en modo 
estándar

Opción

TPE3, TPE3 D - -

TPE2, TPE2 D - -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

- -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

● -

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

- -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

- -
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Pos. Descripción

1 y 2 Botones de ajuste

3 y 5
Campos luminosos para indicación de
� modo de control (pos. 3)
� altura, rendimiento y modo de funcionamiento (pos. 5).

4
Luces testigo para indicación de
� funcionamiento y fallo
� control externo (EXT)
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Ajuste del modo de funcionamiento
Pulse  (pos. 2) para cambiar el modo de control de 
acuerdo con el ciclo siguiente:

� presión constante, 

� presión proporcional, .

Fig. 41 Configuración del modo de control

Ajuste de la altura de la bomba
Ajuste la altura de la bomba pulsando  o .

Los campos luminosos del panel de control indicarán 
la altura ajustada (punto de ajuste). Ver los ejemplos 
siguientes.

Presión proporcional

La figura 42 muestra que los campos luminosos 5 y 6 
están activados, indicando una altura deseada de 3,4 
m para el caudal máximo. El intervalo de ajuste se 
encuentra entre el 25 % y el 90 % de la altura máxima.

Fig. 42 Bomba con modo de control "Presión 
proporcional"

Presión constante

La figura 43 muestra que los campos luminosos 5 y 6 
están activados, indicando una altura deseada de 3,4 
metros. El intervalo de ajuste se encuentra entre 1/8 
(12,5 %) de la altura máxima y la altura máxima.

Fig. 43 Bomba en modo de control "Presión constante"

Ajuste al trabajo en la curva máxima
Mantenga pulsado  para cambiar a la curva máxima 
de la bomba (se ilumina MAX). Véase la fig. 44.

Para volver a la configuración anterior, mantenga pul-
sado  hasta que se muestre la altura deseada.

Fig. 44 Trabajo en la curva máxima

Ajuste al trabajo en la curva mínima
Mantenga pulsado  para cambiar a la curva mínima 
de la bomba (se ilumina MIN). Véase la fig. 45.

Para volver a la configuración anterior, mantenga pul-
sado  hasta que se muestre la altura deseada.

Fig. 45 Trabajo en la curva mínima

Arranque/parada de la bomba
Arranque el motor manteniendo pulsado  hasta que 
se muestre la altura deseada.

� Detenga la bomba manteniendo pulsado  hasta 
que STOP se ilumine y la luz indicadora verde par-
padee.
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Panel de control de las bombas TPE3 y 
TPE Serie 2000, 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 
0,12  - 1,1 kW, 4 polos.

Fig. 46 Panel de control avanzado

Estructura de los menús
La bomba incorpora una guía de puesta en marcha 
que se inicia al arrancarla por primera vez. Tras la 
guía de puesta en marcha, aparecen los cuatro menús 
principales en la pantalla.

1. Home 

Este menú muestra hasta cuatro parámetros definidos 
por el usuario con accesos directos o una ilustración 
gráfica de una curva de desempeño Q/H.

2. Estado

Este menú muestra el estado de la bomba y el sis-
tema, así como las advertencias y alarmas.

3. Ajustes

Este menú proporciona acceso a todos los parámetros 
de ajuste. En este menú se puede configurar 
en detalle la bomba.

Véase la sección Descripción de funciones, página 
64.

4. Asistencia

Este menú habilita el ajuste asistido de la bomba, pro-
porciona una breve descripción de los modos de con-
trol y aconseja sobre las fallas.

Véase la sección Asistencia, página 81.

Variante de bomba
Ajustada 
en modo 
estándar

Opción

TPE3, TPE3 D ● -

TPE2, TPE2 D - ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

● -

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

- -

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

- ●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

- -

T
M

0
5

 4
8

4
9

 1
0

1
3

Pos. Símbolo Descripción

1

Grundfos Eye
Muestra el estado de funcionamiento de la 
bomba.
Para obtener más información, consulte la 
sección Grundfos Eye en la página 83.

2 - Pantalla gráfica a color.

3 Permite retroceder un nivel.

4

Permite navegar entre los menús principales, 
las pantallas y los dígitos.
Al cambiar de menú, la pantalla que se mues-
tra siempre aparece sobre los demás.

Permite navegar entre los submenús.

Permite guardar los valores modificados, res-
tablecer las alarmas y expandir el campo de 
valor.
Permite la comunicación con Grundfos GO 
Remote.

5

Permite preparar la bomba para su funciona-
miento/arrancar y detener la bomba.
Arranque:
Si pulsa el botón cuando la bomba está 
parada, ésta solo arrancará si no se han habi-
litado otras funciones prioritarias.
Parada:
Si pulsa el botón con la bomba en funciona-
miento, ésta siempre se detendrá. Al detener 
la bomba pulsando este botón, se ilumina la 
palabra "Stop" junto al mismo.

6 Va al menú "Home".

1

2

3

4

5

6
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Esquema de los menús del panel de control avanzado

Menús principales

1) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
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Sección Página

Estado de funcionamiento ● ● ● ●
Modo de funcionamiento de ● ● ● ●
Modo de control ● ● ● ●

Rendimiento de la bomba ● ● ● ●
Valor controlado actual ● ● ● ●
Curva máx. y punto de trabajo ●
Punto de ajuste resultante ● ● ● ●
Temperatura del líquido ●
Velocidad ● ● ● ●
Caudal ac., energía esp. ● ● ●

Potencia y consumo energético ● ● ● ●
Valores medidos ● ● ● ●

Entrada analógica 1 ● ● ● ●
Entrada analógica 2 ● ● ● ●

Entrada analógica 3 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Entrada Pt100/1000 1 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Entrada Pt100/1000 2 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Salida analógica ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Advertencia y alarma ● ● ● ●
Advertencia real y alarma ● ● ● ●
Registro de avisos ● ● ● ●
Registro de alarmas ● ● ● ●

Contador de energía térmica ● Contador de energía térmica 64

Energía calorífica ●
Energía calorífica ●
Caudal nominal ●
Volumen ●
Contador de horas ●
Temperatura 1 ●
Temperatura 2 ●
Temp. diferencial ●

Registro funcionamiento ● ● ● ●
Horas de funcionamiento ● ● ● ●
Datos de tendencia ●

Módulos instalados ● ● ● ●

Fecha y hora ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Identificación de producto ● ● ● ●
Superv. de coj. de motor ● ● ● ●
Sistema multibomba ● ● ● ●

Estado del funcionamiento del sistema ● ● ● ●
Rendimiento del sistema ● ● ● ●
Potencia de entrada y energía del sistema ● ● ● ●
Bomba 1, sistema multibomba. ● ● ● ●
Bomba 2, sistema multibomba. ● ● ● ●
Bomba 3, sistema multibomba. ● ● ● ●
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1) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.

Ajustes
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Sección Página

Punto de ajuste ● ● ● ● Punto de ajuste 64

Modo de funcionamiento ● ● ● ● Modo de funcionamiento 64

Configure la velocidad manual ● ● ● ● Configure la velocidad manual 65

Modo de control ● ● ● ● Modo de control 65

Límite de caudal ● FLOWLIMIT 70

Ajuste automático de funcionamiento nocturno ● Ajuste automático de funcionamiento nocturno 71

Entradas analógicas ● ● ● ● Entradas analógicas 71

Entrada analógica 1, configuración ● ● ● ●
Entrada analógica 2, configuración ● ● ● ●
Entrada analógica 3, configuración ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Sensor Grundfos incorporado ●
Entradas Pt100/1000 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1) Entradas Pt100/1000 72

Pt100/1000, config. ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Entradas digitales ● ● ● ● Entradas digitales 72

Entrada digital 1, configuración ● ● ● ●
Entrada digital 2, configuración ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Entradas/salidas digitales ● ● ● ● Entradas/salidas digitales 73

Entrada/salida digital 3, configuración ● ● ● ●
Entrada/salida digital 4, configuración ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Salidas de relé ● ● ● ● Salidas de relé 73

Salida de relé 1 ● ● ● ●
Salida de relé 2 ● ● ● ●

Salida analógica ● 1) ● 1) ● 1) ● 1) Salida analógica 74

Señal de salida ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Función de la salida analógica ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Rango de operación ● ● ● ● Rango de operación 75

Influencia del punto de ajuste. ● ● ● ● Influencia del punto de ajuste. 76

Función del punto de ajuste externo ● ● ● ● - influencia del punto de ajuste externo 76

Puntos de ajuste predefinidos ● 1) ● 1) ● 1) ● 1) Puntos de ajuste predefinidos 78

Influencia de la temperatura ● Influencia de la temperatura 79

Funciones de control ● ● ● ● Funciones de control 79

Superv. de coj. de motor ● ● ● ●
Mantenimiento del cojinete del motor ● ● ● ●
Función de límite superado ● ● Función de límite superado 79

Funciones especiales ● ● ● ● Funciones especiales 80

Configuración del caudalímetro de impulsos ● ● Configuración del caudalímetro de impulsos 80

Rampas ● ● Rampas 80

Calentamiento en parada ● ● ● ●
Comunicación ● ● ● ● Comunicación 80

Número de bomba ● ● ● ● Número de bomba 80

Habilitar/deshabilitar comunicación por radio ● ● ● ● Habilitar/deshabilitar comunicación por radio 80

Configuración general ● ● ● ● Configuración general 81

Asistencia
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Sección Página 

Config. asistida bomba ● ● ● ●
Configuración, entrada analógica ● ● ● ●
Ajuste de fecha y hora ● ● ● ●
Configuración multibomba ● ● ● ● Configuración multibomba 81

Descripción del modo de control ● ● ● ●
Asistencia en fallos ● ● ● ●
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Grundfos GO Remote
La bomba está diseñada para la comunicación inalám-
brica o por infrarrojos con Grundfos GO Remote.

Grundfos GO Remote permite ajustar las funciones y 
proporciona acceso a información acerca del estado, 
los datos técnicos del producto y los parámetros de 
operación reales.

Grundfos GO Remote ofrece las siguientes interfaces 
para móvil (MI). Véase la fig. 47.

Fig. 47 Grundfos GO Remote comunicándose con la 
bomba por radio o infrarrojos (IR)

Comunicación
Cuando Grundfos GO Remote se comunica con la 
bomba, el indicador luminoso situado en el centro del 
indicador Grundfos Eye parpadea en color verde. 
Véase la sección Grundfos Eye, página 83.

La comunicación debe establecerse empleando uno 
de estos tipos de comunicación:

� comunicación por radio

� comunicación por infrarrojos.

Comunicación por radio

La comunicación por radio puede tener lugar a una 
distancia máxima de 30 metros. Es necesario habilitar 
la comunicación pulsando  o  en el panel de con-
trol de la bomba.

Comunicación por infrarrojos

Cuando se comunique mediante infrarrojos, Grundfos 
GO Remote debe estar dirigido hacia el panel de con-
trol de la bomba.

T
M

0
6

 0
7

4
4

 0
9

1
4

Pos. Descripción

1

Grundfos MI 202:
Módulo complementario que se puede usar en conjunto con 
un iPhone o iPod de Apple con conector de 30 terminales e 
iOS 5,0 o posterior, como un iPhone o iPod de cuarta genera-
ción.

2

Grundfos MI 204:
Módulo complementario que se puede usar en conjunto con 
un iPhone o iPod de Apple con conector Lightning (como un 
iPhone o iPod de quinta generación).
(La interfaz para móvil MI 204 también está disponible con un 
iPod touch de Apple y una funda).

3

Grundfos MI 301:
Módulo independiente que facilita la comunicación por radio 
o infrarrojos. El módulo se puede usar en conjunto con un 
dispositivo inteligente Android o iOS con conexión Bluetooth.

+

+

+

1

2

3
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Esquema de los menús de Grundfos GO Remote

Menús principales

1) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.

Panel de control
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Sección Página

Punto de ajuste resultante ● ● ● ●
Punto de ajuste actual ● ●
Valor teórico externo ● ●
Valor controlado actual ● ● ● ●
Valor del sensor ● ●
Velocidad del motor (rpm, %) ● ● ● ● ● ●
Consumo de potencia ● ● ● ● ● ●
Consumo de energía ● ● ● ● ● ●
Caudal ac., energía esp. ● ● ●
Horas de funcionamiento ● ● ● ● ● ●
Temperatura del líquido ●
Entrada analógica 1 ● ● ● ●
Entrada analógica 2 ● ● ● ●
Entrada analógica 3 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Entrada Pt100/1000 1 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Entrada Pt100/1000 2 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Salida analógica ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

entrada digital 1 ● ●
entrada digital 2 ● 1) ● 1) ● 1) ● ● 1) ●
Entrada/salida digital 3 ● 1) ● 1) ● ●
Entrada/salida digital 4 ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)

Módulos instalados ● ● ● ● ● ●
Datos de tendencia ●
Contador de energía térmica ● Contador de energía térmica 64

Controlado desde ● ●
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1) Sólo disponible si se ha instalado un módulo funcional avanzado.
2) Solo 11-22 kW.

Configuración
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Sección Página

Punto de ajuste ● ● ● ● ● ● Punto de ajuste 64

Modo de funcionamiento ● ● ● ● ● ● Modo de funcionamiento 64

Modo de control ● ● ● ● ● ● Modo de control 65

Fecha y hora ● 1) ● 1) ● 1) ● 1)
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Descripción de funciones

Contador de energía térmica

El medidor de energía es una función de supervisión 
que calcula el consumo de energía térmica de un sis-
tema. La estimación incorporada de caudal necesaria 
para el cálculo tiene un margen de error del ± 10 % del 
caudal máximo en la zona, el 10 % del caudal y el 12,5 
% de la altura máxima. Además, las mediciones de 
temperatura necesaria para el cálculo también tienen 
algún margen de error en función del tipo de sensor. 
Por lo tanto, el valor de energía térmica no se puede 
usar con fines de facturación. Sin embargo, el valor es 
perfecto con fines de optimización, para evitar costes 
energéticos excesivos provocados por desequilibrios 
del sistema.

El medidor de energía térmica exige un sensor de tem-
peratura adicional montado en la tubería de alimenta-
ción o la tubería de retorno en función de dónde esté 
montada la bomba.

Fig. 48 Ejemplo: Bomba montada en la tubería de 
alimentación y sensor de temperatura adicional 
montado en la tubería de retorno.

Punto de ajuste

El punto de ajuste para todos los modos de control 
puede configurarse en este submenú cuando se haya 
seleccionado el modo de control deseado. Véase la 
sección Modo de control en ls página 65.

Modo de funcionamiento

Posibles modos de funcionamiento:

� Normal
La bomba opera de acuerdo con el modo de control 
seleccionado.

� Parada
La bomba se para.

� Mín.
El modo de curva mínima puede utilizarse durante 
periodos en los que se requiere un caudal mínimo.

� Máx.
El modo de curva máx. se puede usar durante 
períodos en los que se requiera un caudal máximo.
Este modo de operación es apto, por ejemplo, para 
conceder prioridad al agua caliente.

� Manual
La bomba está funcionando a una velocidad ajus-
tada manualmente. Véase la sección Configure la 

velocidad manual en la página 65.

La bomba también puede configurarse para funcionar 
según la curva máxima o mínima. Véase la fig. 49.

Fig. 49 Curvas máxima y mínima

Variante de bomba
Contador de energía 

térmica

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

T
M

0
6

 1
1

8
2

 1
8

1
4t

R

t
F

kWh

tF: Temperatura de la tubería de alimentación

tR: Temperatura de la tubería de retorno

Variante de bomba Punto de ajuste

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Variante de bomba
Modo de 

funcionamiento

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
0

 5
5

4
7

 0
9

9
5

Q

H

Máx.

Mín.
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Configure la velocidad manual

La velocidad de la bomba se puede ajustar en %. Si el 
modo de funcionamiento se ha ajustado a "Manual", la 
bomba funcionará a la velocidad establecida.

Modo de control

Nota: Tenga en cuenta que todos los modos de control 
están disponibles para todas las variantes de bomba.

Modos de control posibles:

� AUTOADAPT

� FLOWADAPT

� Presión prop. (presión proporcional)

� Presión const. (presión constante),

� Temp. const. (temperatura constante)

� Pres. const. dif. (presión diferencial constante)

� Temp. dif. const. (temperatura diferencial constante)

� Caudal const. (caudal constante)

� Nivel const. (nivel constante)

� Otros val. const. (otros valores constantes)

� Curva const. (curva constante).

El punto de ajuste para todos los modos de control, 
excepto AUTOADAPT y FLOWADAPT, puede cambiarse 
en el submenú "Punto de ajuste" de "Configuración" 
cuando se haya seleccionado el modo de control 
deseado.

AUTOADAPT

El modo de control AUTOADAPT adapta continuamente 
el rendimiento de la bomba según las características 
reales del sistema.

Fig. 50 AUTOADAPT 

Cuando se haya habilitado el modo de control 
AUTOADAPT, la bomba arrancará con el ajuste de 
fábrica, Hfac = Hset1, y a continuación ajustará su 
rendimiento a A1. Véase la fig. 50.

Cuando la bomba registra una altura inferior en la 
curva máx., A2, la función AUTOADAPT selecciona 
automáticamente una curva de control inferior corres-
pondiente, Hset2. Si las válvulas en el sistema se cie-
rran, la bomba ajusta su rendimiento a A3.

El modo de control AUTOADAPT es una forma de con-
trol de la presión proporcional en el que las curvas de 
control tienen un origen fijado, Hauto_mín.

El modo de control AUTOADAPT ha sido desarrollado 
específicamente para sistemas de calefacción y no 
está recomendado para sistemas de aire acondicio-
nado y de refrigeración.

Variante de bomba
Configure la 

velocidad manual

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Variante de bomba Modo de control

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Variante de bomba AUTOADAPT

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

T
M
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A1: Punto de operación original.

A2: Altura inferior registrada en la curva máx.

A3: Nuevo punto de trabajo tras el control 
AUTOADAPT.

Hset1: Punto de ajuste original.

Hset2: Nuevo punto de ajuste tras el control 
AUTOADAPT.

Hfac.: Ajuste de fábrica.

Hauto_mín Un valor fijo de 1,5 m.

H

Q

Hauto_min

Hfac

A1

A3 A2

Hset1

Hset2

Hfac

Hauto_mín
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FLOWADAPT

Si selecciona FLOWADAPT, la bomba activa AUTOA-

DAPT y se asegura de que el caudal nunca supere el 
valor de FLOWLIMIT introducido.

El intervalo de ajuste para el FLOWLIMIT está entre 25 
y 90 % de la Qmáx de la bomba.

El ajuste de fábrica del FLOWLIMIT es el caudal en el 
que el ajuste de fábrica de AUTOADAPT alcanza la 
curva máxima. Véase la fig. 51.

Fig. 51 FLOWADAPT 

Presión proporcional

La altura de la bomba se reduce con una demanda de 
agua decreciente y aumenta con una demanda de 
agua creciente. Véase la fig. 52.

Este modo de control es especialmente apto para sis-
temas con pérdidas de presión relativamente grandes 
en las tuberías de distribución. La altura de la bomba 
aumenta proporcionalmente al caudal del sistema para 
compensar las grandes pérdidas de presión en las 
tuberías de distribución.

El punto de ajuste se puede ajustar con una exactitud 
de 0,1 metros. La altura frente a una válvula cerrada 
es la mitad del punto de ajuste Hset.

Fig. 52 Presión proporcional

Fig. 53 Presión proporcional

Variante de bomba FLOWADAPT

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

T
M

0
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9

1
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 1
6

1
3

H

Q

Qmax25 % 90 %

Hauto_min

Hfac

Q fac

Rango de ajuste

Hfac

Hauto_mín

Qfac

Variante de bomba Presión proporcional

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

T
M
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6

1
3

Ejemplo
� Sensor de presión diferencial instalado de fábrica.

H

Q

Hset

Hset

2
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Presión constante

La bomba mantiene una presión de descarga cons-
tante, independientemente del caudal. Véase la fig. 
54.

Fig. 54 Presión constante

Este modo de control requiere un sensor de presión 
externo, como se muestra en los ejemplos siguientes:

Fig. 55 Presión constante

Temperatura constante

Este modo de control garantiza una temperatura cons-
tante. El modo de control de temperatura constante se 
puede usar en sistemas de agua caliente doméstica 
para controlar el caudal y mantener una temperatura 
fija en el sistema. Véase la fig. 56. Cuando se utiliza 
este modo de control, no deben instalarse válvulas de 
equilibrio en el sistema.

Fig. 56 Temperatura constante

Este modo de control requiere un sensor de tempera-
tura externo, como se muestra en los ejemplos 
siguientes:

Fig. 57 Temperatura constante

Variante de bomba Presión constante

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
5

 7
9

0
1

 1
6

1
3

Ejemplos
� Un sensor de presión externo.

H

Q

p

p

Variante de bomba
Temperatura 

constante

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
5

 7
9

0
0

 1
6

1
3

Ejemplos
� Un sensor de temperatura externo.

H

Q
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t

t
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Presión diferencial constante

La bomba mantiene una presión diferencial constante, 
independientemente del caudal del sistema. Véase la 
fig. 58. Este modo de control es principalmente apto 
para sistemas con pérdidas de presión relativamente 
pequeñas.

Fig. 58 Presión diferencial constante

Este modo de control requiere un sensor de presión 
diferencial externo o dos sensores de presión exter-
nos, como se muestra en los ejemplos siguientes.

Nota: Las bombas TPE Serie 2000 con motores de 2 
polos de 3 kW y motores de 4 polos de 1,5 kW solo 
pueden controlar la presión diferenciar mediante el 
sensor de presión diferencial montado de fábrica.

Fig. 59 Presión diferencial constante

Temperatura diferencial constante

La bomba mantiene una temperatura diferencial cons-
tante en el sistema y su rendimiento se controla de 
acuerdo con el gráfico siguiente. Véase la fig. 60.

Fig. 60 Temperatura diferencial constante

Este modo de control requiere dos sensores de tempe-
ratura o un sensor de temperatura diferencial externo, 
como se muestra en los ejemplos siguientes:

Fig. 61 Temperatura diferencial constante

Variante de bomba
Presión diferencial 

constante

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
5

 7
9

0
1

 1
6

1
3

Ejemplos
� Un sensor de presión diferencial externo.

� Dos sensores de presión externos.
(Se aplica únicamente a bombas TPE con tamaños 
de motor entre 0,12 y 2,2 kW).

H

Q

p

p

p

pp

p

p

p

Variante de bomba
Temperatura 

diferencial constante

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
5

 7
9

5
4

 1
7

1
3

Ejemplos
� Dos sensores de temperatura externos.

(Se aplica únicamente a bombas TPE con tamaños 
de motor entre 0,12 y 2,2 kW).

� Un sensor de temperatura diferencial externo.

H

Q

�¶ t

t

t

t

t
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Caudal constante

La bomba mantiene un caudal constante en el sis-
tema, independientemente de la altura. Véase la fig. 
62.

Fig. 62 Caudal constante

Este modo de control requiere un sensor de caudal 
externo, como se muestra a continuación:

Fig. 63 Caudal constante

Nivel constante

La bomba mantiene un nivel constante, independiente-
mente del caudal. Véase la fig. 64.

Fig. 64 Nivel constante

Este modo de control requiere un sensor de nivel 
externo.

La bomba puede controlar el nivel de un depósito de 
dos formas:

� como dispositivo de vaciado, extrayendo líquido del 
depósito

� como dispositivo de llenado, agregando líquido al 
depósito.

Véase la fig. 65.

El tipo de función de control de nivel depende del 
ajuste del controlador incorporado. Véase la sección 
Configuración del controlador, página 74.

Fig. 65 Nivel constante

Otro valor constante

Se mantiene constante cualquier otro valor.

Variante de bomba Caudal constante

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
5

 7
9

5
5

 1
7

1
3

Ejemplo
� Un sensor de caudal externo.

Variante de bomba Nivel constante

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

H

Q
Qset

Q

T
M

0
5

 7
9

4
1

 1
6

1
3

Ejemplos
� Un sensor de nivel externo.

� dispositivo de vaciado.

� Un sensor de nivel externo.

� dispositivo de llenado.

Variante de bomba Otro valor constante

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

H

Q

L

L
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Curva constante

Se puede ajustar la bomba para que funcione de 
acuerdo con una curva constante. Véase la fig. 66.

La velocidad deseada se puede ajustar en % de la 
velocidad máxima en el rango del 25 % al 100 %.

Fig. 66 Curva constante

Nota: Dependiendo de las características del sistema 
y el punto de operación, el ajuste al 100 % puede dar 
lugar a un resultado ligeramente inferior a la curva 
máx. real de la bomba, aun cuando la pantalla muestre 
un valor del 100 %. Esto se debe a las limitaciones de 
potencia y presión de la bomba. La desviación varía 
según el tipo de bomba y las pérdidas de presión en 
las tuberías.

Fig. 67 Limitaciones de potencia y presión que influyen en 
la curva máx.

FLOWLIMIT

FLOWLIMIT

� Habilite la función FLOWLIMIT.

� Ajuste el FLOWLIMIT.

Fig. 68 FLOWLIMIT

La función FLOWLIMIT también puede combinarse con 
los siguientes modos de control:

� Presión proporcional

� Presión diferencial constante

� Temperatura diferencial constante

� Temperatura constante

� Curva constante.

Una función de limitación del caudal garantiza que el 
caudal nunca sobrepase el valor FLOWLIMIT introdu-
cido.

El intervalo de ajuste para el FLOWLIMIT está entre 25 
y 90 % de la Qmáx de la bomba.

El ajuste de fábrica del FLOWLIMIT es el caudal en el 
que el ajuste de fábrica de AUTOADAPT alcanza la 
curva máx. Véase la fig. 51.

Variante de bomba Curva constante

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
5

 7
9

5
7

 1
7

1
3

T
M

0
5

 7
9

1
3

 1
6

1
3

H

Q

H [%]

Q [m3/h]80 %

100 %
Curva máx. limitada

Variante de bomba FLOWLIMIT

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

T
M

0
5

 7
9

0
8

 1
6

1
3

H

Q

Qmax

QmaxQ limit

25 % 90 %

Rango de ajuste
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Ajuste automático de funcionamiento 
nocturno

Una vez que activa el funcionamiento nocturno auto-
mático, la bomba cambia automáticamente entre el 
funcionamiento normal y el funcionamiento nocturno 
(funcionamiento a bajo rendimiento).

El cambio entre el funcionamiento normal y nocturno 
depende de la temperatura de la tubería de alimenta-
ción.

La bomba cambia automáticamente a funcionamiento 
nocturno cuando el sensor integrado detecta una dis-
minución de la temperatura de la tubería de alimenta-
ción de más de 10 a 15 °C en un periodo de aproxima-
damente dos horas. La disminución de la temperatura 
debe ser de al menos de 0,1 °C/min.

El cambio a funcionamiento normal se produce sin 
intervalo de tiempo cuando la temperatura haya 
subido unos 10 °C.

Nota: El funcionamiento nocturno automático no 
puede habilitarse cuando la bomba está en el modo de 
curva constante.

Tipo de sensor

El ajuste del sensor sólo es pertinente en el caso de 
operación controlada.

Seleccionar entre los siguientes valores:

� Señal de salida del sensor:
0-10 V
0-20 mA
4 - 20 mA.

� unidad de medida del sensor:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/s, l/s, gpm, °C, 
°F, %.

� Rango de medida del sensor.

Entradas analógicas

Entradas disponibles según el módulo funcional insta-
lado en la bomba:

Lleve a cabo los ajustes descritos a continuación para 
configurar una entrada analógica.

Función

Las entradas analógicas se pueden configurar para las 
siguientes funciones:

� No activo

� Sensor respuesta

� Infl. pto ajuste ext. y
Véase la sección Influencia del punto de ajuste. en 
la página 76.

� Otra función.

Parámetro medido 

Seleccione uno de los parámetros (por ejemplo, el 
parámetro del sistema que deba medir el sensor 
conectado a la entrada analógica real).

Unidad

Unidades de medida disponibles:

Señal eléctrica

Seleccione el tipo de señal (0,5-3,5 V, 0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA o 4-20 mA).

Intervalo del sensor, valor mínimo

Establezca el valor mínimo del sensor conectado.

Intervalo del sensor, valor máximo

Establezca el valor máximo del sensor conectado.

Variante de bomba AUTOADAPT

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Variante de bomba Tipo de sensor

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Variante de bomba Entradas analógicas

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Función (terminal)
FM 200

(estándar)
FM 300

(avanzado)

Entrada analógica 1, configura-
ción (4)

● ●

Entrada analógica 2, configura-
ción (7)

● ●

Entrada analógica 3, configura-
ción (14)

- ●

Parámetro Unidades posibles

Presión bar, m, kPa, psi y ft

Caudal de la bomba m3/h, l/s, yd3/h, gpm

Temperatura del líquido °C, °F

Otro parámetro %
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Entradas Pt100/1000

Entradas disponibles según el módulo funcional insta-
lado en la bomba:

Función

Las entradas para Pt100/1000 se pueden configurar 
para las siguientes funciones:

� No activo

� Sensor de retroalimentación (no aplicable a bombas 
TPE Serie 2000)

� Infl. pto ajuste ext. y
Véase la sección Influencia del punto de ajuste. en 
la página 76.

� Otra función.

Parámetro medido 

Seleccione uno de los parámetros, como el parámetro 
del sistema que se deba medir.

Entradas digitales

Los motores de 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 
kW, 4 polos

Entradas disponibles según el módulo funcional insta-
lado en la bomba:

Lleve a cabo los ajustes descritos a continuación para 
configurar una entrada digital.

Función

Seleccione una de las siguientes funciones:

� No activo
La entrada no desempeña ninguna función al ajus-
tarla a "No activa".

� Parada externa
Cuando la entrada está desactivada (circuito 
abierto), la bomba se detiene.

� Mín. (velocidad mínima)
Cuando la entrada está activada, la bomba arranca 
a la velocidad mín. establecida.

� Máx. (velocidad máxima)
Cuando la entrada está activada, la bomba arranca 
a la velocidad máx. establecida.

� Fallo externo
Un contador se pone en marcha al activar la 
entrada. Si la entrada está activada durante más de 
5 segundos, la bomba se detendrá y se indicará una 
avería.

� Restablecimiento de alarmas
Cuando la entrada está activada, se restablece una 
posible indicación de avería.

� Funcionamiento en seco
Al seleccionar esta función, es posible detectar la 
ausencia de presión de entrada o la escasez de 
agua.
La bomba se detendrá si se detecta una deficiencia 
de presión de entrada o de suministro de agua 
(marcha en seco). La bomba no podrá volver a 
arrancar mientras la entrada permanezca activa.
Para ello será preciso el uso de cualquiera de los 
siguientes accesorios:

� un presostato instalado en el lado de aspiración 
de la bomba

� un interruptor de flotador instalado en el lado de 
aspiración de la bomba.

� Caudal acumulado
Esta función solo está disponible para bombas TPE 
Serie 1000 con tamaños de motor de 0,12 - 2,2 kW, 
2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 polos.
Al seleccionar esta función, es posible registrar el 
caudal acumulado. Para ello es preciso emplear un 
caudalímetro que proporcione una señal formada 
por impulsos proporcionales al caudal de agua defi-
nido.
Véase la sección Configuración del caudalímetro de 

impulsos, página 80.

� Dígito 1 del punto de ajuste predefinido (se aplica 
solo a la entrada digital 2)
Al establecer las entradas digitales a un punto de 
ajuste predefinido, la bomba funciona de acuerdo 
con un punto de ajuste basado en la combinación 
de las entradas digitales activadas.
Véase la sección Puntos de ajuste predefinidos, 
página 78.

Variante de bomba Entradas Pt100/1000

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Función (terminal)
FM 200

(estándar)
FM 300

(avanzado)

Entrada Pt100/1000 1, configuración 
(17 y 18)

- ●

Entrada Pt100/1000 2, configuración 
(18 y 19)

- ●

Variante de bomba Entradas digitales

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Función (terminal)
FM 200

(estándar)
FM 300

(avanzado)

Entrada digital 1, configuración (2 y 6) ● ●
Entrada digital 2, configuración (1 y 9) - ●



In
te

rf
a

c
e

s
 d

e
 u

s
u

a
ri

o
 p

a
ra

 b
o

m
b

a
s

 T
P

E

73

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 14

Motores de 3-22 kW, 2 polos y 1,5 - 18,5 kW, 4 polos

La entrada digital de la bomba se puede ajustar a dife-
rentes funciones. Seleccione una de las siguientes 
funciones:

� Mín. (curva mín.)

� Máx. (curva máx.).

La función seleccionada se activa cerrando el contacto 
entre los terminales 1 y 9.

Mín.:

Al activar la entrada, la bomba funciona según la curva 
mínima.

Máx.:

Al activar la entrada, la bomba funciona según la curva 
máxima.

Entradas/salidas digitales

Entradas/salidas disponibles según el módulo funcio-
nal instalado en la bomba:

Ajuste los parámetros indicados a continuación para 
configurar una entrada/salida digital.

Modo

Las entradas/salidas digitales 3 y 4 se pueden ajustar 
para que actúen como entradas o salidas digitales:

� entrada digital

� salida digital.

Función

Las entradas/salidas digitales 3 y 4 se pueden configu-
rar para las siguientes funciones:

Posibles funciones, entrada/salida digital 3

* Esta función solo está disponible para bombas TPE Serie 1000 
con tamaños de motor de 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 
polos.

Posibles funciones, entrada/salida digital 4

* Esta función solo está disponible para bombas TPE Serie 1000 
con tamaños de motor de 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 
polos.

Salidas de relé

La bomba incorpora dos relés de señal para señales 
de libre potencial.

Puede configurar los relés de señal para que se acti-
ven cuando se produzca alguno de los siguientes inci-
dentes:

� Preparado

� Funcionamiento

� Alarma

� Advertencia

� Se ha excedido el límite 2*

� Se ha excedido el límite 1*

� Bomba en marcha

� Vuelva a lubricar (11-22 kW)

� Control de ventilador externo*

� No activo.
* Esta función solo está disponible para bombas TPE Serie 1000 

con tamaños de motor de 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 
polos.

Variante de bomba
Entradas/salidas 

digitales

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Función (terminal)
FM 200

(estándar)
FM 300

(avanzado)

Entrada/salida digital 3, configuración 
(10 y 16)

● ●

Entrada/salida digital 4, configuración 
(11 y 18)

- ●

Función en caso de entrada Función en caso de salida

� No activo
� Parada externa
� Mín.
� Máx.
� Fallo externo
� Restablecimiento de alarmas
� Funcionamiento en seco
� Caudal acumulado*
� Dígito 2 del punto de ajuste 

predefinido

� No activo
� Preparado
� Alarma
� Funcionamiento
� Bomba en marcha
� Advertencia
� Se ha excedido el límite 1*
� Se ha excedido el límite 2*

Función en caso de entrada Función en caso de salida

� No activo
� Parada externa
� Mín.
� Máx.
� Fallo externo
� Restablecimiento de alarmas
� Funcionamiento en seco
� Caudal acumulado*
� Dígito 3 pto. ajuste predef.

� No activo
� Preparado
� Alarma
� Funcionamiento
� Bomba en marcha
� Advertencia
� Se ha excedido el límite 1*
� Se ha excedido el límite 2*

Variante de bomba

Salidas de relé

Relé de 
señal 1

Relé de 
señal 2

TPE3, TPE3 D ● ●
TPE2, TPE2 D ● ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

● ●

3 - 7,5 kW, 2 polos
1,5 - 7,5 kW, 4 polos

● -

11-22 kW, 2 polos
11 - 18,5 kW, 4 polos

● ●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

● ●

3 - 7,5 kW, 2 polos
1,5 - 7,5 kW, 4 polos

● -

11-22 kW, 2 polos
11 - 18,5 kW, 4 polos

● ●
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Salida analógica

La disponibilidad de la salida analógica depende del 
módulo funcional instalado en la bomba:

Ajuste los parámetros indicados a continuación para 
configurar la salida analógica.

Señal de salida

� 0-10 V

� 0-20 mA

� 4 - 20 mA.

Función de la salida analógica

� Velocidad real

� Valor actual

� Punto de ajuste resultante

� Carga del motor

� Corriente de motor

� Se ha excedido el límite 1*

� Se ha excedido el límite 2*

� Caudal.
* Esta función solo está disponible para bombas TPE Serie 1000 

con tamaños de motor de 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 
polos.

Configuración del controlador

Las bombas llevan un ajuste predeterminado de 
fábrica para los valores de ganancia (Kp) y tiempo 
integral (Ti).

Sin embargo, si el ajuste de fábrica no es el óptimo, es 
posible modificar la ganancia y el tiempo integral:

� Ajuste la ganancia (Kp) en el intervalo comprendido 
entre 0,1 y 20.

� Ajuste el tiempo de acción integral (Ti) en el inter-
valo comprendido entre 0,1 y 3.600 s.
Si selecciona 3.600 segundos, el controlador fun-
cionará como un controlador P.

Asimismo, el controlador se puede configurar para el 
control inverso. Esto significa que, si se aumenta el 
punto de ajuste, se reducirá la velocidad. En el caso 
del control inverso, la ganancia (Kp) debe establecerse 
dentro del intervalo -0,1 a -20.

Directrices para el ajuste de un controlador PI

Las tablas siguientes muestran las configuraciones 
recomendadas del controlador:

L1 = Distancia [m] entre la bomba y el sensor.

Variante de bomba Salida analógica

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Función (terminal)
FM 200

(estándar)
FM 300

(avanzado)

Salida analógica - ●

Variante de bomba
Configuración del 

controlador

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Control de presión diferencial Kp Ti

0,5 0,5

0,5
L1 < 5 m: 0,5
L1 > 5 m: 3

L1 > 10 m: 5

p

p

pp

L1

L1
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1) En sistemas de calefacción, un incremento del rendimiento de la 
bomba provoca una subida de temperatura en el sensor.

2) En sistemas de refrigeración, un incremento del rendimiento de la 
bomba provoca un descenso de temperatura en el sensor.

L2 = Distancia [m] entre el intercambiador de calor y el 
sensor.

L2 = Distancia [m] entre el intercambiador de calor y el 
sensor.

Reglas generales

Si el controlador reacciona con demasiada lentitud, 
aumente el valor Kp.

Si el controlador tiene un funcionamiento irregular o 
inestable, suavice el sistema reduciendo el valor Ko o 
aumentando el valor Ti.

Rango de operación

Ajuste el rango de funcionamiento siguiendo los pasos 
descritos a continuación:

� Establezca la velocidad mínima dentro del intervalo 
entre la velocidad mínima fijada hasta la velocidad 
máxima establecida por el usuario.

� Establezca la velocidad máxima dentro del intervalo 
del mínimo fijado por el usuario. velocidad hasta la 
velocidad máxima fijada.

El intervalo entre la velocidad mínima y máxima esta-
blecida por el usuario es el intervalo de funciona-
miento. Véase la fig. 69.

Nota: Las velocidades inferiores al 25 % pueden dar 
lugar a ruido en el cierre del eje.

Fig. 69 Ejemplo de configuración máxima y mínima

Control de temperatura

Kp

TiSistema de 
calefacción1)

Sistema 
de 

refrigeraci
ón2)

0,5 -0,5 10 + 5L2

0,5 -0,5 30 + 5L2

Control de temperatura diferencial Kp Ti

-0,5 10 + 5L2

Control de caudal Kp Ti

0,5 0,5

Control por presión constante Kp Ti

0,5 0,5

0,1 0,5

Control de nivel Kp Ti

-2,5 100

L2

t

L2

t

t

L2

t

t

t

L2

Q

p

p

L

2,5 100

Variante de bomba Rango de operación

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M

0
0

 6
7

8
5

 5
0

9
5

Control de nivel Kp Ti

L

Velocidad máx. (fija)

Velocidad máx. ajustada por el usuario

Rango de operación

Velocidad mín. ajustada por el usuario

Velocidad mín. (fija)

24 %

12 %

0 %

67 %

100 %
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Influencia del punto de ajuste.

- influencia del punto de ajuste externo

Motores de 0,12 - 2,2 kW, 2 polos y 0,12 - 1,1 kW, 4 
polos

Es posible influir en el punto de ajuste por medio de 
una señal externa transmitida a través de una de las 
entradas analógicas o, si existe algún módulo funcio-
nal instalado, una de las entradas Pt100/1000.

Nota: Antes de poder habilitar la opción "Entradas digi-
tales", ajuste una de las entradas analógicas o de las 
entradas Pt100/1000 a "Función del punto de ajuste 
externo".

Consulte las secciones Tipo de sensor, página 71, y 
Entradas Pt100/1000, página 72.

Si se ha ajustado más de una entrada para la influen-
cia del punto de ajuste, la función selecciona la 
entrada analógica con el número más bajo, por ejem-
plo "Entrada analógica 2", e ignora las demás entra-
das, por ejemplo "Entrada analógica 3" o "Entrada 1 
de Pt 100/1000".

Motores de 3-22 kW, 2 polos y 1,5 - 18,5 kW, 4 polos

La entrada para la señal de punto de ajuste externo 
puede ajustarse a diferentes tipos de señal. Selec-
cione uno de los siguientes tipos:

� 0-10 V

� 0-20 mA

� 4-20 mA

� No activo.

Si selecciona uno de los tipos de señal, el punto de 
ajuste real se verá afectado por la señal conectada a 
la entrada de punto de ajuste externo.

Ejemplo de influencia del punto de ajuste externo

Véase la fig. 70.

Con un valor inferior del sensor de 0 bar, un punto de 
ajuste establecido de 2 bar y un punto de ajuste 
externo del 60 %, el punto de ajuste real es 
0,60 x (2 - 0) + 0 = 1,2 bar.

Punto de ajuste real = señal de entrada real x (punto 
de ajuste - valor inferior) + valor inferior.

Fig. 70 Ejemplo de influencia sobre el punto de ajuste

La tabla siguiente recoge los tipos de influencia sobre 
el punto de ajuste y su disponibilidad según el tipo de 
bomba.

Variante de bomba
- influencia del punto 

de ajuste externo

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

T
M
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Tipo de influencia 
sobre el punto de 
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No activo ● ● ● ● ● ●
Función lineal ● ● ● ● ● ●
Lineal con parada - ● - - ● -

Lineal con mín. ● ● ● - ● -

Función inversa - ● - - ● -

Inversa con parada - ● - - ● -

Inversa con mín. - ● - - ● -

Tabla de influencia - ● - - ● -

Tabla de influencia con 
parada en mín.

- ● - - ● -

Tabla de influencia con 
parada en máx.

- ● - - ● -

100

0

0 100

0

1.2

2

[bar]

Influencia del punto de ajuste [%]

Señal de 
punto de 
ajuste 
externo [%]

Señal de 
entrada real

Punto de
ajuste actual

Punto de
ajuste

Valor supe-
rior

Valor inferior
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Puede seleccionar alguna de las siguientes funciones:

� No activo
Al seleccionar la función "No activa", el punto de 
ajuste no se ve influido por ninguna función externa.

� Función lineal
Se influye linealmente en el punto de ajuste en una 
medida comprendida entre el 0 y el 100 %. Véase la 
fig. 71.

Fig. 71 Función lineal

� "Lineal con parada" y "lineal con mín."

� Lineal con parada
En el rango de señal de entrada comprendido 
entre el 20 y el 100 %, la influencia sobre el punto 
de ajuste es lineal.
Si la señal de entrada es inferior al 10 %, la 
bomba cambiará al modo de funcionamiento 
"Parada".
Si la señal de entrada aumenta por encima del 15 
%, el modo de funcionamiento vuelve a ser el 
modo "Normal". Véase la fig. 72.

� Lineal con mín.
En el rango de señal de entrada comprendido 
entre el 20 y el 100 %, la influencia sobre el punto 
de ajuste es lineal.
Si la señal de entrada es inferior al 10 %, la 
bomba cambiará al modo de funcionamiento 
"Mín.".
Si la señal de entrada aumenta por encima del 15 
%, el modo de funcionamiento vuelve a ser el 
modo "Normal". Véase la fig. 72.

Fig. 72 "Lineal con parada" y "lineal con mín."

� Función inversa
Se influye inversamente en el punto de ajuste en 
una medida comprendida entre el 0 y el 100 %. 
Véase la fig. 73.

Fig. 73 Función inversa

� "Inversa con parada" e "inversa con mín."

� Inversa con parada
En el rango de señal de entrada comprendido 
entre el 0 y el 80 %, la influencia sobre el punto 
de ajuste es inversa.
Si la señal de entrada es superior al 90 %, la 
bomba cambia al modo de funcionamiento 
"Parada".
Si la señal de entrada cae por debajo del 85 %, el 
modo de funcionamiento cambia de nuevo a 
"Normal". Véase la fig. 74.

� Inversa con mín.
En el rango de señal de entrada comprendido 
entre el 0 y el 80 %, la influencia sobre el punto 
de ajuste es inversa.
Si la señal de entrada es superior al 90 %, la 
bomba cambia al modo de funcionamiento "Mín.".
Si la señal de entrada cae por debajo del 85 %, el 
modo de funcionamiento cambia de nuevo a 
"Normal". Véase la fig. 74.

Fig. 74 "Inversa con parada" e "inversa con mín."
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� Tabla de influencia
La influencia sobre el punto de ajuste tiene lugar de 
acuerdo con una curva compuesta por entre dos y 
ocho puntos. Se trazará una línea recta entre los 
puntos y sendas líneas horizontales antes del pri-
mer punto y después del último punto.

Fig. 75 Tabla de influencia

� Tabla de influencia con parada en mín.
La influencia sobre el punto de ajuste tiene lugar de 
acuerdo con una curva compuesta por entre dos y 
ocho puntos. Se trazará una línea recta entre los 
puntos y sendas líneas horizontales antes del pri-
mer punto y después del último punto.
Si la señal de entrada es inferior al 10 %, la bomba 
cambiará al modo de funcionamiento "Parada".
Si la señal de entrada aumenta por encima del 15 
%, el modo de funcionamiento vuelve a ser el modo 
"Normal". Véase la fig. 76.

Fig. 76 Tabla de influencia con parada en mín.

� Tabla de influencia con parada en máx.
La influencia sobre el punto de ajuste tiene lugar de 
acuerdo con una curva compuesta por entre dos y 
ocho puntos. Se trazará una línea recta entre los 
puntos y sendas líneas horizontales antes del pri-
mer punto y después del último punto.
Si la señal de entrada es superior al 90 %, la bomba 
cambia al modo de funcionamiento "Mín.".
Si la señal de entrada cae por debajo del 85 %, el 
modo de funcionamiento cambia de nuevo a "Nor-
mal". Véase la fig. 77.

Fig. 77 Tabla de influencia con parada en máx.

Puntos de ajuste predefinidos

Es posible establecer y activar siete puntos de ajuste 
predefinidos combinando las señales de entrada con 
las entradas digitales 2, 3 y 4, como indica la tabla 
siguiente.
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Variante de bomba
Puntos de ajuste 

predefinidos

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Entradas digitales
Punto de ajuste

2 3 4

0 0 0 Punto de ajuste normal

1 0 0 Punto de ajuste predefinido 1

0 1 0 Punto de ajuste predefinido 2

1 1 0 Punto de ajuste predefinido 3

0 0 1 Punto de ajuste predefinido 4

1 0 1 Punto de ajuste predefinido 5

0 1 1 Punto de ajuste predefinido 6

1 1 1 Punto de ajuste predefinido 7

100

0

10020 40 60 80

Influencia del punto de ajuste [%]

Entrada 
externa [%]

Normal

Mín. o
parada
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Influencia de la temperatura

Cuando se habilita esta función en el modo de control 
de presión proporcional o constante, el punto de ajuste 
para la altura se reducirá de acuerdo con la tempera-
tura del líquido.

Es posible ajustar la influencia de la temperatura para 
que funcione a temperaturas del líquido inferiores a 80 
°C o 50 °C. Estos límites de temperatura se denomi-
nan Tmáx.. El punto de ajuste se reduce en relación 
con la altura fijada (= 100 %) según las siguientes 
características.

Fig. 78 Influencia de la temperatura

En el ejemplo anterior, se ha seleccionado Tmáx. = 80 °C. 
La temperatura real del líquido Treal provoca que el 
punto de ajuste de la altura se reduzca del 100 % a Hreal.

La función de influencia de la temperatura requiere lo 
siguiente:

� modo de control de presión proporcional o presión 
constante

� bomba instalada en la tubería de alimentación

� sistema con control de la temperatura de la tubería 
de alimentación.

La influencia de la temperatura es apta para los 
siguientes sistemas:

� Sistemas con caudales variables (por ejemplo, sis-
temas de calefacción bitubo) en los que la habilita-
ción de la función de influencia de la temperatura 
garantice una reducción adicional del desempeño 
de la bomba durante períodos con demandas de 
calefacción bajas y, por consiguiente, una menor 
temperatura en la tubería de alimentación.

� Los sistemas con caudal casi constante (por ejem-
plo sistemas de calefacción monotubo y sistemas 
de suelo radiante) en los que la demanda variable 
de calefacción no puede ser registrada como un 
cambio en la altura, como en el caso de los siste-

mas de calefacción bitubo. En dichos sistemas, el 
rendimiento de la bomba sólo puede ajustarse habi-
litando la función de influencia de la temperatura.

Selección de Tmáx

En sistemas con una temperatura de la tubería de ali-
mentación de:

� hasta un máximo de 55 °C incluidos, seleccione 
Tmáx = 50 °C

� por encima de 55 °C, seleccione Tmáx. = 80 °C.
 

Funciones de control

Función de límite superado

Esta función permite monitorizar los límites estableci-
dos para valores analógicos. Reaccionará si los valo-
res sobrepasan los límites. Cada límite puede ajus-
tarse como un valor máximo o mínimo. Para cada uno 
de los valores supervisados debe definirse un límite de 
advertencia y un límite de alarma.

Esta función permite monitorizar dos ubicaciones dife-
rentes en un sistema de bombas al mismo tiempo. 
Por ejemplo, la presión en un consumidor y la presión 
de descarga de la bomba. Esto garantiza que la pre-
sión de descarga no alcance un valor crítico.

Si el valor sobrepasa el límite de advertencia, se emi-
tirá una advertencia. Si el valor sobrepasa el límite de 
alarma, las bombas se detienen.

Puede establecerse un retardo entre la detección de 
un límite sobrepasado y la activación de una adverten-
cia o alarma. También puede establecerse un retardo 
para restablecer una advertencia o alarma.

Una advertencia se puede restablecer automática o 
manualmente.

Es posible establecer si el sistema debe arrancar de 
nuevo automáticamente después de una alarma, o si 
la alarma debe restablecerse manualmente. El nuevo 
arranque se puede retardar un intervalo de tiempo 
ajustable. También puede establecerse un retardo en 
la puesta en marcha para garantizar que el sistema lle-
gue a un estado estacionario antes de activar la fun-
ción.

Variante de bomba
Influencia de la 

temperatura

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D -

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,25 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-
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Nota
La función de influencia de la temperatura 

no se puede usar en sistemas de aire 

acondicionado.

Variante de bomba
Función de límite 

superado

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-
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Funciones especiales

Configuración del caudalímetro de impulsos

Es posible conectar un caudalímetro de impulsos 
externo a una de las entradas digitales para registrar 
los caudales real y acumulado. Así, también se puede 
calcular la energía específica [kWh/m3].

Para habilitar un caudalímetro de impulsos, debe ajus-
tarse una de las funciones de entrada digital a "Caudal 
acumulado" y establecerse el volumen bombeado por 
impulso. Véase la sección Entradas digitales, página 
72.

Rampas

El ajuste de las rampas sólo resulta importante en el 
modo de funcionamiento con curva constante.

La aceleración y desaceleración graduales determina 
la rapidez con la que el motor puede acelerar y des-
acelerar, respectivamente, durante el arranque/parada 
o los cambios del punto de ajuste.

Se puede establecer lo siguiente:

� tiempo de aceleración, 0,1 a 300 s

� tiempo de desaceleración, 0,1 a 300 s.

Estos tiempos corresponden a la aceleración desde la 
parada hasta la velocidad nominal y la desaceleración 
desde la velocidad nominal hasta la parada, respecti-
vamente.

En tiempos de desaceleración cortos, la desacelera-
ción del motor puede depender de la carga y de la 
inercia, ya que no hay posibilidad de frenar el motor de 
una forma activa.

Si el suministro eléctrico está desconectado, la dece-
leración del motor solo dependerá de la carga y de la 
inercia.

Fig. 79 Aceleración y desaceleración gradual

Comunicación

Número de bomba

A la bomba se le puede asignar un número único. 
Ello hace posible distinguir entre bombas que estén 
conectadas por comunicación mediante bus.

Habilitar/deshabilitar comunicación por radio

La comunicación por radio se puede habilitar o desha-
bilitar.

Variante de bomba
Configuración del 
caudalímetro de 

impulsos

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Variante de bomba Rampas

TPE3, TPE3 D -

TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-
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Variante de bomba Número de bomba

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Variante de bomba Número de bomba

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

-

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

Nominal

Aceleración gradual Desaceleración gradual

Velocidad

Tiempo

Mínimo

Aceleración 
inicial

Desacelera-
ción final

Máximo
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Configuración general

Idioma

Existen varios idiomas disponibles.

Las unidades de medida cambian automáticamente de 
acuerdo con el idioma seleccionado.

Unidades

Este menú permite elegir entre unidades SI y unidades 
US. El ajuste puede afectar a todos los parámetros en 
general o aplicarse a cada uno de los diferentes pará-
metros.

Habilitar/deshabilitar parám.

En esta pantalla se puede desactivar la posibilidad de 
realizar ajustes por razones de seguridad.

Para desbloquear la bomba y permitir que se realicen 
ajustes, pulse ∧  y ∨  simultáneamente durante al 
menos 5 segundos.

Eliminar historial

En este menú puede eliminar los siguientes datos his-
tóricos:

• Eliminar registro de trabajo.

• Eliminar datos de energía térmica.

• Eliminar consumo energético.

Definir pantalla Home

Este menú permite seleccionar si la pantalla "Home" 
debe mostrar varios parámetros definidos por el usua-
rio o una ilustración gráfica de una curva de rendi-
miento con el punto de trabajo real de la bomba.

Configuración de la pantalla

Este menú permite ajustar el brillo de la pantalla y defi-
nir si ésta debe apagarse en caso de que no se toque 
ningún botón transcurrido un determinado período de 
tiempo.

Guardar configuración actual

Este menú permite guardar la configuración actual 
para usarla posteriormente.

Recuperar config. guardada

Este menú permite recuperar la última configuración 
guardada para aplicarla a la bomba.

Activar la guía de puesta en marcha

La guía de puesta en marcha se utiliza para la configu-
ración general de la bomba.

Asistencia

Configuración multibomba

La función multibomba permite el control de bombas 
sencillas conectadas en paralelo o bombas dobles sin 
necesidad de utilizar controladores externos. 
Las bombas de un sistema multibomba se comunican 
entre sí mediante una conexión GENIair inalámbrica o 
una conexión GENI por cable.

Un sistema multibomba se configura mediante una 
bomba seleccionada, es decir, la bomba maestra (la 
primera bomba seleccionada). Todas las bombas 
Grundfos con una conexión GENIair inalámbrica pue-
den conectarse al sistema multibomba.

Las funciones multibomba se describen en las siguien-
tes secciones.

Funcionamiento en alternancia

Sólo una bomba opera al mismo tiempo.

El cambio de una bomba a otra depende del tiempo o 
de la energía. Si una bomba falla, la otra bomba la 
sustituirá automáticamente.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� Dos bombas sencillas conectadas en paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

Funcionamiento con reserva

Una bomba está operando constantemente. La bomba 
de reserva funciona a intervalos para evitar el bloqueo. 
Si la bomba en funcionamiento se detiene debido a 
una avería, la bomba de reserva arranca automática-
mente.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble.

� Dos bombas sencillas conectadas en paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

Variante de bomba Idioma

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

●

Variante de bomba
Configuración 

multibomba

TPE3, TPE3 D ●
TPE2, TPE2 D ●

TPE Serie 2000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-

TPE Serie 1000

0,12 - 2,2 kW, 2 polos
0,12 - 1,1 kW, 4 polos

●

3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

-
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Operación en cascada

La operación en cascada garantiza que el desempeño 
de la bomba se adapte automáticamente al consumo 
al conectar o desconectar las bombas. Así el sistema 
opera de un modo energéticamente eficiente con pre-
sión constante y un número limitado de bombas.

Mientras una bomba doble TPE3 D funciona en el 
modo de control de presión constante, la segunda 
bomba arranca con una altura del 90 % y se detiene al 
alcanzar un rendimiento del 50 %.

Todas las bombas funcionan a la misma velocidad. El 
cambio de la bomba es automático y depende de la 
energía, las horas de funcionamiento y la avería.

Sistema de bombeo:

� Bomba doble TPE3 D.

� De dos a cuatro bombas sencillas conectadas en 
paralelo.
Las bombas deben ser del mismo tipo y poseer el 
mismo tamaño. Cada bomba requiere una válvula 
antirretorno conectada en serie a ella.

� Ajuste el modo de control a "presión constante", 
"presión diferencial constante" o "curva constante".
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Grundfos Eye

El Grundfos Eye indica el estado de funcionamiento 
del motor en el panel de control del motor. Véase la 
fig. 80, pos. A.

Fig. 80 Grundfos Eye
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Grundfos Eye Indicación Descripción

Todos los indicadores luminosos apagados.
Apagado.
El motor está detenido.

Dos indicadores luminosos verdes opuestos 
girando en el sentido de giro del motor (observado 
desde el extremo contrario al de accionamiento).

Encendido.
El motor está en marcha.

Dos indicadores luminosos verdes opuestos encen-
didos permanentemente.

Encendido.
El motor está detenido.

Un indicador luminoso amarillo girando en el sen-
tido de giro del motor (observado desde el extremo 
contrario al de accionamiento).

Advertencia.
El motor está en marcha.

Un indicador luminoso amarillo encendido perma-
nentemente.

Advertencia.
El motor se ha detenido.

Dos indicadores luminosos rojos opuestos parpa-
deando simultáneamente.

Alarma.
El motor se ha detenido.

Indicador luminoso verde central parpadeando rápi-
damente cuatro veces.

Control remoto con Grundfos GO Remote mediante 
radio.
El motor está intentando comunicarse con Grundfos 
GO Remote. El motor en cuestión aparece resaltado 
en la pantalla de Grundfos GO Remote para infor-
mar al usuario de la ubicación del motor.

Indicador luminoso verde central parpadeando con-
tinuamente.

Cuando el motor en cuestión se selecciona en el 
menú de Grundfos GO Remote, la luz indicadora 
verde situada en el centro parpadeará continua-
mente. Pulse  en el panel de control del motor 
para permitir el control remoto y el intercambio de 
datos mediante Grundfos GO Remote.

Indicador luminoso verde central encendido perma-
nentemente. Control remoto con Grundfos GO Remote mediante 

radio.
El motor se está comunicando con Grundfos GO 
Remote mediante una conexión por radio.

Indicador luminoso verde central parpadeando rápi-
damente mientras Grundfos GO Remote intercam-
bia datos con el motor. La operación durará algunos 
segundos.

Control remoto con Grundfos GO Remote mediante 
infrarrojos.
El motor está recibiendo datos de Grundfos GO 
Remote a través de comunicación mediante infrarro-
jos.
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Luces indicadoras y relés de señal
Lo siguiente se aplica a las bombas que se indican a 
continuación:

� Bombas TPE3 y TPE3 D

� Bombas TPE2 y TPE2 D

� Bombas TPE Serie 1000 y 2000 con los siguientes 
tamaños de motor:
- 0,12 - 2,2 kW, 2 polos
- 0,12 - 1,1 kW, 4 polos

El motor posee dos salidas para señales de libre 
potencial a través de dos relés internos.

Las salidas de señal pueden establecerse en "Funcio-
namiento", "En funcionamiento", "Preparado", 
"Alarma" y "Advertencia".

La tabla siguiente recoge las funciones de los dos 
relés de señal:

Descripción Grundfos Eye

Posición de contacto de los relés de señal cuando están 
activados Modo de 

funciona-
mientoFuncionami

ento
Bomba en 

marcha
Preparado Alarma

Advertenci
a

Apagado.

Apagado >

-

Bomba en funcionamiento 
en el modo "Normal".

Verde, girando

Normal, Mín. o 
Máx.

Bomba en funcionamiento 
en el modo "Manual".

Verde, girando

Manual

Bomba en funcionamiento 
en el modo "Parada".

Verde, estático

Parada

Advertencia; la bomba conti-
núa funcionando.

Amarillo, girando

Normal, Mín. o 
Máx.

Advertencia; la bomba conti-
núa funcionando en el modo 
"Manual".

Amarillo, girando

Manual

Advertencia; la bomba se ha 
detenido mediante el 
comando "Parada".

Amarillo, estático

Parada

Alarma; la bomba continúa 
funcionando.

Rojo, girando

Normal, Mín. o 
Máx.

Alarma; la bomba continúa 
funcionando en el modo 
"Manual".

Rojo, girando

Manual

Bomba detenida debido a 
una alarma.

Rojo, parpadeando

Parada

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC C NO NC

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

NCNOC NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC



In
te

rf
a

c
e

s
 d

e
 u

s
u

a
ri

o
 p

a
ra

 b
o

m
b

a
s

 T
P

E

85

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 14

Lo siguiente se aplica a las bombas que se indican a 
continuación:

� Bombas TPE Serie 1000 y 2000 con los siguientes 
tamaños de motor:
3-22 kW, 2 polos
1,5 - 18,5 kW, 4 polos

El estado de funcionamiento de la bomba se indica 
mediante las luces indicadoras verde (pos. A) y roja 
(pos. B) del panel de control y del interior de la caja de 
conexión. Véase fig. 81.

Fig. 81 Posición de los indicadores luminosos

Además, la bomba incorpora una salida para una 
señal sin potencia mediante un relé interno.
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Las funciones de los dos indicadores luminosos y el relé de señal se muestran en la siguiente tabla:

Restablecimiento de una indicación de falla

Puede restablecer una indicación de avería mediante 
alguna de las siguientes maneras:

� Pulse brevemente  o  en la bomba. Esto no 
cambiará el ajuste de la bomba.
No se puede restablecer una indicación de avería 
mediante  o  si se han bloqueado los botones.

� Desconectando el suministro eléctrico hasta que los 
indicadores luminosos se apaguen.

� Desconectando la entrada de arranque/paro 
externa y conectándola de nuevo a continuación.

� Utilice Grundfos GO Remote.

Indicadores luminosos Relé de señal activado durante:

DescripciónFallo
(rojo)

Funcionamiento
(verde)

Avería/Alarma, 
Advertencia y 
Relubricación

Operación Preparado
Bomba en 

marcha

Apagado > Apagado >
El suministro eléctrico ha sido desconec-
tado.

Apagado >
Iluminado cons-

tantemente
La bomba está funcionando.

Apagado > Parpadeando La bomba está ajustada a parada.

Iluminado 
constante-

mente
Apagado >

La bomba se ha detenido a causa de una 
"Avería"/"Alarma" o está funcionando con 
una indicación de "Advertencia" o "Lubrica-
ción".
Si la bomba se ha detenido, se intentará 
volver a ponerla en marcha (puede que sea 
necesario reiniciar la bomba restableciendo 
la indicación de "Avería").

Iluminado 
constante-

mente

Iluminado cons-
tantemente

La bomba está funcionando, pero tiene o ha 
tenido una "Avería"/"Alarma" que permite 
que la bomba continúe funcionando, o está 
funcionando con una indicación de "Adver-
tencia" o "Lubricación".
Si la causa es "Señal del sensor fuera de 
rango de señal", la bomba seguirá funcio-
nando conforme a la curva máxima y no se 
podrá restablecer la indicación de avería 
hasta que la señal esté dentro del rango de 
señal.
Si la causa es "Señal del punto de ajuste 
fuera del rango de señal", la bomba seguirá 
funcionando conforme a la curva mínima y 
no se podrá restablecer la indicación de 
avería hasta que la señal esté dentro del 
rango de señal.

Iluminado 
constante-

mente
Parpadeando

La bomba se ha ajustado para detenerse, 
pero se ha detenido debido a una "Avería".

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC C NO NC C NO NC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC
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15. Comunicación

Comunicación con bombas TPE2, 
TPE2 D, TPE3, TPE3 D, TPE y TPED
La comunicación con bombas TPE2, TPE2 D, TPE3, 
TPE3 D, TPE y TPED es posible a través de un sis-
tema de gestión centralizada de edificios, control 
remoto (Grundfos GO Remote) o un panel de control.

Sistema de control centralizado de edificios

El operador puede comunicarse con una bomba TPE2, 
TPE2 D, TPE3, TPE3 D, TPE y TPED a distancia. La 
comunicación puede realizarse a través del sistema de 
gestión centralizada de edificios, permitiendo al opera-
dor controlar y modificar modos de control y ajustes 
del valor de funcionamiento.

Fig. 82 Estructura de un sistema de control centralizado 
de edificios

Control remoto

El operador puede controlar y modificar modos de con-
trol y ajustes de la bomba con Grundfos GO Remote. 
Véase la sección Grundfos GO Remote de la página 
60.
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TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Bombas TPE Serie 1000 y 
2000 con los siguientes 
tamaños de motor:
- 0,12 - 2,2 kW, 2 polos
- 0,12 - 1,1 kW, 4 polos

Bombas TPE Serie 1000 y 
2000 con los siguientes 
tamaños de motor:
- 11-22 kW, 2 polos
- 11 - 18,5 kW, 4 polos

Bombas TPE y TPED 
Serie 1000 y 2000 con los 
siguientes tamaños de 
motor:
- 3 - 7,5 kW, 2 polos
- 1,5 - 7,5 kW, 4 polos

Bombas TPED Serie 1000 
y 2000 con los siguientes 
tamaños de motor:
- 11-22 kW, 2 polos
- 11 - 18,5 kW, 4 polos

CIU 100: LonWorks
CIU 150: PROFIBUS DP
CIU 200: Modbus RTU
CIU 250: GSM
CIU 270: GRM
CIU 300: BACnet MS/TP.
CIU 500: Modbus TCP
CIU 500: PROFINET IO

CIM 050: GENIbus
CIM 100: LonWorks
CIM 150: PROFIBUS DP
CIM 200: Modbus RTU
CIM 250: GSM/GPRS
CIM 270: GRM
CIM 300: BACnet MS/TP.
CIM 500: Modbus TCP
CIM 500: PROFINET
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16. Regulación de la velocidad de bombas TPE, TPED, TPE2, 
TPE2 D, TPE3 y TPE3 D

Ecuaciones de afinidad
Las bombas se utilizan normalmente en aplicaciones 
que se caracterizan por un caudal variable. Por lo 
tanto, no es posible seleccionar una bomba que está 
funcionando constantemente en su rendimiento 
óptimo.

Con el fin de lograr una economía óptima de funciona-
miento, el punto de trabajo debe estar próximo a la efi-
ciencia óptima (eta) durante la mayor parte de las 
horas de funcionamiento.

Entre las curvas de rendimiento mínima y máxima, las 
bombas tienen una infinidad de curvas de rendimiento 
que representan, cada una, una velocidad específica. 
Por lo tanto, probablemente no sea posible seleccio-
nar un punto de trabajo cercano a la curva máxima.

Fig. 83 Curvas de rendimiento máxima y mínima

En aquellas situaciones en las que no se pueda selec-
cionar un punto de trabajo cercano a la curva máxima, 
pueden utilizarse las siguientes ecuaciones de afini-
dad. La altura (H), el caudal (Q) y la potencia de 
entrada (P) son las variables apropiadas para calcular 
la velocidad del motor (n).

Nota: Las fórmulas aproximadas son válidas siempre 
que la característica del sistema permanezca sin cam-
bios para nn y nx y siempre que se base en la siguiente 
fórmula: H = k × Q2, donde k es una constante.

La ecuación de potencia implica que el rendimiento de 
la bomba sigue sin cambios en las dos velocidades. 
En la práctica esto no es del todo correcto. 

Finalmente debe recordarse que, si se desea un cál-
culo exacto del ahorro de potencia conseguido 
mediante una reducción de la velocidad de la bomba, 
debe tenerse en cuenta la eficiencia del convertidor de 
frecuencia y del motor.

Fig. 84 Ecuaciones de afinidad

Leyenda

Grundfos Product Center

El Centro de Productos de Grundfos puede ayudarle a 
seleccionar la bomba adecuada en función de sus 
necesidades. Véase página 242.
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17. Control de bombas en paralelo

En algunas aplicaciones se requiere un funciona-
miento en paralelo de la bomba, debido a uno o más 
de los siguientes motivos:

� Una bomba no puede alcanzar el funcionamiento 
necesario (caudal).

� Se necesita capacidad en standby para garantizar 
la seguridad del suministro.

� El rendimiento total debe mejorarse cuando hay 
grandes variaciones en la demanda de caudal.

La siguiente tabla muestra las diferentes opciones de 
control de bombas conectadas en paralelo.

● Disponible.
❍ Disponible bajo pedido.

Función de alternancia/standby
La función de alternancia/standby viene activada de 
fábrica y el modo "Alternancia" está seleccionado de 
serie. Véanse las páginas 34 y 37.

Bombas conectadas a Control MPC
Las bombas TP, TPE Serie 1000 y TPE2 pueden 
conectarse directamente a Grundfos Control MPC.

Control MPC incorpora un controlador CU 352 que 
puede controlar hasta seis bombas.

Mediante un sensor externo, el Control MPC puede 
garantizar una adaptación óptima del rendimiento a la 
demanda mediante el control por bucle cerrado de los 
siguientes parámetros:

� presión diferencial proporcional

� presión diferencial constante

� presión diferencial (remota)

� caudal

� temperatura.

El CU 352 incorpora las características que se descri-
ben a continuación:

Asistente de puesta en marcha

La correcta instalación y puesta en marcha es un 
requisito previo para obtener un óptimo rendimiento 
del sistema y años de funcionamiento sin problemas.

Durante la puesta en marcha del sistema, se mostrará 
el asistente de puesta en marcha en la pantalla del CU 
352. El asistente guiará al operador a través de varios 
pasos mediante una serie de cuadros de diálogo que 
garantizarán que todos los ajustes se realizan en la 
secuencia correcta.

Software de aplicación optimizado

El CU 352 incorpora un software optimizado para apli-
caciones que le ayudará a configurar su sistema para 
la aplicación en cuestión.

Además, la navegación a través de los menús del con-
trolador resulta muy sencilla. Ustede no necesita nin-
gún tipo de formación específica para configurar y 
controlar el sistema.

Conexión Ethernet

El CU 352 incorpora una conexión Ethernet que per-
mite un acceso ilimitado a la configuración y el control 
del sistema a través de un PC en remoto.

Puerto de servicio (GENI TTL)

El puerto de servicio del CU 352 permite un fácil 
acceso a la actualización del sofware y al registro de 
datos en las tareas de mantenimiento.

Comunicación externa

Control MPC permite comunicación con otros protoco-
los fieldbus. Con el objetivo de comunicar con otros 
protocolos de buses de comunicación, se requiere un 
módulo GENIbus y una pasarela de salida.

Control MPC puede comunicarse con LonWorks, PRO-
FIBUS, Modbus, BACnet, GSM/GPRS o GRM 
mediante un CIU de Grundfos.

Posibilidades de 
control en paralelo
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Función 
incorporada de serie 

en 
alternancia/espera

● ● ● ● ● ● ❍ ● ● ● ❍ ●

Función integrada 
de funcionamiento 

en paralelo
● ● ● ● ● ●

Control MPC

● ● ● ●

Control MPC Serie 
2000

● ● ●
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Bombas conectadas a Control MPC Serie 
2000
Las bombas TPE Serie 2000 y TPE3 están conectadas 
directamente a Grundfos Control MPC Serie 2000 
mediante GENIbus.

Control MPC Serie 2000 incorpora un controlador CU 
352 que puede controlar hasta seis bombas.

Todas las bombas deben ser del mismo tipo y tamaño.

El Control MPC Serie 2000 se utiliza para controlar las 
bombas circuladoras en las aplicaciones de calefac-
ción y de aire acondicionado.

El Control MPC Serie 2000 asegura una adaptación 
óptima del funcionamiento a la demanda mediante el 
control por bucle cerrado de los siguientes paráme-
tros:

� presión diferencial proporcional

� presión diferencial constante.

Mediante un sensor externo, el Control MPC Serie 
2000 puede asegurar además una adaptación óptima 
del funcionamiento a la demanda mediante el control 
por bucle cerrado de los siguientes parámetros:

� presión diferencial (remota)

� caudal

� temperatura.

Nota: Para más información sobre Control MPC y 
Control MPC Serie 2000, consulte el catálogo técnico 
titulado "Control MPC". El catálogo técnico está dispo-
nible online en el Centro de Productos de Grundfos. 
Véase página 242.
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18. Grundfos CUE

Bombas TP conectadas a un CUE 
de Grundfos, convertidores de 
frecuencia externos

Fig. 85 Grundfos CUE

Grundfos CUE es una gama completa de convertido-
res de frecuencia montados en armario para el control 
de bombas en una amplia gama de aplicaciones.

La gama CUE de Grundfos proporciona muchas venta-
jas al usuario final, como:

� funcionalidad de las bomba-E de Grundfos e inter-
faz de usuario

� funciones relacionadas con la familia de bombas y 
la aplicación

� incremento del confort en comparación con solucio-
nes con bombas de velocidad fija

� instalación y puesta en servicio sencillas en compa-
ración con los convertidores de frecuencia estándar

� control de velocidad en bombas de hasta 250 kW.

Funciones

Guía intuitiva de inicio

La guía de inicio permite una fácil instalación y puesta 
en servicio así como la comodidad de conectar y bom-
bear directamente. El instalador necesitará efectuar 
pocos ajustes, ya que los demás se realizan automáti-
camente o vienen configurados de fábrica.

Interfaz de usuario inteligente

Fig. 86 Interfaz de usuario de Grundfos CUE

Grundfos CUE dispone de un cuadro de control único 
fácil de usar, que incluye una pantalla gráfica y boto-
nes de manejo sencillo.

Control del valor seleccionado

La gama CUE de Grundfos dispone de un controlador 
PI integrado que permite el control de bucle cerrado 
de un valor deseado, como:

� presión diferencial constante

� presión proporcional

� temperatura constante

� presión diferencial constante

� caudal constante.

Amplia gama de productos

La gama de productos CUE es bastante completa y 
cubre cinco gamas distintas de voltajes, categorías de 
protección IP20/21 (Nema 1) e IP54/55 (Nema 12) y 
una amplia gama de potencias de salida.

La siguiente tabla proporciona una visión general.

Comunicación externa
La gama CUE de Grundfos puede comunicarse con 
LonWorks, PROFIBUS, Modbus, BACnet o 
GSM/GPRS mediante un CIU de Grundfos.
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0
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0
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2

8
3

 4
1

0
8

Tensión de entrada 
[V]

Tensión de salida 
[V]

Motor [kW]

1 x 200-240 3 x 200-240 1,1 - 7,5

3 x 200-240 3 x 200-240 0,75 - 45

3 x 380-500 3 x 380-500 0,55 - 250

3 x 525-600 3 x 525-600 0,75 - 7,5

3 x 525-690 3 x 525-690 11-250 
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19. Datos del motor

Motores
Los motores de las bombas TP son totalmente encap-
sulados, refrigerados por ventilador y según estánda-
res IEC y DIN. Tolerancias eléctricas según IEC 34.

Montaje

Si la bomba está instalada en lugares húmedos, abra 
el orificio de purga más bajo del motor. Esto reduce el 
grado de protección del motor a IP44.

Motores de alta eficiencia.

Las bombas TP están equipadas con motores de alto 
rendimiento.

Las bombas TP y TPD trifásicas de 0,75 a 375 kW 
están equipadas con motores IE3.

Las bombas TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D están 
equipadas con motores con imán permanente que tie-
nen una eficiencia que supera las exigencias IE4, 
incluido el consumo energético del convertidor de fre-
cuencia integrado (comparado con los niveles IE de 
IEC 60034-30-1 Ed. 1).

Las bombas TPE y TPED con motores de 2 polos por 
debajo de 3 kW y motores de 4 polos por debajo de 
1,5 kW están equipadas con motores con imán perma-
nente que tienen una eficiencia que supera las exigen-
cias IE4, incluido el consumo energético del converti-
dor de frecuencia integrado (comparado con los 
niveles IE de IEC 60034-30-1 Ed. 1).

Las bombas TPE y TPED con motores trifásicos de 2 
polos de 3 a 22 kw están equipadas con motores equi-
valentes a IE3.

Las bombas TPE y TPED con motores trifásicos de 4 
polos de 1,5 a 15 kW están equipadas con motores 
equivalentes a IE3.

Las bombas TPE y TPED con motores trifásicos de 4 
polos de 18,5 kw están equipadas con motores equi-
valentes a IE2.

Gama de motor

* Motores con imán permanente
MG y MGE son motores de la marca Grundfos.
Siemens es una marca de motores de alta calidad.
Las áreas sombreadas en gris muestran motores no disponibles.

Bomba Designación de montaje: IEC 34-7

TP Serie 100
TP Serie 200

IM 3601 (IM B 14) / IM 3611 (IM V 18)

TP Serie 300 IM 3001 (IM B95 5) / IM 3011 (IM V 1)

TP Serie 400 IM 3001 (IM B 5) / IM 3011 (IM V 1)

Humedad relativa: Máx. 95 %

Grado de protección: IP55

Clase de aislamiento: F (IEC 85)

Temperatura ambiente:

Máx. 55 °C (motores Siemens)
Máx. 60 °C (motores MG)
Máx. 50 °C (motores MGE de 2 polos por 
debajo de 3 kW y motores MGE de 4 polos 
por debajo de 1,5 kW)
Máx. 40 °C (otros motores)
Mín. -30 °C

[kW]
Motores alimentados por red

Motores con control 
de velocidad 
electrónico

2 polos 4 polos 6 polos 2 polos 4 polos

0,12

Siemens

Siemens

MGE*

MGE*

0,18

MG

0,25

0,37

MG

0,55

0,75

1,1

1,5

Siemens

MGE

2,2

3,0

MGE

4,0

5,5

7,5

11,0

15,0

18,5

Siemens

22,0

30,0

Siemens

37,0

45,0

55,0

75,0

90,0

110,0

132,0

160,0

200,0

250,0

315,0

355,0

400,0

500,0

560,0

630,0
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Datos eléctricos, motores alimentados por red

Datos eléctricos, 2 polos 1 x 220-230/240 V

Datos eléctricos, 2 polos 3 x 220-240/380-415 V

Datos eléctricos, 2 polos 3 x 220-240/380-420 V

Datos eléctricos, 2 polos 3 x 380-415/660-690 V

Datos eléctricos, 2 polos 3 x 380-420/660-725 V

Datos eléctricos, 4 polos 1 x 220-230/240 V

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

0,12 1,05 1,0 65 2.800-2.840 3,2 - 3,6

0,18 1,34 0,94 62 2895 4,3

0,25 2,05 / 2 0,99 58 2800 -

0,37 2,95 / 2,7 0,99 60 2770 2,8

0,55 4 / 3,65 0,99 66 2750 2,8

0,75 5,1 / 4,75 0,99 69 2780 3,0

1,1 7,4 / 6,7 0,98 - 0,99 - 2770 3,9 / 3,9

1,5 9,9 / 8,9 0,98 - 0,99 72-74 2750-2740 3,9 / 3,9

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

0,12 0,59 / 0,34 0,8 - 0,72 71 2800-2850 4,2 - 4,6

0,18 0,9 / 0,52 0,79 - 0,71 67 2800-2850 4,5

0,25 1,18 / 0,68 0,81 - 0,72 73 2800-2850 4,0 - 4,4

0,37 1,74 / 1 0,8 - 0,7 78,5 2850-2880 4,9 - 5,3

0,55 2,5 / 1,44 0,8 - 0,7 80 2830-2850 1,9

0,75 3,3 / 1,9 0,81 - 0,71 80,7 2840-2870 5,8 - 6,2

1,1 4,35 - 2,5 0,83 - 0,76 82,7 2840-2870 4,5 - 5,0

1,5 5,45 / 3,15 0,87 - 0,82 84,2 2890-2910 8,5 - 9,3

2,2 7,70 / 4,45 0,89 - 0,87 85,9 2890-2910 8,5 - 9,5

3,0 11,0 / 6,3 0,87 - 0,82 87,1 2900-2920 8,4 - 9,2

4,0 13,6 / 7,9 0,87 88,1 2920-2940 10 - 11,1

5,5 19,0 - 11,0 0,87 - 0,82 89,2 2920-2940 10,8 - 11,8

7,5
25,0 - 24,2 /
14,4 - 14,0

0,88 - 0,82 90,4 2910-2920 7,8 - 9,1

11,0
36,0 - 34,5 /
20,8 - 19,8

0,88 - 0,84 91,2 2940-2950 6,6 - 7,8

15,0
48,5 - 45,0 /
28,0 - 26,0

0,89 - 0,87 91,9 2930-2950 6,6 - 7,8

18,5
59,0 - 53,5 /
34,0 - 31,0

0,90 - 0,89 92,4 2930-2950 7,1 - 8,5

22,0 68,5 / 39,5 0,90 92,7 2950 8,3

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

30,0 94,0 - 54,0 0,9 93,3 2955 6,6

37,0 114,0 - 66,0 0,9 93,7 2955 6,7

45,0 136,0 - 78,0 0,9 94,0 2960 6,9

55,0 166,0 - 95,0 0,9 94,3 2975 6,7

75,0 220,0 - 128,0 0,9 94,7 2975 6,8

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1
η 

[%]
n [mín-1]

2,2 4,45 0,89 - 0,87 85,9 2890-2910 8,5 - 9,5

3,0 6,3 0,87 - 0,82 87,1 2900-2920 8,4 - 9,2

4,0 7,9 0,87 88,1 2920-2940 10 - 11

5,5 11,0 0,87 - 0,82 89,2 2920-2940 10,8 - 11,8

7,5
14,4 - 14,0 /

8,3 - 8,1
0,88 - 0,82 90,4 2910-2920 7,8 - 9,1

11,0
20,8 - 19,8 /
12,0 - 11,8

0,88 - 0,84 91,2 2940-2950 6,6 - 7,8

15,0
28,0 - 26,0 /
16,2 - 15,6

0,89 - 0,87 91,9 2930-2950 6,6 - 7,8

18,5
34,0 - 31,0 /
19,6 - 18,8

0,90 - 0,89 92,4 2930-2950 7,1 - 8,5

22,0 39,5 / 22,8 0,90 92,7 2950 8,3

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

30,0 54,0 - 31,0 0,9 93,3 2955 6,6

37,0 66,0 - 38,0 0,9 93,7 2955 6,7

45,0 78,0 - 45,0 0,9 94,0 2960 6,9

55,0 95,0 - 55,0 0,9 94,3 2975 6,7

75,0 128,0 - 74,0 0,9 94,7 2975 6,8

90,0 152,0 - 88,0 0,9 95,0 2975 7,2

110,0 184,0 - 106,0 0,9 95,2 2980 7,1

132,0 220,0 - 128,0 0,9 95,4 2980 7,2

160,0 265,0 - 154,0 0,9 95,6 2980 7,8

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

0,12 0,99 0,99 53,1 1434 2,58

0,18 1,62 0,97 54 1350-1370 2,0

0,25 2,14 0,97 57 1350-1370 2,2

0,37 2,85 0,97 62 1350-1370 2,4

0,55 4 0,97 66 1350-1370 2,6

0,75 5,45 0,96 71 1390-1410 3,2

1,1 7 0,96 75 1420-1430 3,9

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------
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Datos eléctricos, 4 polos 3 x 220-240/380-415 V
 

Datos eléctricos, 4 polos 3 x 220-240/380-420 V

Datos eléctricos, 4 polos 3 x 380-415/660-690 V
 

Datos eléctricos, 4 polos 3 x 380-420/660-725 V

Datos eléctricos, 6 polos 3 x 220-240/380-415 V

Datos eléctricos, 6 polos 3 x 380-415/660-690 V

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

0,12 0,78 / 0,45 0,67 54 1380 3,2

0,25 1,48 / 0,85 0,75 - 0,65 69 1400-1420 4,0 - 4,4

0,37 1,9 / 1,1 0,77 - 0,67 71 1400-1420 4,0 - 4,4

0,55 2,6 / 1,5 0,79 - 0,7 77 1390-1410 4,3 - 4,7

0,75 3,3 / 1,9 0,76 - 0,71 82,5 1440-1450 6,6 - 7,2

1,1 4,85 / 2,0 0,71 - 0,64 84,1 1450-1460 8,2 - 9,0

1,5
6,15 - 6,3 /
3,55 - 3,65

0,75 - 0,68 85,3 1450-1460 7,3 - 7,9

2,2 8,5 / 4,9 0,79 - 0,73 86,7 1450 6,0 - 6,6

3,0 11,0 / 6,3 0,82 - 0,76 87,7 1440-1450 7,0 - 7,7

4,0 16,2 / 9,3 0,75 - 0,68 88,6 1460 7,9 - 8,7

5,5 19,0 / 11,0 0,86 - 0,80 89,6 1460 7,6

7,5
26,0 - 24,6 /
14,9 - 14,2

0,86 - 0,82 90,4 1460 6,8 - 7,8

11,0
36,5 - 35,5 /
21,2 - 20,4

0,86 - 0,81 91,4 1470-1470 7,1 - 8,1

15,0
50,0 - 48,5 /
29,0 - 28,0

0,86 - 0,82 92,1 1460-1470 7,6 - 8,7

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

18,5 60,0 - 34,5 0,8 92,4 1765 6,2

22,0 71,0 - 41,0 0,8 92,4 1765 6,0

30,0 95,5 - 55,0 0,9 93,0 1765 6,1

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

2,2 1,9 0,76 - 0,71 82,5 1440-1450 6,6 - 7,2

3,0 6,3 0,82 - 0,76 87,7 1440-1450 7,0 - 7,7

4,0 9,3 0,75 - 0,68 88,6 1460 7,9 - 8,7

5,5
11,0 - 11,0 /
6,35 - 6,35

0,86 - 0,80 89,6 1460 7,0 - 7,6

7,5
14,9 - 14,2 /

8,6 - 8,4
0,86 - 0,82 90,4 1460 6,8 - 7,8

11,0
21,2 - 20,4 /
12,2 - 12,0

0,86 - 0,81 91,4 1460-1470 7,1 - 8,1

15,0
29,0 - 28,0 /
16,8 - 16,4

0,86 - 0,82 92,1 1460-1470 7,6 - 8,7

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

18,5 35,0 - 20,6 0,8 92,6 1470 6,9

22,0 41,0 - 24,0 0,8 93,0 1470 6,8

30,0 55,0 - 32,0 0,8 93,6 1470 6,9

37,0 66,0 - 38,5 0,9 93,9 1480 6,4

45,0 80,0 - 46,5 0,9 94,2 1480 6,4

55,0 96,0 - 56,0 0,9 94,6 1480 6,8

75,0 134,0 - 77,0 0,9 95,0 1485 6,9

90,0 158,0 - 91,0 0,9 95,2 1485 7,2

110,0 192,0 - 112,0 0,9 95,4 1490 6,8

132,0 230,0 - 134,0 0,9 95,6 1490 7,3

160,0 275,0 - 162,0 0,9 95,8 1490 7,3

200,0 340,0 - 198,0 0,9 96,0 1490 7,4

250,0 430,0 - 250,0 0,9 96,0 1490 7,7

315,0 550,0 - 320,0 0,9 96,0 1490 7,9

355,0 630,0 - 365,0 0,9 96,1 1490 6,5

400,0 690,0 / 400,0 0,87 - 1488 -

500,0 850,0 / 490,0 0,88 - 1488 -

560,0 950,0 / 550,0 0,88 - 1492 -

630,0 1060,0 / 610,0 0,88 - 1492 -

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

1,5
6,6 - 5,9 /
3,8 - 3,4

0,79 86,5 1160 5,6

2,2
9,17 - 8,3 /

5,3 - 4,8
0,79 87,5 1160 6,8

3,0
12,0 - 11,0 /

7,0 - 6,4
0,78 87,5 1165 6,9

4,0
15,7 - 14,2 /

9,1 - 8,2
0,79 87,5 1160 6,5

5,5
21,0 - 19,3 /
12,2 - 11,0

0,81 89,5 1180 6,6

7,5
27,7 - 25,4 /
16,0 - 14,5

0,82 89,5 1165 6,3

Motor 
[kW]

I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] n [mín-1]

2,2
5,3 - 4,8 /
3,0 - 2,9

0,75 84,3 970 6,8

3,0
7,0 - 6,4 /
4,05 - 3,9

0,76 85,6 975 6,9

4,0
9,1 - 8,2 /
5,2 - 4,95

0,77 86,8 970 6,5

5,5
12,2 - 11,0 /

7,0 - 6,7
0,78 88 970 6,6

7,5
16,0 - 14,5 /

9,2 - 8,8
0,80 89,1 975 6,3

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------

IStart

I1/1

------------
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Datos eléctricos, motores con control de velocidad

Datos eléctricos, 1 x 200-240 V, bombas TPE2, 
TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Datos eléctricos, 3 x 380-500 V, bombas TPE2, 
TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Datos eléctricos, 4 polos 1 x 200-240 V, 2000 mín-1

Datos eléctricos, 2 polos 1 x 200-240 V, 4000 mín-1

Datos eléctricos, 4 polos 3 x 380-500 V, 2000 mín-1

Datos eléctricos, 2 polos 3 x 380-500 V, 4000 mín-1

Datos eléctricos, 2 polos 1 x 200-240 V, 2900 mín-1

Bomba Motor [kW] I1/1 [A]

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-80 0,25 1,56

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-120 0,25 1,56

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-150 0,37 2,29

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-180 0,55 3,15

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-200 0,75 4,17

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-80 0,25 1,56

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-120 0,37 2,17

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-150 0,55 3,04

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-180 0,75 4,17

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-200 1,1 5,97

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-240 1,5 8,00

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-60 0,37 2,17

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-80 0,37 2,17

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-120 0,55 3,04

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-150 0,75 4,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-180 1,1 5,97

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-200 1,5 8,00

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-60 0,37 2,17

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-80 0,55 3,04

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-120 0,75 4,10

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-150 1,1 5,97

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-180 1,5 8,00

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-40 0,25 1,46

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-120 1,1 5,88

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-150 1,5 7,97

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-40 0,25 1,46

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-120 1,1 5,88

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-150 1,5 7,97

Bomba Motor [kW] I1/1 [A]

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-80 0,25 0,88

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-120 0,25 0,88

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-150 0,37 1,09

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-180 0,55 1,34

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-200 0,75 1,68

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-80 0,25 0,88

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-120 0,37 1,09

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-150 0,55 1,34

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-180 0,75 1,68

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-200 1,1 2,26

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-240 1,5 2,96

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-60 0,37 1,04

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-80 0,37 1,04

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-120 0,55 1,34

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-150 0,75 1,68

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-180 1,1 2,26

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-200 1,5 2,96

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-240 2,2 4,22

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-60 0,37 1,04

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-80 0,55 1,34

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-120 0,75 1,68

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-150 1,1 2,15

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-180 1,5 2,96

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-200 2,2 4,22

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-40 0,25 0,82

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-120 1,1 2,15

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-150 1,5 2,82

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-180 2,2 4,03

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-40 0,25 0,82

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-120 1,1 2,15

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-150 1,5 2,82

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-180 2,2 4,03

Motor [kW] I1/1 [A]

0,12 1,65 - 1,40

0,18 1,65 - 1,40

0,25 1,65 - 1,40

0,37 2,40 - 2,00

0,55 3,40 - 2,85

0,75 4,50 - 3,80

Motor [kW] I1/1 [A]

0,12 1,70 - 1,45

0,18 1,70 - 1,45

0,25 1,70 - 1,45

0,37 2,40 - 2,10

0,55 3,40 - 2,90

0,75 4,60 - 3,80

1,1 6,55 - 5,45

1,5 8,90 - 7,45

Motor [kW] I1/1 [A]

0,12 0,85 - 0,80

0,18 0,85 - 0,80

0,25 0,85 - 0,80

0,37 1,00 - 0,90

0,55 1,20 - 1,10

0,75 1,55 - 1,40

1,1 2,20 - 1,90

Motor [kW] I1/1 [A]

0,12 0,85 - 0,80

0,18 0,85 - 0,80

0,25 0,85 - 0,80

0,37 1,00 - 0,90

0,55 1,30 - 1,10

0,75 1,55 - 1,30

1,1 2,15 - 1,80

1,5 2,90 - 2,40

2,2 4,15 - 3,40

Motor [kW] I1/1 [A]

0,12 3,0 - 2,5

0,25 3,0 - 2,5

0,37 2,7 - 2,5

0,55 3,9 - 3,6

0,75 5,1 - 4,7

1,1 7,1 - 6,6
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Datos eléctricos, 2 polos 3 x 380-480 V, 2900 mín-1

Datos eléctricos, 4 polos 3 x 380-480 V, 1450 mín-1

Motor [kW] I1/1 [A]

3,0 6,2 - 5,0

4,0 8,1 - 6,6

5,5 11,0 - 8,8

7,5 14,8 - 11,6

11,0 22,5 - 18,8

15,0 30 - 26,0

18,5 37 - 31,0

22,0 43,5 - 35,0

Motor [kW] I1/1 [A]

1,5 3,3 - 2,9

2,2 4,6 - 3,8

3,0 6,2 - 5,0

4,0 8,1 - 6,6

5,5 11 - 9,0

7,5 15,0 - 12,0

11,0 22,0 - 17,8

15,0 30,0 - 25,4

18,5 37,0 - 30,0
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20. Instalación

Instalación mecánica
Pueden instalarse bombas TP con motores por debajo 
de 11 kW en redes de tuberías horizontales o vertica-
les.

Fig. 87 Instalación de motores por debajo de 11 kW

Las bombas TP con motores de 11 kW y superiores 
sólo pueden instalarse en tuberías horizontales con el 
motor en posición vertical.

Fig. 88 Instalación de motores de 11 kW y superiores

Nota: El motor nunca debe orientarse hacia abajo.

Instalar la bomba de tal manera que la tensión de la 
tubería no se transfiera al cuerpo de la bomba.

Las bombas con motores por debajo de 11 kW pueden 
suspenderse directamente de las tuberías, siempre 
que la red de tuberías pueda soportar la bomba. En 
caso contrario, instalar la bomba sobre un soporte o 
bancada.

Las bombas con motores de 11 kW y superiores sólo 
pueden instalarse en tuberías horizontales con el 
motor en posición vertical. Instalar siempre la bomba 
sobre una superficie plana y rígida.

Sin embargo, algunas bombas TP y TPE con motores 
por debajo de 11 kW pueden suspenderse directa-
mente de las tuberías. Para obtener información 
adicional, contacte con Grundfos.

Al instalar bombas dobles en tuberías horizontales y 
con el eje en horizontal, montar un purgador automá-
tico en la bomba superior.

Fig. 89 Bombas dobles con purgador automático

Las bombas dobles tienen dos roscas Rp 1/4 (TP 
Serie 200, TPE2 D y TPE3 D) o cuatro roscas Rp 1/8 
(TP Serie 300) para montaje de purgadores automáti-
cos.

Fig. 90 Roscas para montaje de purgadores automáticos 
en TP Serie 200, TPE2 D, TPE3 D y TP Serie 300

Para obtener información adicional acerca de la identi-
ficación de los modelos TP Serie 200 y TP Serie 300, 
véanse las páginas 27 a 28.

Si la temperatura del líquido cae por debajo de la tem-
peratura ambiente, puede formarse condensación en 
el motor durante los períodos de inactividad. En este 
caso, el orificio de drenaje en la brida del motor debe 
abrirse y colocarse hacia abajo. Véase fig. 91.

Fig. 91 Orificio de purga

Si una bomba doble se usa para bombear líquidos a 
temperaturas inferiores a 0 °C/32 °F, el agua conden-
sada podría congelarse y atascar el acoplamiento. 
El problema puede remediarse mediante la instalación 
de elementos de calentamiento. Siempre que sea 
posible, instale bombas con motores por debajo de 11 
kW con eje de motor horizontal. Véase la fig. 89.

Enfriamiento

Para asegurar la refrigeración suficiente del motor y de 
la electrónica, observar lo siguiente:

� Colocar la bomba de modo que se garantice una 
refrigeración suficiente.

� Mantener limpias las aletas de refrigeración, el orifi-
cio de ventilación y el ventilador limpio.

� Asegúrese de que la frecuencia del motor es de al 
menos 6 Hz (12 % de la velocidad máxima). El cie-
rre mecánico puede generar ruido a velocidades por 
debajo del 25 % de la velocidad máxima.
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Tapa de condensación para bombas TPE, TPE2 y 
TPE3

Al instalar bombas TPE, TPE2 y TPE3 en exteriores, 
equipe el motor con una tapa adecuada para evitar la 
condensación de los componentes electrónicos y pro-
teja la bomba y el motor contra los efectos meteoroló-
gicos directos.

Al montar la tapa de condensación en la tapa del 
motor, asegurarse de dejar el espacio necesario para 
que el aire refrigere el motor.

Fig. 92 Motores con control de velocidad con tapa de 
condensación

Eliminación de ruidos y vibraciones

Para conseguir un funcionamiento óptimo y reducir los 
ruidos y vibraciones al mínimo, aconsejamos utilizar 
amortiguadores de vibraciones para la bomba. En 
general, siempre se debe considerar la posibilidad de 
emplear este tipo de elementos en bombas con moto-
res de 11 kW o más pero, en el caso de motores de 90 
kW o así como las bombas mostradas en la página, el 
uso de un amortiguador antivibratorio debe conside-
rarse obligatorio. No obstante, los motores más 
pequeños pueden también ocasionar ruidos y vibracio-
nes molestos.

Los ruidos y las vibraciones se generan por los giros 
del motor y de la bomba y por el caudal en tuberías y 
conexiones. Su efecto sobre el entorno es subjetivo y 
depende de la correcta instalación y del estado del 
resto de piezas del sistema.

La mejor forma de eliminar ruidos y vibraciones con-
siste en utilizar una cimentación de hormigón, amorti-
guadores de vibraciones y juntas de expansión.

Fig. 93 Cimentación de bomba TP

Cimentación de hormigón

Instalar la bomba sobre una superficie plana y rígida 
de hormigón. Ésta es la solución óptima para vibra-
ción. Como regla general, el peso de la cimentación de 
hormigón debe ser 1,5 veces el peso de la bomba.

Cimentaciones de hormigón recomendadas para 
bombas TP y TPD Serie 300

Para bombas TP Serie 300 con un peso de 150 kg o 
más, se recomienda que monte la bomba sobre una 
cimentación de hormigón con las dimensiones indica-
das en la siguiente tabla. La misma recomendación se 
aplica a las bombas TPD Serie 300 con un peso de 
300 kg o más.

Fig. 94 Cimentación para bombas TP y TPD Serie 300
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Cimentación de hormigón

Amortiguadores de vibración

Junta de expansión
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Dimensiones de la cimentación de hormigón

Peso de la bomba
[kg]

Y (altura)
[mm]

Z (longitud)
[mm]

X (ancho)
[mm]

150 280 565 565

200 310 620 620

250 330 670 670

300 360 710 710

350 375 750 750

400 390 780 780

450 410 810 810

500 420 840 840

550 440 870 870

600 450 900 900

650 460 920 920

700 470 940 940

750 480 970 970

800 490 990 990

850 500 1010 1010

900 510 1030 1030

950 520 1050 1050

1000 530 1060 1060

1050 540 1080 1080

1100 550 1100 1100

1150 560 1100 1100

1200 560 1130 1130

1250 570 1150 1150

1300 580 1160 1160

1350 590 1180 1180

1400 600 1190 1190

1450 600 1200 1200

1500 610 1220 1220

1550 620 1230 1230

1600 620 1250 1250

1650 630 1250 1250

1700 635 1270 1270
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Amortiguadores de vibración

Para prevenir que las vibraciones se transmitan al edi-
ficio, se recomienda aislar la base de la bomba del edi-
ficio mediante amortiguadores de vibración.

Para seleccionar el amortiguador de vibraciones ade-
cuado se necesita la siguiente información:

� fuerzas transmitidas a través del amortiguador

� velocidad del motor, considerando el control de 
velocidad, si lo hay

� amortiguación necesaria en % (valor sugerido: 70 
%).

El amortiguador correcto varía de una instalación a 
otra, y un amortiguador inadecuado puede incremen-
tar el nivel de vibraciones. Por lo tanto, los amortigua-
dores de vibración deben ser calibrados por el provee-
dor.

Si la bomba se coloca en una cimentación con amorti-
guadores de vibraciones, deben instalarse siempre 
juntas de expansión en las bridas de la bomba. Esto 
es importante para evitar que la bomba "cuelgue" de 
las bridas.

Juntas de expansión

Instalar juntas de expansión para

� absorber expansiones/contracciones en las tube-
rías provocadas por cambios en la temperatura del 
líquido.

� reducir esfuerzos mecánicos en la conexión cuando 
se producen cambios bruscos de presión en las 
tuberías.

� aislar ruidos mecánicos producidos por la estruc-
tura de la red de tuberías (solo juntas de expansión 
de fuelle de goma).

Nota: No instale juntas de expansión para compensar 
irregularidades en el sistema de tuberías (como aque-
llas debidas al desplazamiento del centro de las bri-
das).

Instale las juntas de expansión a una distancia mínima 
de 1 a 1,5 veces el diámetro nominal de la brida desde 
la bomba, tanto en el lado de aspiración como en el de 
descarga. Esto evita el desarrollo de turbulencias en 
las juntas de expansión, favoreciendo unas mejores 
condiciones de aspiración y una pérdida mínima de 
presión en el lado de la presión. Con velocidades ele-
vadas del agua (> 5 m/s), se recomienda instalar jun-
tas de expansión más grandes que se correspondan 
con la red de tuberías. Véase la fig. 95.

Fig. 95 Bomba TP instalada con juntas de expansión 
mayores

La siguiente imagen muestra ejemplos de juntas de 
expansión de goma con o sin varillas limitadoras.

Fig. 96 Ejempos de juntas de expansión de goma

Pueden utilizarse juntas de expansión con varillas limi-
tadoras para reducir los efectos de las fuerzas de 
expansión/contracción sobre la red de tuberías. Siem-
pre recomendamos juntas de expansión con varillas 
limitadoras para bridas mayores de DN 100.

Las tuberías deben sujetarse de forma que no some-
tan a tensión a las juntas de expansión y la bomba. 
Seguir las instrucciones del proveedor y dárselas al 
asesor o al instalador de tuberías.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de juntas 
de expansión de fuelle metálico con varillas limitado-
ras.

Fig. 97 Ejemplo de junta de expansión de metal

Debido al riesgo de rotura de los fuelles de goma, las 
juntas de expansión de fuelle metálico son preferibles 
para temperaturas que superen los 100 °C combina-
das con presiones altas.
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Posiciones de la caja de conexiones

Bombas TP sencillas

Como norma, las cajas de conexión de las bombas TP, 
TPE, TPE2 y TPE3 están montadas en posición de las 
9 en punto.

Las posiciones posibles de las cajas de conexiones se 
muestran a continuación.

Fig. 98 Posibles posiciones de la caja de conexiones

Nota: Debido a la construcción del motor, las cajas de 
conexión de algunas bombas TP con tamaños de 
motores por encima de 250 kW están montadas en 
posición de las 10:30 horas.

Bombas dobles TPD

Como norma, las cajas de conexión de todas las bom-
bas TPD y la mayoría de las bombas TPED están 
montadas en posición de las 12 en punto. Véase la fig. 
98.

En las bombas TPE2 D y TPE3 D la caja de conexión 
está instalada en posición de las 12 en punto.

Las bombas TPED con cajas de conexiones montadas 
en otras posiciones se muestran en la tabla. Véase el 
ejemplo de la fig. 99.

Fig. 99 Posiciones de la caja de conexiones en bombas 
TPED

Nota: La dimensión B4 puede verse en las tablas de 
datos técnicos de cada bomba individual. Ver la sec-
ciones de curvas características y datos técnicos.
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B4 B4

Las bombas TPED con cajas de conexión instaladas en 
posiciones diferentes de las 12 en punto.

Bomba trifásica TPED P2 [kW]

TPED 32-250/2 1,5

TPED 32-320/2 2,2

TPED 32-380/2 3,0

TPED 32-460/2 4,0

TPED 32-580/2 5,5

TPED 40-300/2 3,0

TPED 40-360/2 4,0

TPED 40-430/2 5,5

TPED 40-530/2 7,5

TPED 40-630/2 11

TPED 50-290/2 3,0

TPED 50-360/2 4,0

TPED 50-430/2 5,5

TPED 50-420/2 7,5

TPED 50-540/2 11

TPED 50-630/2 15

TPED 50-710/2 15

TPED 50-830/2 18,5

TPED 50-900/2 22

TPED 65-210/2 3,0

TPED 65-250/2 4,0

TPED 65-340/2 5,5

TPED 65-410/2 7,5

TPED 65-460/2 11

TPED 65-550/2 15

TPED 65-660/2 18,5

TPED 65-720/2 22

TPED 80-210/2 4,0

TPED 80-240/2 5,5

TPED 80-330/2 11

TPED 80-400/2 15

TPED 80-520/2 18,5

TPED 80-570/2 22

TPED 100-120/2 2,2

TPED 100-60/4 1,1
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Instalación eléctrica

Motores alimentados por red
La tensión y la frecuencia de funcionamiento se indi-
can en la placa de características de la bomba. Asegú-
rese de que el motor es adecuado para el suministro 
eléctrico que se va a utilizar.

Los motores monofásicos estándar incorporan un inte-
rruptor térmico y no necesitan protección adicional del 
motor.

Los motores trifásicos deben conectarse a un arranca-
dor de motor.

Los motores de 3 kW o superior disponen de termisto-
res (PTC). El diseño de los termistores es según DIN 
44082.

La conexión eléctrica debe realizarse como se indica 
en el esquema de conexiones del interior de la tapa de 
la caja de conexión.

Los motores de las bombas dobles deben conectarse 
por separado.

Funcionamiento con convertidor de frecuencia

Los motores de tipo Siemens MG 71 y MG 80 para 
tensiones de alimentación de hasta 440 V (consulte la 
placa de características del motor) deben estar prote-
gidos contra picos de tensión superiores a 650 V entre 
los terminales de alimentación.

Motores Grundfos:

Puede conectar todos los motores trifásicos de 
Grundfos con tamaño de estructura de 90 o más y 
hasta un convertidor de frecuencia.

La conexión de un convertidor de frecuencia a menudo 
provocará que el sistema de aislamiento del motor se 
cargue más y que el motor sea más ruidoso durante su 
funcionamiento normal. Además, los motores grandes 
se cargan por las corrientes de rodamiento causadas 
por el convertidor de frecuencia.

En caso de funcionamiento con convertidor de fre-
cuencia, debe considerarse:

En motores de 2 polos desde 45 kW, motores de 4 
polos desde 30 kW y motores de 6 polos desde 22 kW, 
uno de los cojinetes del motor debe aislarse eléctrica-
mente para evitar que las corrientes pasen a través de 
los mismos.

En el caso de aplicaciones sensibles al ruido, puede 
reducir el ruido del motor montando un filtro dU/dt 
entre el motor y el convertidor de frecuencia. En apli-
caciones concretas sensibles al ruido, recomendamos 
el montaje de un filtro sinusoidal.

La longitud del cable entre el motor y el convertidor de 
frecuencia afecta a la carga del motor. Por lo 
tanto, compruebe que el cable cumple con las especi-
ficaciones definidas por el proveedor del convertidor 
de frecuencia.

Para tensiones de suministro entre 500 y 690 V, puede 
instalar un filtro dU/dt para reducir los picos de tensión 
o utilizar un motor con aislamiento reforzado.

Para tensiones de suministro de 690 V, utilizar un 
motor con aislamiento reforzado e instalar un filtro 
dU/dt.

Para otras marcas de motor distintas de Grundfos, 
contacte con Grundfos o con el fabricante del motor.



M
o

to
re

s
 M

G
E

102

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D21

21. Motores MGE

Motores para bombas TPE, TPE2 y 
TPE3 con motores de 2 polos de 
0,12 - 2,2 kW y motores de 4 polos 
de 0,12 - 1,1 kW

Tensión de alimentación monofásica
1 x 200-240 V -10 %/+10 %, 50/60 Hz, PE.

Tamaño de fusible recomendado

Pueden utilizarse fusibles de acción rápida así como 
retardada.

Corriente de fugas

Corriente de pérdidas a tierra < 3,5 mA (suministro 
CA).

Corriente de pérdidas a tierra < 10 mA (suministro 
CC).

Las corrientes de fuga se han medido según la norma 
EN 61800-5-1:2007.

Tensión de alimentación trifásica
3 x 380-500 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Tamaño de fusible recomendado

Pueden utilizarse fusibles de acción rápida así como 
retardada.

Corriente de fugas

Las corrientes de fuga se han medido según la norma 
EN 61800-5-1:2007.

Entradas/Salidas

Referencia a tierra (GND)

Todas las tensiones se refieren a GND.

Todas las corrientes vuelven a GND.

Límites máximos absolutos de tensión y corriente

Sobrepasar los siguientes límites eléctricos puede pro-
vocar una gran reducción de la fiabilidad de funciona-
miento y de la vida útil del motor:

Relé 1:

Carga máx. de contacto: 250 VCA, 2 A o 30 VCC, 2 A.

Relé 2:

Carga máx. de contacto: 30 VCC, 2 A.

Terminales GENI: -5,5 a 9,0 VDC o < 25 mADC.

Otros terminales de entrada/salida: -0,5 a 26 VCC o < 
15 mACC.

Entradas digitales (DI)

Corriente de activación interna > 10 mA a Vi = 0 VCC.

Activación interna a 5 VCC (sin corriente para Vi > 5 
VCC).

Nivel bajo lógico seguro: Vi < 1,5 VDC.

Nivel alto lógico seguro: Vi > 3,0 VDC.

Histéresis: N.

Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Longitud máx. de cable: 500 m.

Salidas digitales de colector abierto (OC)

Capacidad del sumidero de corriente: 75 mACC, sin 
fuente de corriente.

Tipos de carga: resistiva y/o inductiva.

Tensión de salida de estado bajo a 75 mACC: Máx. 1,2 
VCC.

Tensión de salida de estado bajo a 10 mACC: Máx. 0,6 
VCC.

Protección contra sobreintensidad: sí.

Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Longitud máx. de cable: 500 m.

Entradas analógicas (AI)

Rangos de señal de tensión:

� 0,5 - 3,5 VDC, AL AU.

� 0-5 VCC, AU.

� 0-10 VCC, AU.

Señal de tensión: Ri > 100 kΩ a 25 °C.

Pueden producirse corrientes de fuga a altas tempera-
turas de funcionamiento. Mantenga baja la impedancia 
de la fuente.

Rangos de señal de corriente:

� 0-20 mACC, AU.

� 4-20 mACC, AL AU.

Señal de intensidad: Ri = 292 Ω.

Protección contra sobrecarga de corriente: sí. Cambio 
a señal de tensión.

Tolerancia de medida: - 0/+ 3 % de la escala completa 
(máx. cobertura de punto).

Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Longitud máx. de cable: 500 m (sin potenciómetro).

Potenciómetro conectado a +5 V, GND, cualquier AI:

use un máximo de 10 kΩ.

Longitud máx. de cable: 100 m.

Tamaño del motor
[kW]

Mín.
[A]

Máx.
[A]

0,12 - 0,75 6 10

1,1 - 1,5 10 16

Tamaño del motor
[kW]

Mín.
[A]

Máx.
[A]

0,12 - 1,1 6 6

1,5 - 2,2 6 10

Tamaño del motor
[kW]

Corriente de fugas
[mA]

0,75 - 2,2
(tensión de alimentación < 400 V)

< 3,5

0,75 - 2,2
(tensión de alimentación > 400 V)

< 5
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Salida analógica (AO)

Sólo capacidad de la fuente de corriente.

Señal de tensión:

� Rango: 0-10 VDC.

� Carga mínima entre AO y GND: 1 kΩ.

� Protección contra cortocircuito: sí.

Señal de intensidad:

� Rangos: 0-20 y 4-20 mACC.

� Carga máxima entre AO y GND: 500 Ω.

� Protección contra circuito abierto: sí.

Tolerancia: - 0/+ 4 % de la escala completa (máx. 
cobertura de punto).

Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Longitud máx. de cable: 500 m.

Entradas Pt100/1000 (PT)

Rango de temperatura:

� Mínimo -30 °C (88 Ω / 882 Ω).

� Máximo 180 °C (168 Ω / 1685 Ω).

Tolerancia de medida: ± 1,5 °C.

Resolución de medida: < 0,3 °C.

Detección automática de rango (Pt100 o Pt1000): sí.

Alarma de fallo del sensor: sí.

Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Use un sensor Pt100 para cables cortos.

Use un sensor Pt1000 para cables largos.

Entrada y salida para sensor digital de Grundfos 
(GDS)

Utilice solo el Sensor Digital de Grundfos.*.
* Aplicable únicamente a bombas TPE3 y TPE3 D.

Alimentación eléctrica (+5 V, +24 V)

+5 V:

� Tensión de salida: 5 VCC - 5 %/+ 5 %.

� Corriente máxima: 50 mACC (sólo fuente).

� Protección contra sobrecarga: sí.

+24 V:

� Tensión de salida: 24 VCC - 5 %/+ 5 %.

� Corriente máxima: 60 mACC (sólo fuente).

� Protección contra sobrecarga: sí.

Salidas digitales (relés)

Contactos de conmutación de libre potencial.

Carga mínima de contacto durante el uso: 5 VDC, 10 
mA.

Cable apantallado: 0,5 - 2,5 mm2 / 28-12 AWG.

Longitud máx. de cable: 500 m.

Entrada de bus

Protocolo bus Grundfos, protocolo GENIbus, RS-485.

Cable apantallado de 3 hilos: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 
AWG.

Longitud máx. de cable: 500 m.

EMC (compatibilidad electromagnética)

EN 61800-3. 

Zonas residenciales, distribución ilimitada, correspon-
diente a CISPR 11, clase B, grupo 1.

Zonas industriales, distribución ilimitada, correspon-
diente a CISPR 11, clase A, grupo 1.

Contactar con Grundfos para información adicional.

Clase de protección

Estándar: IP55 (IEC 34-5).

Opcional: IP66 (IEC 34-5).

Clase de aislamiento

F (IEC 85).

Nivel de ruido

TPE y TPED Serie 1000 y 2000

Los campos en gris indican que el motor todavía no 
está disponible en esta gama de motores MGE, pero 
está disponible en la gama de motores MGE anterior.

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

El nivel de ruido de una bomba sencilla es inferior a 70 
dB(A).

Protección del motor
El motor no necesita protección externa. El motor 
incorpora protección térmica contra la sobrecarga 
lenta y el bloqueo.

Motor
[kW]

Velocidad máx. 
indicada en la 

placa de 
características

[min-1]

Velocidad
[min-1]

Nivel de ruido
ISO 3743
[dB(A)]

Motores 
monofásicos

Motores 
trifásicos

0,12 - 
0,75

2000
1500 38 38

2000 42 42

4000
3000 53 53

4000 58 58

1,1

2000
1500 38

2000 42

4000
3000 53 53

4000 58 58

1,5 4000
3000 57 57

4000 64 64

2,2 4000
3000 57

4000 64
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Protección adicional

Motores monofásicos

Si el motor está conectado a una instalación eléctrica 
equipada con un diferencial a tierra (ELCB) o un inte-
rruptor de circuito por pérdida a tierra (GFCI) como 
protección adicional, dicho diferencial o interruptor 
deberá marcarse con el siguiente símbolo:

Nota: Al seleccionar un diferencial a tierra o un inte-
rruptor de circuito por pérdida a tierra debe tenerse en 
cuenta la corriente de pérdida total de todo el equipo 
eléctrico de la instalación.

Motores trifásicos

Si el motor está conectado a una instalación eléctrica 
equipada con un diferencial a tierra (ELCB) o un inte-
rruptor de circuito por pérdida a tierra (GFCI) como 
protección adicional, dicho diferencial o interruptor 
deberá ser del siguiente tipo:

� Habrá de ser adecuado para admitir corrientes de 
fuga y dispararse con fugas en forma de impulsos 
cortos.

� Se debe disparar cuando se alternan corrientes de 
fallo y corrientes de fallo con corriente continua, es 
decir, cuando se producen corrientes de fallo con 
corriente continua pulsante y con corriente continua 
uniforme.

Para estos motores debe utilizarse un diferencial a tie-
rra o un interruptor de circuito por pérdida a tierra de 
tipo B. Dicho diferencial o interruptor deberá marcarse 
con los siguientes símbolos:

Nota: Al seleccionar un diferencial a tierra o un inte-
rruptor de circuito por pérdida a tierra, debe tenerse en 
cuenta la corriente de fuga total de todo el equipo eléc-
trico de la instalación.

Arranque/parada de la bomba
El número de arranques y paradas mediante el sumi-
nistro eléctrico no debe sobrepasar las cuatro veces 
por hora.

Cuando el sistema se conecta a través del suministro 
eléctrico, arrancará pasados unos 5 segundos.

Si necesita más arranques y paradas, utilice la entrada 
para arranque/parada externo cuando arran-
que/detenga el motor.

Cuando la bomba se conecte/detenga mediante un 
interruptor encendido/apagado externo, arrancará 
inmediatamente.

Esquemas de conexiones eléctricas
Alimentación monofásica:

Fig. 100Ejemplo de un motor conectado al suministro 
eléctrico con interruptor de alimentación, fusible 
de reserva y protección adicional

Alimentación trifásica:

Fig. 101Ejemplo de un motor conectado al suministro 
eléctrico con interruptor de alimentación, fusible 
de reserva y protección adicional

Terminales de conexión

Las descripciones y los esquemas de terminales que 
figuran en esta sección son válidos tanto para motores 
monofásicos como para motores trifásicos.

El número de terminales dependerá del módulo 
funcional (FM). El módulo instalado puede 
identificarse gracias a la placa de características del 
motor. Véase la fig. 102.

Fig. 102Identificación del módulo funcional
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Terminales de conexión del módulo funcional 
estándar (FM 200)

El módulo funcional estándar cuenta con las siguien-
tes conexiones:

� dos entradas analógicas

� dos entradas digitales o una entrada digital y una 
salida de colector abierto

� entrada y salida para Sensor Digital de Grundfos*

� dos salidas de relé de señal

� conexión GENIbus.
* Aplicable únicamente a bombas TPE3 y TPE3 D.

Véase la fig. 103.

Nota: La entrada digital 1 viene ajustada de fábrica 
para ser una entrada de arranque/parada cuando el 
circuito abierto cause una parada. Durante el proceso 
de fabricación, se coloca un puente entre los termina-
les 2 y 6. Extraiga el puente si la entrada digital 1 debe 
utilizarse como arranque/parada externa o cualquier 
otra función externa.

Nota: Como medida de precaución, los cables que se 
conecten a los siguientes grupos de conexión deben 
estar separados entre sí mediante aislamiento refor-
zado en toda su longitud.

� Entradas y salidas
Todas las entradas y salidas están separadas inter-
namente de las piezas que conducen tensión de red 
mediante un aislamiento reforzado y están galváni-
camente separadas de otros circuitos.
Todos los terminales de control están alimentados 
por una tensión de seguridad muy baja (SELV), 
garantizando de esta forma la protección contra las 
descargas eléctricas.

� Salidas para relé de señal

� Relé de señal 1:
LIVE:
Se pueden conectar tensiones de alimentación de 
red de hasta 250 VCA a esta salida.
SELV:
La salida está galvánicamente separada de otros 
circuitos. Por consiguiente, la tensión de alimen-
tación o la tensión de seguridad extrabaja pueden 
conectarse a la salida, si así lo desea.

� Relé de señal 2:
SELV:
La salida está galvánicamente separada de otros 
circuitos. Por consiguiente, la tensión de alimen-
tación o la tensión de seguridad extrabaja pueden 
conectarse a la salida, si así lo desea.

� Suministro eléctrico (terminales N, PE, L o L1, L2, 
L3, PE).

Una separación galvánica segura debe cumplir los 
requisitos para un aislamiento reforzado, incluidas las 
distancias y holguras de frotamiento especificadas en 
la norma EN 61800-5-1.
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* Si se utiliza una fuente de alimentación externa, debe haber una 
conexión a GND.

Fig. 103Terminales de conexión del módulo funcional 
estándar FM 200
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Terminales de conexión del módulo funcional 
avanzado (FM 300)

El módulo funcional avanzado sólo está disponible 
como accesorio complementario.

El módulo funcional avanzado cuenta con las siguien-
tes conexiones:

� tres entradas analógicas

� una salida analógica

� dos entradas digitales dedicadas

� dos entradas digitales configurables o salidas de 
colector abierto

� Entrada y salida del Sensor Digital de Grundfos1)

� dos entradas para Pt100/1000

� dos entradas para sensor LiqTec1) 2)

� dos salidas de relé de señal

� conexión GENIbus.
1) Aplicable únicamente a bombas TPE3 y TPE3 D.
2) No aplicable a bombas TPE, TPE2 o TPE3.

Véase la fig. 104.

Nota: La entrada digital 1 viene ajustada de fábrica 
para ser una entrada de arranque/parada cuando el 
circuito abierto cause una parada.

Durante el proceso de fabricación, se coloca un 
puente entre los terminales 2 y 6. Extraiga el puente si 
la entrada digital 1 debe utilizarse como arran-
que/parada externa o cualquier otra función externa.

Nota: Como medida de precaución, los cables que se 
conecten a los siguientes grupos de conexión deben 
estar separados entre sí mediante aislamiento refor-
zado en toda su longitud.

� Entradas y salidas
Todas las entradas y salidas están separadas inter-
namente de las piezas que conducen tensión de red 
mediante un aislamiento reforzado y están galváni-
camente separadas de otros circuitos.
Todos los terminales de control están alimentados 
por una tensión de seguridad muy baja (SELV), 
garantizando de esta forma la protección contra las 
descargas eléctricas.

� Salidas para relé de señal

� Relé de señal 1:
LIVE:
Se pueden conectar alimentaciones de red de 
hasta 250 VCA a esta salida.
SELV:
La salida está galvánicamente separada de otros 
circuitos. Por consiguiente, la tensión de alimen-
tación o la tensión de seguridad muy baja pueden 
conectarse a la salida, si se requiere.

� Relé de señal 2:
SELV:
La salida está galvánicamente separada de otros 
circuitos. Por consiguiente, la tensión de alimen-
tación o la tensión de seguridad muy baja pueden 
conectarse a la salida, si se requiere.

� Suministro eléctrico (terminales N, PE, L o L1, L2, 
L3, PE).

Una separación galvánica segura debe cumplir los 
requisitos para un aislamiento reforzado, incluidas las 
distancias y holguras de frotamiento especificadas en 
la norma EN 61800-5-1.
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* Si se utiliza una fuente de alimentación externa, debe haber una 
conexión a GND.

Fig. 104Terminales de conexión del módulo funcional 
avanzado FM 300 (opcional)

 

T
M

0
5

 3
5

0
9

 3
5

1
2

3

15

8

26

23

25

24

7

21

20

22

B

Y

6

5

2

4

10

A

+24 V* 

1

14

9

12

17

19

11

18

+24 V* +

+24 V*
OC DI

+24 V*/5 V*+24 V* +

+ +
+24 V*/5 V*+24 V* 

+24 V* + ++24 V*/5 V*+24 V* 

+5 V* AI2

GDS RX

GDS TX

GND

GENIbus A

GENIbus B

+5 V

+24 V

+24 V

GND

GENIbus Y

GND

+5 V

DI1

AI1

DI3/OC1

LiqTec

AI3

GND

DI2

LiqTec

GND

AO

Pt100/1000

Pt100/1000

DI4/OC2

GND

+24 V*
OC DI

GND

NC

C2

NO

NC

C1

NO

+5 V*

Terminal Tipo Función

NC
Contacto normalmente 
cerrado

Relé de señal 1
(LIVE o SELV)

C1 Común

NO
Contacto normalmente 
abierto

NC
Contacto normalmente 
cerrado

Relé de señal 2
(sólo SELV)

C2 Común

NO
Contacto normalmente 
abierto

18 GND Tierra

11 DI4/OC2

Entrada/salida digital, confi-
gurable
colector abierto: máx. 24 V 
resistivo o inductivo

19 Entrada Pt100/1000 2
Entrada para sensor 
Pt100/1000

17 Entrada Pt100/1000 1
Entrada para sensor 
Pt100/1000

12 AO
Salida analógica:
0-20 mA/4-20 mA
0-10 V

9 GND Tierra

14 AI3
Entrada analógica:
0-20 mA/4-20 mA
0-10 V

1 DI2 Entrada digital, configurable

21
Entrada 1 para sensor 
LiqTec

Entrada para sensor LiqTec
(conductor blanco)

20 GND
Tierra
(conductores marrón y 
negro)

22
Entrada 2 para sensor 
LiqTec

Entrada para sensor LiqTec
(conductor azul)

10 DI3/OC1

Entrada/salida digital, confi-
gurable
colector abierto: máx. 24 V 
resistivo o inductivo

4 AI1
Entrada analógica:
0-20 mA/4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

2 DI1 Entrada digital, configurable

5 +5 V
Alimentación del potenció-
metro y el sensor

6 GND Tierra

A GENIbus, A GENIbus, A (+)

Y GENIbus, Y GENIbus, GND

B GENIbus, B GENIbus, B (-)

3 GND Tierra

15 +24 V Alimentación

8 +24 V Alimentación

26 +5 V
Alimentación del potenció-
metro y el sensor

23 GND Tierra

25 GDS TX
Salida para sensor digital de 
Grundfos

24 GDS RX
Entrada para sensor digital 
de Grundfos

7 AI2
Entrada analógica:
0-20 mA/4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V



M
o

to
re

s
 M

G
E

109

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 21

Motores MGE, de 1,5 a 18,5 kW, de 
4 polos, y de 3 a 22 kW, 2 polos
Los motores MGE 100, MGE 112, MGE 132, MGE 160 
y MGE 180 de Grundfos ofrecen las siguientes carac-
terísticas:

� Conexión de red trifásica.

� Motores trifásicos asíncronos de inducción, o de 
jaula de ardilla, diseñados según las directrices y 
normas actuales IEC, DIN y VDE. Los motores 
incorporan un convertidor de frecuencia y un con-
trolador PI.

� Utilizado para el control de la velocidad continua-
mente variable de las bombas E de Grundfos, dis-
ponible para potencias entre 1,5 y 18,5, 4 polos, y 
entre 3 y 22 kW, 2 polos.

Tensión

3 x 380-480 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Fusible de reserva

Pueden utilizarse fusibles de acción rápida así como 
retardada.

Corriente de fugas

Las corrientes de pérdidas se miden conforme a EN 
60355-1 para motores de 0,55 a 7,5 kW y a EN 
61800-5-1 para motores de 11 a 22 kW.

Entrada/salida

Arranque/parada

� Interruptor externo de libre potencial.
Tensión: 5 VDC.
Intensidad: < 5 mA.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Entrada digital

� Interruptor externo de libre potencial.
Tensión: 5 VDC.
Intensidad: < 5 mA.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Señales de punto de ajuste
� Potenciómetro

0-10 VCC, 10 kΩ (mediante fuente de tensión 
interna).
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 100 m.

� Señal de tensión
0-10 VDC, Ri > 50 kΩ.
Tolerancia: + 0 %/- 3 % a señal máxima de tensión.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 500 m.

� Señal de intensidad
DC 0-20 mA / 4-20 mA, Ri = 175 Ω.
Tolerancia: + 0 %/- 3 % a señal de intensidad máx.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 500 m.

Señales del sensor
� Señal de tensión

0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (mediante suministro interno 
de tensión).
Tolerancia: + 0 %/- 3 % a señal máxima de tensión.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 500 m.

� Señal de intensidad
DC 0-20 mA / 4-20 mA, Ri = 175 Ω.
Tolerancia: + 0 %/- 3 % a señal de intensidad máx.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 500 m.

� Suministro eléctrico al sensor
+24 VDC, máx. 40 mA.

Salida de señal
� Contacto de conmutación de libre potencial.

Carga máx. de contacto: 250 VAC, 2 A.
Carga mín. de contacto: 5 VDC, 10 mA.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 500 m.

Entrada de bus
� Protocolo bus Grundfos, protocolo GENIbus, 

RS-485.
Cable apantallado: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Longitud máx. de cable: 500 m.

Tamaño del motor
[kW]

Fusible máx.
[A]

1,5 - 5,5 16

7,5 32

11 26

15 36

18,5 43

22 51

Tamaño del motor
[kW]

Corriente de fugas
[mA]

1,5 - 3,0 < 3,5

4,0 - 5,5 < 5

5,5, 1400-1800 mín-1
< 10

7,5

11-22 > 10
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EMC (compatibilidad electromagnética 
con EN 61800-3)
 

Para obtener más información sobre EMC, consulte la 
sección EMC, página 114.

Clase de protección
Estándar: IP55 (IEC34-5).

Clase de aislamiento
F (IEC 85).

Temperatura ambiente
Durante el funcionamiento: -20 a 40 °C.

Durante el almacenamiento / transporte:

Humedad relativa del aire
Máximo 95 %.

Nivel de ruido

Motor
[kW]

Emisión/inmunidad

1,5 Emisión:
Los motores se pueden instalar en áreas residenciales (pri-
mer entorno), con distribución ilimitada, según la norma 
CISPR11, grupo 1, clase B.

Inmunidad:
Los motores satisfacen los requisitos de los entornos pri-
mero y segundo.

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11 Emisión:
Los motores son de categoría C3, correspondiente a 
CISPR11, grupo 2, clase A, y pueden instalarse en áreas 
industriales (ambiente secundario).
Si se montan con un filtro externo EMC de Grundfos, los 
motores son de categoría C2, correspondiente a CISPR11, 
grupo 1, clase A, y pueden instalarse en áreas residenciales 
(primer entorno).

15

18,5

22

Nota:

La instalación de motores en áreas residencia-
les puede requerir medidas complementarias 
dado que los motores provocan interferencia de 
radio.

Inmunidad:
Los motores satisfacen los requisitos de los entornos pri-
mero y segundo.

1,5 a 7,5 kW: -40 a 60 °C
11 a 22 kW: -25 a 70 °C.

Motor
[kW]

Velocidad indicada 
en la placa de datos

[min-1]

Nivel de ruido
[dB(A)]

1,5
1400-1500 53

1700-1800 57

2,2
1400-1500 50

1700-1800 52

3,0

1400-1500 55

1700-1800 60

2800-3000 65

3400-3600 70

4,0

1400-1500 58

1700-1800 63

2800-3000 70

3400-3600 75

5,5

1400-1500 52

1700-1800 56

2800-3000 75

3400-3600 80

7,5

1400-1500 54

1700-1800 58

2800-3000 65

3400-3600 69

11

1400-1500 54

1700-1800 59

2800-3000 65

3400-3600 70

15

1400-1500 54

1700-1800 59

2800-3000 65

3400-3600 70

18,5

1400-1500 65

1700-1800 69

2800-3000 69

3400-3600 74

22
2800-3000 73

3400-3600 78
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Protección del motor
El motor no necesita protección externa. El motor 
incorpora protección térmica contra la sobrecarga 
lenta y el bloqueo.

Protección adicional
Si el motor se conecta a una instalación eléctrica 
dotada de un interruptor automático conectado a tierra 
como medio de protección complementario, dicho inte-
rruptor automático deberá cumplir lo siguiente:

� Es adecuado para manejar corrientes de pérdida y 
arrancar con pérdidas en forma de impulsos cortos.

� Se debe disparar cuando se alternan corrientes de 
fallo y corrientes de fallo con corriente continua, es 
decir, cuando se producen corrientes de fallo con 
corriente continua pulsante y con corriente continua 
uniforme.

Para estas bombas, utilice un diferencial a tierra de 
tipo B.

Este interruptor debe estar marcado con los siguientes 
símbolos: 

Nota: Al seleccionar un magnetotérmico debe tenerse 
en cuenta la corriente de fuga de todo el equipo eléc-
trico de la instalación.

Arranque/parada de la bomba
El número de arranques y paradas mediante el sumi-
nistro eléctrico no debe sobrepasar las cuatro veces 
por hora.

Si se conecta a través de la red eléctrica, la bomba 
arrancará pasados unos 5 segundos.

Para elevar el número de arranques y paradas, use la 
entrada para arranque/parada externa al arran-
car/detener la bomba.

Cuando la bomba se conecte/detenga mediante un 
interruptor encendido/apagado externo, arrancará 
inmediatamente.

ELCB



M
o

to
re

s
 M

G
E

112

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D21

Esquema de conexiones, 1,5 - 7,5 kW 
(4 polos) y 3 - 7,5 kW, (2 polos)

Fig. 105Esquema de conexiones eléctricas

Otras conexiones
La figura 106 muestra los terminales de conexión de 
los contactos externos de libre potencial para arran-
que/parada y la función digital, la señal externa del 
punto de ajuste, la señal del sensor, el GENIbus y la 
señal de relé.

Nota: Si no se conecta ningún interruptor de encen-
dido/apagado externo, los terminales de cortocircuito 2 
y 3 usarán un cable corto.

Nota: Como medida de precaución, los cables que van 
a conectarse a los siguientes grupos de conexión 
deben estar separados entre si mediante aislamiento 
reforzado en toda su longitud:

� Grupo 1: Entradas (arranque/parada externa, fun-
ción digital, punto de ajuste y señales de sensor, 
terminales 1-9 y conexión de bus, terminales B, Y, 
A).
Todas las entradas (grupo 1) están aisladas interna-
mente de los componentes de suministro de red 
mediante aislamiento reforzado y galvánicamente 
aisladas de otros circuitos.
Todos los terminales de control tienen una tensión 
de protección muy baja (PELV), lo que garantiza 
protección contra electrochoques.

� Grupo 2: Salida (señal de relé, terminales NC, C, 
NO).
La salida (grupo 2) está galvánicamente aislada de 
otros circuitos. Una tensión de alimentación de 
máx. 250 V o una tensión de protección muy baja 
puede conectarse a la salida, si así se desea.

� Grupo 3: Suministro eléctrico (terminales L1, L2, L3 
y PE).
Una separación galvánica segura debe cumplir los 
requisitos para un aislamiento reforzado, incluidas 
las distancias y holguras de frotamiento especifica-
das en la norma EN 60335.

� Grupo 4: Cable de comunicación (enchufe macho 
de 8 clavijas), sólo TPED
El cable de comunicación se conecta al enchufe del 
grupo 4. Este cable garantiza la comunicación entre 
las dos bombas, se hayan conectado uno o dos 
sensores de presión.
El selector del grupo 4 permite cambiar entre los 
modos de funcionamiento "Funcionamiento en 
alternancia" y "Funcionamiento en espera".

Fig. 106Terminales de conexión

Fig. 107Terminales de conexión, TPED Serie 2000
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Esquema de conexiones eléctricas, 11-22 
kW

Fig. 108Esquema de conexiones eléctricas, motores MGE 
trifásicos Bombas de potencias comprendidas 
entre 11 y 22 kW

Otras conexiones
Nota: Como medida de precaución, los cables que van 
a conectarse a los siguientes grupos de conexión 
deben estar separados entre si mediante aislamiento 
reforzado en toda su longitud:

Grupo 1: Entradas

� Arranque/parada, terminales 2 y 3

� entrada digital, terminales 1 y 9

� entrada de punto de ajuste, terminales 4, 5 y 6

� entrada de sensor, terminales 7 y 8

� GENIbus, terminales B, Y y A.

Todas las entradas (grupo 1) están aisladas interna-
mente de los componentes de suministro de red 
mediante aislamiento reforzado y galvánicamente ais-
ladas de otros circuitos.

Todos los terminales de control tienen una tensión de 
protección muy baja (PELV), lo que garantiza protec-
ción contra electrochoques.

� Grupo 2: Salida (señal de relé, terminales NC, C, 
NO). La salida (grupo 2) está galvánicamente ais-
lada de otros circuitos. Por lo tanto, la tensión de 
alimentación o tensión de protección muy baja 
puede conectarse a la salida, si se requiere.

� Grupo 3: Suministro eléctrico (terminales L1, L2 y 
L3).
Una separación galvánica segura debe cumplir los 
requisitos para un aislamiento reforzado, incluidas 
las distancias y holguras de frotamiento especifica-
das en la norma EN 61800-5-1.

� Grupo 4: Cable de comunicación (enchufe macho 
de 8 clavijas), sólo TPED
El cable de comunicación se conecta al enchufe del 
grupo 4. Este cable garantiza la comunicación entre 
las dos bombas, se hayan conectado uno o dos 
sensores de presión.
El selector del grupo 4 permite cambiar entre los 
modos de funcionamiento "Funcionamiento en 
alternancia" y "Funcionamiento en espera".

Fig. 109Terminales de conexión

Fig. 110Terminales de conexión, TPED Serie 2000
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22. EMC

EMC e instalación adecuada

Información general
El creciente uso de controles eléctricos/electrónicos y 
de equipos electrónicos incluidos PLC y ordenadores 
de todos los ámbitos empresariales exige que estos 
productos cumplan las normas existentes sobre EMC 
(compatibilidad electromagnética). El equipo debe 
montarse correctamente.

Esta sección trata estas cuestiones.

¿Qué es EMC?
La compatibilidad electromagnética es la capacidad de 
un dispositivo eléctrico o electrónico para funcionar en 
un ambiente electromagnético sin que su entorno se 
vea afectado ni se vea afectado por otros dispositivos 
de su entorno. La EMC normalmente se divide en emi-
sión e inmunidad.

Emisión
La emisión se define como el ruido eléctrico o electro-
magnético emitido por un dispositivo durante su fun-
cionamiento y que puede reducir el funcionamiento de 
otros dispositivos o interferir en las comunicaciones 
por radio, incluida la radio/TV.

Inmunidad
La inmunidad tiene que ver con la capacidad de un 
dispositivo para funcionar a pesar de la presencia de 
ruido eléctrico o electromagnético, como ruido de chis-
pas de contactores o campos de alta frecuencia de 
diversos transmisores, teléfonos móviles, etc.

Bombas E y EMC
Todas las bombas E llevan las marcas CE y C-tick, 
que indican que el producto está diseñado para cum-
plir los requisitos de EMC definidos por la UE (Unión 
Europea) y por Australia/Nueva Zelanda.

Todas las bombas E cumplen la directiva 2004/108/CE 
en materia de EMC y han sido probadas conforme a 
EN 61800-3. Todas las bombas E están equipadas con 
un filtro de interferencias de radio y varistores en la 
entrada del suministro eléctrico frente a los picos de 
tensión y el ruido presente en el suministro eléctrico 
(inmunidad). Además, el filtro limita la cantidad de 
ruido eléctrico que la bomba E emite a la red de sumi-
nistro eléctrico (emisión). Todas las entradas restantes 
incluidas en la unidad electrónica también estarán pro-
tegidas frente a picos y ruido que puedan dañar o per-
turbar el funcionamiento de la unidad.

Y además, los diseños mecánicos y eléctricos están 
hechos de tal manera que la unidad pueda funcionar 
correctamente bajo cierto nivel de perturbación elec-
tromagnética radiada.

En la norma EN 61800-3 se enumeran los límites 
frente a los que se pone a prueba a las bombas E.

¿Dónde se pueden instalar bombas E?
Todas las bombas con motores MGE se pueden usar 
tanto en zonas residenciales (primer entorno) como en 
zonas industriales (segundo entorno) con ciertas limi-
taciones.

¿Qué significa primer entorno y segundo 
entorno?
El primer entorno (zonas residenciales) incluye los 
estabecimientos directamente conectados a una red 
de suministro eléctrico con tensión baja que abastece 
a los edificios domésticos.

El segundo entorno (zonas insdustriales) incluye los 
estabecimientos que no están conectados a una red 
con tensión baja que abastece a los edificios domésti-
cos.

Se prevé que el nivel de perturbación electromagné-
tica sea mucho mayor que en el primer entorno.

Todas las bombas E con el logo C-tick cumplen los 
requisitos de EMC en Australia y Nueva Zelanda.

La homologación C-tick se basa en las normas EN, y 
las unidades se comprueban por lo tanto conforme a la 
norma europea EN 61800-3.

Solo las bombas E con motores MGE están marcadas 
con C-tick.

El C-tick solo cubre la emisión.

EMC e instalación adecuada
Las bombas E con las marcas CE y C-tick cumplen, y 
así se ha probado, los requisitos específicos de EMC. 
Esto, sin embargo, no significa que las bombas E sean 
inmunes a todas las fuentes de ruido a las que se 
exponen en la práctica. En algunas instalaciones, el 
impacto puede superar el nivel para el que el producto 
ha sido diseñado y probado.

Además, un funcionemiento sin problemas en un 
entorno ruidoso presupone que la instalación de la 
bomba E se ha llevado a cabo correctamente.

A continuación encontrará la descripción de la correcta 
instalación de una bomba E.

Conexión del suministro eléctrico en 
MGE
La práctica muestra que los grandes bucles de cable a 
menudo se introducen en la caja de conexión para dis-
poner de algo de "cable de sobra". Por supuesto, esto 
puede ser útil. Sin embargo, con respecto a la EMC, 
no es una solución adecuada, ya que estos bucles de 
cable funcionarán como antenas dentro de la caja de 
conexión.

Para evitar problemas de EMC, el cable del suministro 
eléctrico y sus conductores individuales en la caja de 
conexión de la bomba E deben ser lo más cortos posi-
ble. Si es necesario, se puede contar con un cable adi-
cional fuera de la bomba E.

EMC y CE

EMC y C-tick
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23. Bridas para bombas TP

Dimensiones de la brida

Bridas PN 6 y PN 10

Bridas PN 16 y PN 25

Bridas PN 40
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EN 1092-2 PN 6 (0,6 MPa) EN 1092-2 PN 10 (1,0 MPa)

Diámetro nominal (DN) Diámetro nominal (DN)

32 40 50 65 80 100 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

D1 32 40 50 65 80 100 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

D2 90 100 110 130 150 170 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350

D3 120 130 140 160 190 210 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395

S 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 19 4 x 19 4 x 19 4 x 19 4 x 19 4 x 19 8 x 19 8 x 19 8 x 19 8 x 23 8 x 23 12 x 23

S
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EN 1092-2 PN 16 (1,6 MPa) EN 1092-2 PN 25 (2,5 MPa)

Diámetro nominal (DN) Diámetro nominal (DN)

32 40 50 65 80 100 125 150 200 100 125 150 200 250 300 350

D1 32 40 50 65 80 100 125 150 200 100 125 150 200 250 300 350

D2 100 110 125 145 160 180 210 240 295 190 220 250 310 370 430 490

D3 140 150 165 185 200 220 250 285 340 235 270 300 360 425 485 555

S 4 x 19 4 x 19 4 x 19 4 x 19 8 x 19 8 x 19 8 x 19 8 x 23 12 x 23 8 x 23 8 x 28 8 x 28 12 x 28 12 x 31 16 x 31 16 x 34
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EN/DIN 2635 PN 40 (4,0 MPa)

Diámetro nominal (DN)

400 500

D1 400 500

D2 585 670

D3 660 755

S 16 x 39 20 x 42

S
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D3

D1
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24. Curvas características

Interpretación de las curvas 
características
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Tipo de bomba y frecuencia

Curva QH para una sóla bomba sencilla.

La curva en negrita indica el rango de 
rendimiento recomendado.

La curva de potencia indica la potencia de 
entrada de la bomba [P2].

La curva eta muestra la eficiencia de la bomba.

La curva NPSH (3 %) muestra el coeficiente de 
altura de entrada positiva (NPSH) para asegurar 
que la altura de la bomba no disminuye por 
debajo del 3 %. La presión disponible del sistema 
en la entrada de la bomba debe ser conforme a la 
curva NPSH (3 %) + un margen de seguridad de 
al menos 0,5 m.
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Condiciones de la curva
Las siguientes directrices se aplican a las curvas de 
las siguientes páginas:

� Tolerancias conforme a ISO 9906:2012 Grado 3B.

� Las curvas se aplican al rendimiento de bombas 
sencillas trifásicas. Para otras versiones de 
bomba, consulte las curvas exactas en el Centro de 
Productos de Grundfos. Véase página 242. Para 
otras versiones de bombas, el rendimiento puede 
diferir por las siguientes razones:

� La válvula en bombas dobles puede provocar pér-
didas.

� Los motores monofásicos funcionan a una veloci-
dad más baja.
Nota: Grundfos no recomienda el funcionamiento 
en paralelo continuado de bombas dobles 
(escepto TPE2 D y TPE3 D), debido al incre-
mento de caudal de la bomba. A caudales muy 
altos el resultado es un funcionamiento ruidoso, 
incrementando el riesgo de daño del impulsor 
debido a la cavitación, etc.

� Las curvas QH de las bombas sencillas se mues-
tran con una velocidad esperada para una bomba 
trifásica. Para más información, ver las tablas de 
datos técnicos en las páginas siguientes.
El rendimiento de un motor monofásico se reduce 
ligeramente. Por favor, consulte con el Centro de 
Productos de Grundfos las curvas monofásicas 
exactas. Véase página 242.

� Las curvas de las bombas TPE Serie 1000 y las 
bombas TPE Serie 2000 se muestran únicamente 
como curvas nominales (curvas 100 %). Por favor, 
consulte con el Centro de Productos de Grundfos 
las curvas exactas. Véase página 242.

� Las medidas se han efectuado con agua sin aire a 
una temperatura de 20 °C.

� Las curvas se refieren a una viscosidad cinemática 
de  = 1 mm2/s (1 cSt).

� Debido al riesgo de sobrecalentamiento, la bomba 
no debe utilizarse de manera continua por debajo 
del caudal mínimo indicado por las curvas en 
negrita.

� Si la densidad o viscosidad del líquido bombeado 
es mayor que la del agua, sería necesario utilizar un 
motor con mayor rendimiento.
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25. Curvas de rendimiento y datos técnicos

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D, PN 6, 10, 16

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32
 

Nota: Las curvas Q y H punteadas se aplican a la TPE2 D y TPE3 D en funcionamiento paralelo.
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Datos técnicos

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.
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 -
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M
0
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 8

1
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TPE2, TPE3 32  -80 -120 -150 -180 -200

TPE2, TPE3 ● ● ● ● ●
TPE2 D, TPE3 D ● ● ● ● ●
P2 1~/3~ [kW] 0,25 0,25 0,37 0,55 0,75

PN PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16

Tmín;Tmáx [°C] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]

D1 [mm] 32 32 32 32 32

AC 1~/3~ [mm] 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130

AD 1~/3~ [mm] 155/150 155/150 155/150 155/150 155/150

AE 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134

AF 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134

P [mm] 166 166 166 166 166

B1★ [mm] 72/210 72/210 72/210 72/210 72/210

B2★ [mm] 72/210 72/210 72/210 72/210 72/210

B3 [mm] 260 260 260 260 260

B4★ [mm] -/320 -/320 -/320 -/320 -/320

C1★ [mm] -/260 -/260 -/260 -/260 -/260

C5★ [mm] -/50 -/50 -/50 -/50 -/50

C6★ [mm] -/97 -/97 -/97 -/97 -/97

C7★ [mm] -/90 -/90 -/90 -/90 -/90

C8★ [mm] -/130 -/130 -/130 -/130 -/130

L1 [mm] 220 220 220 220 220

H1★ [mm] 65/68 65/68 65/68 65/68 65/68

H2 [mm] 160 160 160 160 160

H3★
1~ [mm] 440/443 440/443 440/443 440/443 440/443

3~ [mm] 480/483 480/483 480/483 480/483 480/483

M M12 M12 M12 M12 M12

DN 32
PN 6, 10, 16
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Nota: Las curvas Q y H punteadas se aplican a la TPE2 D y TPE3 D en funcionamiento paralelo.
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Datos técnicos

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.

T
M

0
5

 8
1

8
2

 4
5

1
4

 -
 T

M
0

5
 8

1
8

3
 4

5
1

4

TPE2, TPE3 40  -80 -120 -150 -180 -200 -240

TPE2, TPE3 ● ● ● ● ● ●
TPE2 D, TPE3 D ● ● ● ● ● ●
P2 1~/3~ [kW] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5

PN PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16

Tmín;Tmáx [°C] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]

D1 [mm] 40 40 40 40 40 40

AC 1~/3~ [mm] 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130

AD 1~/3~ [mm] 155/150 155/150 155/150 155/150 155/150 155/150

AE 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134

AF 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134

P [mm] 166 166 166 166 166 166

B1★ [mm] 75/220 75/220 75/220 75/220 75/220 75/220

B2★ [mm] 75/220 75/220 75/220 75/220 75/220 75/220

B3 [mm] 260 260 260 260 260 260

B4★ [mm] -/320 -/320 -/320 -/320 -/320 -/320

C1★ [mm] -/260 -/260 -/260 -/260 -/260 -/260

C5★ [mm] -/75 -/75 -/75 -/75 -/75 -/75

C6★ [mm] -/58 -/58 -/58 -/58 -/58 -/58

C7★ [mm] -/155 -/155 -/155 -/155 -/155 -/155

C8★ [mm] -/130 -/130 -/130 -/130 -/130 -/130

L1 [mm] 250 250 250 250 250 250

H1★ [mm] 65/69 65/69 65/69 65/69 65/69 65/69

H2 [mm] 162 162 162 162 162 162

H3★
1~ [mm] 442/446 442/446 442/446 442/446 442/446 462/466

3~ [mm] 482/486 482/486 482/486 482/486 482/486 502/506

M M12 M12 M12 M12 M12 M12

DN 40
PN 6, 10, 16
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TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50
 

Nota: Las curvas Q y H punteadas se aplican a la TPE2 D y TPE3 D en funcionamiento paralelo.
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PN 6, 10, 16
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Datos técnicos

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.

T
M

0
5

 8
1

8
2

 4
5

1
4

 -
 T

M
0

5
 8

1
8

3
 4

5
1

4

TPE2, TPE3 50  -60 -80 -120 -150 -180 -200 -240

TPE2, TPE3 ● ● ● ● ● ● ●
TPE2 D, TPE3 D ● ● ● ● ● ● ●
P2 1~/3~ [kW] 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2

PN PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16

Tmín;Tmáx [°C] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]

D1 [mm] 50 50 50 50 50 50 50

AC 1~/3~ [mm] 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130 -/130

AD 1~/3~ [mm] 155/150 155/150 155/150 155/150 155/150 155/150 -/150

AE 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 -/134

AF 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 -/134

P [mm] 166 166 166 166 166 166 -

B1★ [mm] 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230

B2★ [mm] 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230 82,5/230

B3 [mm] 260 260 260 260 260 260 260

B4★ [mm] -/320 -/320 -/320 -/320 -/320 -/320 -/320

C1★ [mm] -/260 -/260 -/260 -/260 -/260 -/260 -/260

C5★ [mm] -/75 -/75 -/75 -/75 -/75 -/75 -/75

C6★ [mm] -/175 -/175 -/175 -/175 -/175 -/175 -/175

C7★ [mm] -/75 -/75 -/75 -/75 -/75 -/75 -/75

C8★ [mm] -/130 -/130 -/130 -/130 -/130 -/130 -/130

L1 [mm] 280 280 280 280 280 280 280

H1★ [mm] 72/75 72/75 72/75 72/75 72/75 72/75 72/75

H2 [mm] 162 162 162 162 162 162 162

H3★
1~ [mm] 449/452 449/452 449/452 449/452 449/452 469/472 -

3~ [mm] 489/492 489/492 489/492 489/492 489/492 409/513 409/513

M M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12

DN 50
PN 6, 10, 16
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TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65
 

Nota: Las curvas Q y H punteadas se aplican a la TPE2 D y TPE3 D en funcionamiento paralelo.
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PN 6, 10, 16
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Datos técnicos

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.

T
M

0
5

 8
1

8
2

 4
5

1
4

 -
 T

M
0

5
 8

1
8

3
 4

5
1

4

TPE2, TPE3 65  -60 -80 -120 -150 -180 -200

TPE2, TPE3 ● ● ● ● ● ●
TPE2 D, TPE3 D ● ● ● ● ● ●
P2 1~/3~ [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2

PN PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16

Tmín;Tmáx [°C] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]

D1 [mm] 65 65 65 65 65 65

AC 1~/3~ [mm] 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130 -/130

AD 1~/3~ [mm] 155/150 155/150 155/150 155/150 155/150 -/150

AE 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 -/134

AF 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 106/134 106/134 -/134

P [mm] 166 166 166 166 166 -

B1★ [mm] 92,5/240 92,5/240 92,5/240 92,5/240 92,5/240 92,5/240

B2★ [mm] 92,5/240 92,5/240 92,5/240 92,5/240 92,5/240 92,5/240

B3 [mm] 260 260 260 260 260 260

B4★ [mm] -/320 -/320 -/320 -/320 -/320 -/320

C1★ [mm] -/260 -/260 -/260 -/260 -/260 -/260

C5★ [mm] -/92 -/92 -/92 -/92 -/92 -/92

C6★ [mm] -/218 -/218 -/218 -/218 -/218 -/218

C7★ [mm] -/92 -/92 -/92 -/92 -/92 -/92

C8★ [mm] -/130 -/130 -/130 -/130 -/130 -/130

L1 [mm] 340 340 340 340 340 340

H1★ [mm] 74/78 74/78 74/78 74/78 74/78 74/78

H2 [mm] 170 170 170 170 170 170

H3★
1~ [mm] 459/463 459/463 459/463 459/463 479/483 -

3~ [mm] 499/503 499/503 499/503 499/503 519/523 519/523

M M12 M12 M12 M12 M12 M12

DN 65
PN 6, 10, 16
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TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80
 

Nota: Las curvas Q y H punteadas se aplican a la TPE2 D y TPE3 D en funcionamiento paralelo.
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PN 6, 10, 16
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Datos técnicos

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.

T
M

0
5

 8
1

8
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 4
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 T

M
0

5
 8

1
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5
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4

TPE2, TPE3 80  -40 -120 -150 -180

TPE2, TPE3 ● ● ● ●
TPE2 D, TPE3 D ● ● ● ●
P2 1~/3~ [kW] 0,25 1,1 1,5 2,2

PN PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16

Tmín;Tmáx [°C] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]

D1 [mm] 80 80 80 80

AC 1~/3~ [mm] 130/130 130/130 130/130 -/130

AD 1~/3~ [mm] 155/150 155/150 155/150 -/150

AE 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 -/134

AF 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 -/134

P [mm] 166 166 166 -

B1★ [mm] 100/254 100/254 100/254 100/254

B2★ [mm] 100/254 100/254 100/254 100/254

B3 [mm] 260 260 260 260

B4★ [mm] -/320 -/320 -/320 -/320

C1★ [mm] -/260 -/260 -/260 -/260

C5★ [mm] -/102 -/102 -/102 -/102

C6★ [mm] -/218 -/218 -/218 -/218

C7★ [mm] -/102 -/102 -/102 -/102

C8★ [mm] -/130 -/130 -/130 -/130

L1 [mm] 360 360 360 360

H1★ [mm] 94/97 94/97 94/97 94/97

H2 [mm] 177 177 177 177

H3★
1~ [mm] 486/489 486/489 506/509 506/509

3~ [mm] 526/529 526/529 546/549 546/549

M M12 M12 M12 M12

DN 80
PN 6, 10, 16
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TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100
 

Nota: Las curvas Q y H punteadas se aplican a la TPE2 D y TPE3 D en funcionamiento paralelo.
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Datos técnicos

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.
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TPE2, TPE3 100  -40 -120 -150 -180

TPE2, TPE3 ● ● ● ●
TPE2 D, TPE3 D ● ● ● ●
P2 1~/3~ [kW] 0,25 1,1 1,5 2,2

PN PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16 PN 6/10/16

Tmín;Tmáx [°C] [-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]

D1 [mm] 100 100 100 100

AC 1~/3~ [mm] 130/130 130/130 130/130 -/130

AD 1~/3~ [mm] 155/150 155/150 155/150 -/150

AE 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 -/134

AF 1~/3~ [mm] 106/134 106/134 106/134 -/134

P [mm] 166 166 166 -

B1★ [mm] 110/265 110/265 110/265 110/265

B2★ [mm] 110/265 110/265 110/265 110/265

B3 [mm] 260 260 260 260

B4★ [mm] -/320 -/320 -/320 -/320

C1★ [mm] -/270 -/270 -/270 -/270

C5★ [mm] -/147 -/147 -/147 -/147

C6★ [mm] -/243 -/243 -/243 -/243

C7★ [mm] -/147 -/147 -/147 -/147

C8★ [mm] -/135 -/135 -/135 -/135

L1 [mm] 450 450 450 450

H1★ [mm] 102/104 102/104 102/104 102/104

H2 [mm] 189 189 189 189

H3★
1~ [mm] 506/508 506/508 526/528 526/528

3~ [mm] 546/548 546/548 566/568 566/568

M M12 M12 M12 M12

DN 100
PN 6, 10, 16
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26. Curvas de rendimiento y datos técnicos

TP, TPD, TPE, TPED, 2 polos, PN 6, 10, 16
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Datos técnicos

T
M

0
2

 8
3

4
8

 2
6

1
4

TP 25 -50/2 R -80/2 R -90/2 R 
TPD - - -
TPE ● ● ●
TPED - - -
Series 100 100 100

IEC size

1~ TP 63 63 71
3~ TP 63 63 71
1~ TPE 71 71 71
3~ TPE - - -

P2
1~/3~ TP [kW] 0,12/0,12 0,18/0,18 0,37/0,37
1~/3~ TPE [kW] 0,12/- 0,18/- 0,37/-

PN 10 10 10
Tmin;Tmax [°C] [-25;110] [-25;110] [-25;110]

G G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 

AC
1~/3~ TP [mm] 118/124 118/124 141/141
1~/3~ TPE [mm] 122/- 122/- 122/-

AD
1~/3~ TP [mm] 101/101 101/101 133/109
1~/3~ TPE [mm] 158/- 158/- 158/-

AE 1~/3~ TPE [mm] 106/- 106/- 106/-
AF 1~/3~ TPE [mm] 106/- 106/- 106/-
B1 [mm] 54 54 60
B2 [mm] 62 62 68

B4
1~/3~ TP [mm] 101/- 101/- 133/-
1~/3~ TPE [mm] 140/- 140/- 140/-

L1 [mm] 180 180 180
H1 [mm] 46 46 48
H2 [mm] 120 120 120

H3
1~/3~ TP [mm] 345/345 345/345 358/358
1~/3~ TPE [mm] 380/- 380/- 381/-

G 1 1/2
2 polos, PN 6, 10, 16
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TP, TPE 32-XX/2
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2 polos, PN 6, 10, 16
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Datos técnicos

T
M

0
2

 8
3

4
8

 2
6

1
4

TP 32 -50/2 R -80/2 R -90/2 R 
TPD - - -
TPE ● ● ●
TPED - - -
Series 100 100 100

IEC size

1~ TP 63 63 71
3~ TP 63 63 71
1~ TPE 71 71 71
3~ TPE - - -

P2
1~/3~ TP [kW] 0,12/0,12 0,25/0,25 0,37/0,37
1~/3~ TPE [kW] 0,12/- 0,25/- 0,37/-

PN 10 10 10
Tmin;Tmax [°C] [-25;110] [-25;110] [-25;110]

G G 2 G 2 G 2 

AC
1~/3~ TP [mm] 118/124 139/124 141/141
1~/3~ TPE [mm] 122/- 122/- 122/-

AD
1~/3~ TP [mm] 101/101 111/101 133/109
1~/3~ TPE [mm] 158/- 158/- 158/-

AE 1~/3~ TPE [mm] 106/- 106/- 106/-
AF 1~/3~ TPE [mm] 106/- 106/- 106/-
B1 [mm] 54 54 60
B2 [mm] 62 62 68

B4
1~/3~ TP [mm] 101/- 111/- 133/-
1~/3~ TPE [mm] 140/- 140/- 140/-

L1 [mm] 180 180 180
H1 [mm] 48 48 47
H2 [mm] 120 120 120

H3
1~/3~ TP [mm] 347/347 378/347 357/357
1~/3~ TPE [mm] 382/- 382/- 380/-

G 2
2 polos, PN 6, 10, 16
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TPED 32-XX/2

Nota: Todas las curvas se aplican a bombas sencillas. Para obtener más información, véase la página 117.
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27. Curvas de rendimiento y datos técnicos

TP, TPD, TPE, TPED, 4 polos, PN 6, 10, 16

TP, TPD, TPE, TPED, 32-XXX/4

Nota: Todas las curvas se aplican a bombas sencillas. Para obtener más información, véase la página 117.
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28. Curvas de rendimiento y datos técnicos

TP, TPD, TPE, TPED, 6 polos, PN 16

TP, TPD 125-XXX/6

Nota: Todas las curvas se aplican a bombas sencillas. Para obtener información adicional, véase la página 117.
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29. Curvas de rendimiento y datos técnicos

TP, 2 polos, PN 25

TP 100-XXX/2
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30. Curvas de rendimiento y datos técnicos

TP, 4 polos, PN 25

TP 100-XXX/4
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D31

31. Pesos y volumen

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D, PN 6, 10, 16

Bomba

Conexión Pesos
Volumen [m3]

D1D D1S

Peso neto [kg] Peso bruto [kg] 

TPE2, 
TPE3

TPE2 D, 
TPE3 D

TPE2, 
TPE3

TPE2 D, 
TPE3 D

TPE2, 
TPE3

TPE2 D, 
TPE3 D

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-80 DN 32 DN 32 24 44 32 53 0,034 0,104

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-120 DN 32 DN 32 24 44 32 53 0,034 0,104

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-150 DN 32 DN 32 24 44 32 53 0,034 0,104

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-180 DN 32 DN 32 24 44 32 53 0,034 0,104

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-200 DN 32 DN 32 24 44 32 53 0,034 0,104

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-80 DN 40 DN 40 25 46 33 54 0,035 0,105

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-120 DN 40 DN 40 25 46 33 54 0,035 0,105

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-150 DN 40 DN 40 25 46 33 54 0,035 0,105

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-180 DN 40 DN 40 25 46 33 55 0,035 0,105

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-200 DN 40 DN 40 25 46 33 55 0,035 0,105

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-240 DN 40 DN 40 27 49 35 58 0,035 0,105

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-60 DN 50 DN 50 27 49 35 57 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-80 DN 50 DN 50 27 49 35 57 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-120 DN 50 DN 50 27 49 35 57 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-150 DN 50 DN 50 27 49 35 57 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-180 DN 50 DN 50 27 49 35 58 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-200 DN 50 DN 50 29 52 37 61 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-240 DN 50 DN 50 30 54 38 63 0,036 0,109

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-60 DN 65 DN 65 29 52 38 61 0,044 0,117

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-80 DN 65 DN 65 29 52 38 61 0,044 0,117

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-120 DN 65 DN 65 29 52 38 61 0,044 0,117

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-150 DN 65 DN 65 30 54 39 62 0,044 0,117

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-180 DN 65 DN 65 31 56 40 65 0,044 0,117

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-200 DN 65 DN 65 32 57 41 66 0,044 0,117

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-40 DN 80 DN 80 35 60 44 68 0,049 0,129

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-120 DN 80 DN 80 36 61 45 70 0,049 0,129

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-150 DN 80 DN 80 38 65 46 73 0,049 0,129

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-180 DN 80 DN 80 39 67 48 76 0,049 0,129

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-40 DN 100 DN 100 40 68 48 78 0,064 0,168

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-120 DN 100 DN 100 40 70 49 79 0,064 0,168

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D100-150 DN 100 DN 100 42 73 51 83 0,064 0,168

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-180 DN 100 DN 100 43 76 52 85 0,064 0,168
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 31

TP, TPD, TPE, TPED, 2 polos, PN 6, 10, 16

Bomba

Conexión Pesos
Volumen [m3]

D1D D1S

Peso neto [kg]  Peso bruto [kg] 

TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED

TP 25-50/2 R G 1/2 G 1/2 8/- 13/- 9/- 15/- 0,022/- 0,039/-

TP 25-80/2 R G 1/2 G 1/2 8/- 13/- 9/- 15/- 0,022/- 0,039/-

TP 25-90/2 R G 1/2 G 1/2 11/- 13/- 12/- 15/- 0,039/- 0,039/-

TP 32-50/2 R G 2 G 2 9/- 13/- 10/- 15/- 0,022/- 0,039/-

TP 32-80/2 R G 2 G 2 9/- 13/- 11/- 15/- 0,039/- 0,039/-

TP 32-90/2 R G 2 G 2 11/- 14/- 13/- 16/- 0,039/- 0,039/-

TP, TPD 32-60/2 DN 32 DN 32 16/32 - 17/33 - 0,036/0,072 -

TP, TPD 32-120/2 DN 32 DN 32 19/38 - 20/40 - 0,036/0,072 -

TP, TPD 32-150/2 DN 32 DN 32 23/54 - 26/57 - 0,064/0,082 -

TP, TPD 32-180/2 DN 32 DN 32 24/54 - 27/57 - 0,064/0,082 -

TP, TPD 32-230/2 DN 32 DN 32 25/54 - 28/57 - 0,064/0,082 -

TP, TPD 32-200/2 DN 32 DN 32 42/86 - 47/101 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 32-250/2 DN 32 DN 32 46/93 38/91 51/109 43/95 0,138/0,3912 0,184/0,3912

TP, TPD 32-320/2 DN 32 DN 32 51/104 45/102 57/120 50/109 0,184/0,3912 0,184/0,3912

TP, TPD 32-380/2 DN 32 DN 32 63/127 65/130 68/144 70/149 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 32-460/2 DN 32 DN 32 76/151 79/157 82/169 85/176 0,2176/0,4584 0,2176/0,5184

TP, TPD 32-580/2 DN 32 DN 32 90/180 95/189 106/198 113/208 0,2176/0,4584 0,2176/0,5184

TP 40-50/2 DN 40 DN 40 12/- 16/- 13/- 18/- 0,022/- 0,039/-

TP, TPD 40-60/2 DN 40 DN 40 20/42 - 21/43 - 0,036/0,072 -

TP 40-80/2 DN 40 DN 40 12/- 16/- 14/- 18/- 0,039/- 0,039/-

TP 40-90/2 DN 40 DN 40 15/- 17/- 17/- 19/- 0,039/- 0,039/-

TP, TPD 40-120/2 DN 40 DN 40 20/41 - 21/43 - 0,036/0,072 -

TP 40-180/2 DN 40 DN 40 24/- - 25/- - 0,036/- -

TP, TPD 40-190/2 DN 40 DN 40 29/54 - 32/59 - 0,064/0,151 -

TP, TPD 40-230/2 DN 40 DN 40 36/56 - 39/61 - 0,064/0,151 -

TP, TPD 40-270/2 DN 40 DN 40 39/70 - 42/75 - 0,064/0,151 -

TP, TPD 40-240/2 DN 40 DN 40 53/107 - 58/124 - 0,184/0,3912 -

TP, TPD 40-300/2 DN 40 DN 40 65/130 66/133 70/148 72/152 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 40-360/2 DN 40 DN 40 70/140 73/146 75/158 78/165 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 40-430/2 DN 40 DN 40 91/186 96/195 106/204 114/214 0,2176/0,4584 0,2176/0,5184

TP, TPD 40-530/2 DN 40 DN 40 105/214 107/218 120/231 126/237 0,2176/0,4584 0,2176/0,5184

TP, TPD 40-630/2 DN 40 DN 40 141,2/- 171,2/- 172,0/ - 201,2/ - 0,58/ - 0,58/ -

TP, TPD 50-60/2 DN 50 DN 50 20/45 - 21/48 - 0,056/0,072 -

TP, TPD 50-120/2 DN 50 DN 50 28/56 - 29/58 - 0,056/0,072 -

TP, TPD 50-180/2 DN 50 DN 50 28/56 - 29/58 - 0,056/0,072 -

TP, TPD 50-160/2 DN 50 DN 50 47/94 - 52/111 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 50-190/2 DN 50 DN 50 48/98 - 53/114 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 50-240/2 DN 50 DN 50 54/108 - 59/125 - 0,184/0,3912 -

TP, TPD 50-290/2 DN 50 DN 50 65/131 67/134 70/149 72/153 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 50-360/2 DN 50 DN 50 71/144 74/150 76/161 80/168 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 50-430/2 DN 50 DN 50 86/174 91/182 101/191 109/201 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 50-420/2 DN 50 DN 50 112/230 114/233 127/248 132/252 0,2176/0,5184 0,2176/0,5184

TP, TPD 50-540/2 DN 50 DN 50 149/304 181/367 166/325 199/393 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 50-630/2 DN 50 DN 50 165/333 198/399 195/357 228/482 0,58/0,64 0,58/1,5

TP, TPD 50-710/2 DN 50 DN 50 179/363 184/373 196/384 203/399 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 50-830/2 DN 50 DN 50 181/367 209/422 198/388 227/448 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 50-900/2 DN 50 DN 50 196/396 222/448 222/448 240/474 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 65-60/2 DN 65 DN 65 26/53 - 27/56 - 0,056/0,140 -

TP, TPD 65-120/2 DN 65 DN 65 31/63 - 32/65 - 0,056/0,140 -

TP, TPD 65-180/2 DN 65 DN 65 38/76 - 41/79 - 0,066/0,140 -

TP, TPD 65-170/2 DN 65 DN 65 56/118 - 62/134 - 0,184/0,3912 -

TP, TPD 65-210/2 DN 65 DN 65 68/141 70/144 73/158 75/163 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 65-250/2 DN 65 DN 65 73/151 76/157 78/168 81/175 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 65-340/2 DN 65 DN 65 89/178 93/187 104/196 112/206 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 65-410/2 DN 65 DN 65 103/206 105/210 118/224 123/229 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 65-460/2 DN 65 DN 65 151/310 182/372 168/331 201/398 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 65-550/2 DN 65 DN 65 180/369 185/379 197/390 204/405 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 65-660/2 DN 65 DN 65 182/373 210/427 199/394 228/453 0,7248/0,6507 0,7248/1,524

TP, TPD 65-720/2 DN 65 DN 65 197/402 223/454 216/429 242/481 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 65-930/2 DN 65 DN 65 345/699 - 364/725 - 0,7248/1,524 -
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 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.

TP, TPD, TPE, TPED, 4 polos, PN 6, 10, 16

TP, TPD 80-120/2 DN 80 DN 80 43/83 - 44/86 - 0,066/0,140 -

TP, TPD 80-140/2 DN 80 DN 80 61/124 - 74/141 - 0,184/0,3912 -

TP, TPD 80-180/2 DN 80 DN 80 65/132 74/150 78/149 88/180 0,184/0,4584 0,184/0,6507

TP, TPD 80-210/2 DN 80 DN 80 78/157 80/162 90/174 94/192 0,184/0,4584 0,184/0,5184

TP, TPD 80-240/2 DN 80 DN 80 93/187 97/195 105/204 118/225 0,184/0,4584 0,7248/0,5184

TP, TPD 80-250/2 DN 80 DN 80 101/211 115/238 115/230 136/268 0,2176/0,5184 0,7248/0,5184

TP, TPD 80-330/2 DN 80 DN 80 148/304 181/370 169/334 203/420 0,7248/0,6507 0,7248/0,6507

TP, TPD 80-400/2 DN 80 DN 80 160/327 185/377 180/356 205/425 0,7248/0,6507 0,7248/0,6507

TP, TPD 80-520/2 DN 80 DN 80 176/349 215/427 197/379 236/477 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 80-570/2 DN 80 DN 80 205/407 228/453 226/457 249/503 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 80-700/2 DN 80 DN 80 350/697 - 371/747 - 0,7248/1,524 -

TP, TPD 100-120/2 DN 100 DN 100 53/108 49/100 55/113 54/106 0,140/0,213 0,120/0,370

TP, TPD 100-160/2 DN 100 DN 100 93/196 95/202 107/246 109/252 0,2176/0,5184 0,2176/0,6507

TP, TPD 100-200/2 DN 100 DN 100 108/226 112/235 122/276 134/285 0,7248/0,5184 0,7248/0,6507

TP, TPD 100-240/2 DN 100 DN 100 122/254 127/264 136/304 149/314 0,7248/0,5184 0,7248/0,6507

TP, TPD 100-250/2 DN 100 DN 100 175/351 206/413 199/401 230/463 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 100-310/2 DN 100 DN 100 204/410 209/420 228/460 233/470 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 100-360/2 DN 100 DN 100 207/414 234/468 230/464 257/518 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 100-390/2 DN 100 DN 100 221/443 247/495 244/493 270/545 0,7248/1,524 0,7248/1,524

TP, TPD 100-480/2 DN 100 DN 100 384/771 - 425/828 - 0,797/1,800 -

Bomba

Conexión Pesos
Volumen [m3]

D1D D1S

Peso neto [kg]  Peso bruto [kg] 

TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED

Bomba

Conexión Pesos
Volumen [m3]

D1D D1S

Peso neto [kg] Peso bruto [kg]

TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED

TP, TPD 32-30/4 DN 32 DN 32 15/30 - 16/31 - 0,036/0,072 -

TP, TPD 32-40/4 DN 32 DN 32 25/32 - 28/33 - 0,064/0,072 -

TP, TPD 32-60/4 DN 32 DN 32 25/50 - 28/53 - 0,036/0,082 -

TP, TPD 32-80/4 DN 32 DN 32 35/69 - 40/86 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 32-100/4 DN 32 DN 32 36/71 - 41/88 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 32-120/4 DN 32 DN 32 49/94 - 55/110 - 0,1632/0,3912 -

TP, TPD 40-30/4 DN 40 DN 40 17/33 - 18/34 - 0,036/0,072 -

TP 40-60/4 DN 40 DN 40 22/42 - 23/43 - 0,036/0,072 -

TP, TPD 40-90/4 DN 40 DN 40 28/50 - 32/56 - 0,076/0,151 -

TP, TPD 40-100/4 DN 40 DN 40 41/83 - 45/99 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 40-110/4 DN 40 DN 40 48/101 - 54/117 - 0,1632/0,3912 -

TP, TPD 40-140/4 DN 40 DN 40 54/113 - 60/129 - 0,2176/0,3912 -

TP, TPD 50-30/4 DN 50 DN 50 24/46 - 25/48 - 0,036/0,072 -

TP, TPD 50-60/4 DN 50 DN 50 25/50 - 26/52 - 0,056/0,072 -

TP, TPD 50-90/4 DN 50 DN 50 43/87 - 47/103 - 0,138/0,3912 -

TP, TPD 50-80/4 DN 50 DN 50 55/116 - 61/135 - 0,1632/0,5184 -

TP, TPD 50-120/4 DN 50 DN 50 61/128 - 67/147 - 0,1632/0,5184 -

TP, TPD 50-140/4 DN 50 DN 50 64/133 - 70/152 - 0,2176/0,5184 -

TP, TPD 50-190/4 DN 50 DN 50 69/142 - 75/162 - 0,2176/0,5184 -

TP, TPD 50-230/4 DN 50 DN 50 80/165 - 87/181 - 0,2176/0,5184 -

TP, TPD 65-30/4 DN 65 DN 65 33/56 - 35/59 - 0,056/0,140 -

TP, TPD 65-60/4 DN 65 DN 65 33/63 - 34/66 - 0,056/0,140 -

TP, TPD 65-90/4 DN 65 DN 65 46/92 - 51/109 - 0,1632/0,3912 -

TP, TPD 65-110/4 DN 65 DN 65 63/134 - 69/150 - 0,2176/0,3912 -

TP, TPD 65-130/4 DN 65 DN 65 65/138 - 71/155 - 0,2176/0,3912 -

TP, TPD 65-150/4 DN 65 DN 65 70/160 - 76/166 - 0,2176/0,4584 -

TP, TPD 65-170/4 DN 65 DN 65 81/171 - 87/188 - 0,2176/0,4584 -

TP, TPD 65-240/4 DN 65 DN 65 80/169 101/210 87/186 108/229 0,2176/0,4584 0,2176/0,5184

TP, TPD 80-30/4 DN 80 DN 80 37/68 - 39/71 - 0,056/0,140 -

TP, TPD 80-60/4 DN 80 DN 80 37/70 - 39/72 - 0,066/0,140 -

TP, TPD 80-70/4 DN 80 DN 80 67/141 - 80/159 - 0,2176/0,3912 -

TP, TPD 80-90/4 DN 80 DN 80 70/148 - 83/165 - 0,2176/0,4584 -

TP, TPD 80-110/4 DN 80 DN 80 73/153 - 86/170 - 0,2176/0,4584 -

TP, TPD 80-150/4 DN 80 DN 80 88/172 87/171 102/192 101/201 0,2176/0,5184 0,2176/0,6507

TP, TPD 80-170/4 DN 80 DN 80 101/199 106/209 115/218 120/239 0,2176/0,5184 0,7248/0,6507

TP, TPD 80-240/4 DN 80 DN 80 194/393 180/366 218/443 204/417 0,9696/1,524 0,9696/1,524

TP, TPD 80-270/4 DN 80 DN 80 205/415 205/416 229/465 230/466 0,9696/1,524 0,9696/1,524

TP, TPD 80-340/4 DN 80 DN 80 239/484 233/472 263/534 258/522 0,9696/1,524 0,9696/1,524
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TP, TPD, 6 polos, PN 6, 10, 16

 Las dimensiones por delante de la barra hacen referencia a las bombas sencillas y las dimensiones posteriores a la barra hacen referencia a las 
bombas dobles.

TP, 2 polos, PN 25

Bomba

Conexión Pesos
Volumen [m3]

D1D D1S

Peso neto [kg] Peso bruto [kg]

TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED TP/TPD TPE/TPED

TP, TPD 125-60/6 DN 125 DN 125 158/343 - 188/393 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 125-70/6 DN 125 DN 125 164/355 - 194/405 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 125-80/6 DN 125 DN 125 228/479 - 258/529 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 125-100/6 DN 125 DN 125 235/492 - 265/543 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 125-130/6 DN 125 DN 125 246/500 - 276/550 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 125-160/6 DN 125 DN 125 284/575 - 314/626 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 150-60/6 DN 150 DN 150 227/457 - 257/508 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 150-70/6 DN 150 DN 150 261/524 - 291/574 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 150-90/6 DN 150 DN 150 267/538 - 297/588 - 0,9696/1,524 -

TP, TPD 150-110/6 DN 150 DN 150 267/538 - 297/588 - 0,9696/1,524 -

Bomba
Conexión Pesos

Volumen [m3]
D1D D1S Peso neto [kg] Peso bruto [kg] 

TP 100-620/2 DN 100 DN 125 425 580 2,29

TP 100-700/2 DN 100 DN 125 475 630 2,29

TP 100-820/2 DN 100 DN 125 580 735 2,29

TP 100-960/2 DN 100 DN 125 675 850 3,13

TP 100-1050/2 DN 100 DN 125 730 915 3,13

TP 100-1180/2 DN 100 DN 125 835 1020 3,13

TP 100-1400/2 DN 100 DN 125 995 1185 3,13

TP 100-1530/2 DN 100 DN 125 1125 1310 3,13

TP 100-1680/2 DN 100 DN 125 1225 1445 4,57
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TP, 4 polos, PN 25

Bomba
Conexión Pesos

Volumen [m3]
D1D D1S Peso neto [kg] Peso bruto [kg] 

TP 100-190/4 DN 100 DN 125 227 257 0,72

TP 100-220/4 DN 100 DN 125 237 267 0,72

TP 100-260/4 DN 100 DN 125 260 290 0,72

TP 100-270/4 DN 100 DN 125 325 358 0,70

TP 100-320/4 DN 100 DN 125 344 377 0,70

TP 100-380/4 DN 100 DN 125 419 452 0,70

TP 100-420/4 DN 100 DN 125 439 472 0,70

TP 125-150/4 DN 125 DN 150 257 290 0,70

TP 125-200/4 DN 125 DN 150 280 313 0,70

TP 125-240/4 DN 125 DN 150 299 332 0,70

TP 125-280/4 DN 125 DN 150 299 332 0,70

TP 125-310/4 DN 125 DN 150 439 472 0,70

TP 125-370/4 DN 125 DN 150 464 492 0,70

TP 125-430/4 DN 125 DN 150 509 664 2,29

TP 150-240/4 DN 150 DN 200 479 634 2,29

TP 150-270/4 DN 150 DN 200 499 654 2,29

TP 150-320/4 DN 150 DN 200 549 704 2,29

TP 150-350/4 DN 150 DN 200 585 740 2,29

TP 150-430/4 DN 150 DN 200 660 815 2,29

TP 150-530/4 DN 150 DN 200 765 950 3,13

TP 150-650/4 DN 150 DN 200 915 1100 3,13

TP 200-260/4 DN 200 DN 250 604 759 2,29

TP 200-280/4 DN 200 DN 250 640 795 2,29

TP 200-380/4 DN 200 DN 250 675 830 2,29

TP 200-420/4 DN 200 DN 250 780 965 3,13

TP 200-450/4 DN 200 DN 250 840 1025 3,13

TP 200-510/4 DN 200 DN 250 960 1145 3,13

TP 200-560/4 DN 200 DN 250 1090 1275 3,13

TP 200-620/4 DN 200 DN 250 1190 1410 4,57

TP 250-270/4 DN 250 DN 300 785 970 3,13

TP 250-320/4 DN 250 DN 300 890 1075 3,13

TP 250-370/4 DN 250 DN 300 1040 1225 3,13

TP 250-490/4 DN 250 DN 300 1240 1460 4,57

TP 250-540/4 DN 250 DN 300 1340 1560 4,57

TP 250-600/4 DN 250 DN 300 1540 1760 4,57

TP 250-660/4 DN 250 DN 300 1575 1895 4,57

TP 300-590/4 DN 300 DN 350 1855 2165 5,88

TP 300-670/4 DN 300 DN 350 1900 2210 5,88

TP 300-750/4 DN 300 DN 350 2110 2420 5,88

TP 400-470/4 DN 400 DN 500 3680 4120 10,76

TP 400-510/4 DN 400 DN 500 4200 4640 10,76

TP 400-540/4 DN 400 DN 500 4200 4640 10,76

TP 400-670/4 DN 400 DN 500 4400 4840 10,76

TP 400-720/4 DN 400 DN 500 5000 5440 10,76

TP 400-760/4 DN 400 DN 500 5200 5640 10,76
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32. Índice de Eficiencia Mínima

El índice de eficiencia mínima (MEI) muestra una unidad de escala sin dimensiones para la eficiencia hidráulica de la 
bomba al punto de máxima eficiencia (BEP), a carga media (PL) y sobrecarga (OL). La normativa de la Comisión (UE) 
establece los requisitos de eficiencia para
MEI ≥  0,10 a partir del 1 de enero de 2013 y para MEI ≥  0,40 a partir del 1 de enero de 2015. La Regulación deter-
mina un punto de referencia de la bomba de agua con el mejor rendimiento en el mercado desde el 1 de Enero de 
2013.

� El punto de referencia para las bombas de agua con mayor eficiencia es MEI ≥  0,70.

� La eficiencia de una bomba con un impulsor reducido es normalmente inferior al de una bomba con impulsor de 
diámetro completo. La reducción del impulsor adaptará la bomba a un punto de trabajo fijo, resultando en una 
reducción del consumo de energía. El índide de eficiencia mínima (MEI) está basado en el impulsor de diámetro 
completo.

� El funcionamiento de este tipo de bombas con puntos de trabajo variables puede ser más eficiente y económica 
cuando se controlan, por ejemplo, mediante el uso de convertidores de frecuencia que encajan con el punto de tra-
bajo del sistema.

� La información sobre el rango de eficiencia está disponible en http://europump.eu/efficiencycharts.

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

TP, TPD, TPE, TPED, 2 polos, PN 6, 10, 16

* No en la clasificación MEI porque el caudal en el mejor punto de eficiencia es inferior a 6m3/h.

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D Todos ● ≥  0,70

TP Serie 100, 2 polos
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP, TPE 25-50/2 R 0,12 ● *

TP, TPE 25-80/2 R 0,18 ● ≥  0,55

TP, TPE 25-90/2 R 0,37 ● ≥  0,70

TP, TPE 32-50/2 R 0,12 ● *

TP, TPE 32-80/2 R 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPE 32-90/2 R 0,37 ● ≥  0,70

TP, TPE 40-50/2 0,12 ● *

TP, TPE 40-80/2 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPE 40-90/2 0,37 ● ≥  0,70

TP Serie 200, 2 polos
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP, TPD 32-60/2 0,25 ● ≥  0,56

TP, TPD 32-120/2 0,37 ● ≥  0,40

TP, TPD 32-150/2 0,37 32-136 / 111 ●
≥  0,64TP, TPD 32-180/2 0,55 32-136 / 118 ●

TP, TPD 32-230/2 0,75 32-136 / 136 ●
TP, TPD 40-60/2 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPD 40-120/2 0,37 ● ≥  0,70

TP 40-180/2 0,55 ● ≥  0,70

TP, TPD 40-190/2 0,75 ● ≥  0,44

TP, TPD 40-230/2 1,1 ● ≥  0,61

TP, TPD 40-270/2 1,5 ● ≥  0,70

TP, TPD 50-60/2 0,37 ● ≥  0,60

TP, TPD 50-120/2 0,75 ● ≥  0,45

TP, TPD 50-180/2 0,75 ● ≥  0,70

TP, TPD 65-60/2 0,55 ● ≥  0,70

TP, TPD 65-120/2 1,1 ● ≥  0,59

TP, TPD 65-180/2 1,5 ● ≥  0,70

TP, TPD, TPE, TPED 80-120/2 1,5 ● ≥  0,70

TP, TPD, TPE, TPED 100-120/2 2,2 ● ≥  0,70
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TP, TPD, TPE, TPED, 4 polos, PN 6, 10, 16

* No en la clasificación MEI porque el caudal en el mejor punto de eficiencia es inferior a 6m3/h.

TP Serie 200, 4 polos
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP, TPD 32-30/4 0,12 ● *

TP, TPD 32-40/4 0,25 ● *

TP, TPD 32-60/4 0,25 ● *

TP, TPD 40-30/4 0,12 ● ≥  0,70

TP 40-60/4 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPD 40-90/4 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPD 50-30/4 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPD 50-60/4 0,37 ● ≥  0,70

TP, TPD 65-30/4 0,25 ● ≥  0,70

TP, TPD 65-60/4 0,55 ● ≥  0,70

TP, TPD 80-30/4 0,37 ● ≥  0,70

TP, TPD 80-60/4 0,75 ● ≥  0,70

TP, TPD 100-30/4 0,55 ● ≥  0,45

TP, TPD 100-60/4 1,1 ● ≥  0,70

TP Serie 300, 4 polos
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP, TPD 32-80/4 0,25 32-160.1 / 152 ●
≥  0,70

TP, TPD 32-100/4 0,37 32-160.1 / 169 ●
TP, TPD 32-120/4 0,55 32-200.1 / 196 ● ≥  0,69

TP, TPD 40-100/4 0,55 32-160 / 169 ● ≥  0,40

TP, TPD 40-110/4 0,75 32-200 / 194 ●
≥  0,70

TP, TPD 40-140/4 1,1 32-200 / 212 ●
TP, TPD 50-90/4 0,55 32-160 / 169 ● ≥  0,50

TP, TPD 50-80/4 0,75 40-200 / 176 ●
≥  0,70TP, TPD 50-120/4 1,1 40-200 / 198 ●

TP, TPD 50-140/4 1,5 40-200 / 215 ●
TP, TPD 50-190/4 2,2 40-250 / 240 ●

≥  0,70
TP, TPD 50-230/4 3 40-250 / 260 ●
TP, TPD 65-90/4 0,75 40-160 / 166 ● ≥  0,70

TP, TPD 65-110/4 1,1 50-200 / 180 ●

≥  0,70
TP, TPD 65-130/4 1,5 50-200 / 190 ●
TP, TPD 65-150/4 2,2 50-200 / 210 ●
TP, TPD 65-170/4 3 50-200 / 219 ●
TP, TPD, TPE, TPED 65-240/4 4 50-250 / 263 ● ≥  0,70

TP, TPD 80-70/4 1,1 65-160 / 149 ●
≥  0,68TP, TPD 80-90/4 1,5 65-160 / 165 ●

TP, TPD 80-110/4 2,2 65-160 / 177 ●
TP, TPD, TPE, TPED 80-150/4 3 65-200 / 205 ●

≥  0,70
TP, TPD, TPE, TPED 80-170/4 4 65-200 / 219 ●
TP, TPD, TPE, TPED 80-240/4 5,5 65-250 / 263 ● ≥  0,60

TP, TPD, TPE, TPED 80-270/4 7,5 65-315 / 279 ●
≥  0,70

TP, TPD, TPE, TPED 80-340/4 11 65-315 / 309 ●
TP, TPD 100-70/4 1,5 80-160 / 151-133 ●

≥  0,70TP, TPD 100-90/4 2,2 80-160 / 161 ●
TP, TPD, TPE, TPED 100-110/4 3 80-160 / 175 ●
TP, TPD, TPE, TPED 100-130/4 4 80-200 / 200 ●

≥  0,70
TP, TPD, TPE, TPED 100-170/4 5,5 80-200 / 222 ●
TP, TPD, TPE, TPED 100-200/4 7,5 80-250 / 240 ●

≥  0,45
TP, TPD, TPE, TPED 100-250/4 11 80-250 / 270 ●
TP, TPD, TPE, TPED 100-330/4 15 80-315 / 299 ●

≥  0,69TP, TPD, TPE, TPED 100-370/4 18,5 80-315 / 320 ●
TP, TPD 100-410/4 22 80-315 / 334 ●
TP, TPE 125-70/4 2,2 100-160 / 160-144 ●

≥  0,70TP, TPE 125-90/4 3 100-160 / 168 ●
TP, TPE 125-100/4 4 100-160 / 176 ●
TP, TPD, TPED 125-110/4 4 100-200 / 180 ●

≥  0,46TP, TPD, TPED 125-130/4 5,5 100-200 / 197 ●
TP, TPD, TPED 125-160/4 7,5 100-200 / 211 ●
TP, TPD, TPE, TPED 125-190/4 11 100-250 / 240 ●

≥  0,70
TP, TPD, TPE, TPED 125-230/4 15 100-250 / 269 ●
TP, TPD, TPE, TPED 125-300/4 18,5 100-315 / 295 ●

≥  0,70TP, TPD 125-340/4 22 100-315 / 312 ●
TP, TPD 125-400/4 30 100-315 / 334 ●
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TP, TPD, 6 polos, PN 16

TP, PN 25

** No en la clasificación MEI porque la PN 25 no forma parte de la clasificación MEI.

TP, TPD, TPE, TPED 150-130/4 7,5 125-250 / 198 ●

≥  0,65

TP, TPD, TPE, TPED 150-160/4 11 125-250 / 220 ●
TP, TPD, TPE, TPED 150-200/4 15 125-250 / 243 ●
TP, TPD, TPE, TPED 150-220/4 18,5 125-250 / 256 ●
TP, TPD 150-250/4 22 125-250 / 266 ●
TP, TPE 150-100/4 5,5 125-200 / 196-172 ●

≥  0,62TP, TPE 150-140/4 7,5 125-200 / 202 ●
TP, TPE 150-150/4 11 125-200 / 225 ●
TP, TPE 150-260/4 18,5 125-315 / 275 ●

≥  0,70
TP 150-280/4 22 125-315 / 290 ●
TP 150-340/4 30 125-315 / 315 ●
TP 150-390/4 37 125-315 / 333 ●
TP 150-450/4 45 125-400 / 358 ●

≥  0,70TP 150-520/4 55 125-400 / 382 ●
TP 150-660/4 75 125-400 / 432 ●
TP 200-50/4 4 150-200 / 192-121 ●

≥  0,70

TP 200-70/4 5,5 150-200 / 200-130 ●
TP 200-90/4 75 150-200 / 210-156 ●
TP 200-130/4 11 150-200 / 218-210 ●
TP 200-150/4 15 150-200 / 224 ●
TP 200-160/4 15 150-250 / 226-220 ●

≥  0,70

TP 200-190/4 18,5 150-250 / 236 ●
TP 200-200/4 22 150-250 / 248 ●
TP 200-240/4 30 150-250 / 272 ●
TP 200-290/4 37 150-250 / 285 ●
TP 200-180/4 22 150-315 / 245 ●

≥  0,70

TP 200-220/4 30 150-315 / 264 ●
TP 200-250/4 37 150-315 / 278 ●
TP 200-270/4 45 150-315 / 293 ●
TP 200-320/4 55 150-315 / 311 ●
TP 200-410/4 75 150-315 / 338 ●
TP 200-330/4 37 150-400 / 310 ●

≥  0,70

TP 200-360/4 45 150-400 / 326 ●
TP 200-400/4 55 150-400 / 343 ●
TP 200-470/4 75 150-400 / 373 ●
TP 200-530/4 90 150-400 / 391 ●
TP 200-590/4 110 150-400 / 412 ●
TP 200-660/4 132 150-400 / 432 ●

TP Serie 300, 4 polos
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP Serie 400, 4 polos, PN 10
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP 250-280/4 45 250-350 / 294-302 ●
≥  0,48TP 250-310/4 55 250-350 / 326-316 ●

TP 250-390/4 75 250-350 / 350-342 ●

TP Serie 300, 6 polos
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP, TPD 125-60/6 1,5 100-200 / 197 ●
≥  0,62

TP, TPD 125-70/6 2,2 100-200 / 216 ●
TP, TPD 125-80/6 3 100-250 / 236 ●

≥  0,70
TP, TPD 125-100/6 4 100-250 / 267 ●
TP, TPD 125-130/6 5,5 100-315 / 295 ●

≥  0,70
TP, TPD 125-160/6 7,5 100-315 / 326 ●
TP, TPD 150-60/6 2,2 125-250 / 204 ●

≥  0,62
TP, TPD 150-70/6 3 125-250 / 220 ●
TP, TPD 150-90/6 4 125-250 / 238 ●
TP, TPD 150-110/6 5,5 125-250 / 262 ●

TP Serie 400, PN 25
P2

[kW]
Tamaño nominal del impulsor/ 

Tamaño real del impulsor
Impulsor recortado Impulsor máx. MEI

TP Serie 400, PN 25 Todos **



A
c

c
e

s
o

rio
s

214

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D33

33. Accesorios

Uniones y válvulas

Bombas en fundición

Un kit de unión consite en dos extensiones de fundi-
ción, dos racores de fundición y dos juntas en EPDM.

Un kit de válvulas consiste en dos válvulas de latón, 
dos tuercas de unión y dos bridas en EPDM.

El cuerpo de la válvula es de latón fundido a presión.

Bombas de bronce

Un kit de unión consiste en dos extensiones de 
bronce, dos racores de latón y dos bridas en EPDM.

El cuerpo de la válvula es de latón fundido a presión.

Un kit de válvulas consiste en dos válvulas de latón, 
dos tuercas de unión y dos bridas en EPDM.

El cuerpo de la válvula es de latón fundido a presión.

Bomba, conexión 
rosca

Etapa de presión Tamaño
Código de 
producto

TP, TPE 25 R PN 10

Rp 3/4 529921

Rp 1 529922

Rp 1 1/4 529924

TP, TPE 32 R PN 10
Rp 1 509921

Rp 1 1/4 509922

Bomba, conexión de 
válvula

Etapa de presión Tamaño
Código de 
producto

TP, TPE 25 R PN 10

Rp 3/4 519805

Rp 1 519806

Rp 1 1/4 519807

TP, TPE 32 R PN 10 Rp 1 1/4 505539

Bomba, conexión 
rosca

Etapa de presión Tamaño
Código de 
producto

TP, TPE 25 R B PN 10
Rp 3/4 529971

Rp 1 529972

TP, TPE 32 R B PN 10 Rp 1 1/4 509971

Bomba, conexión de 
válvula

Etapa de presión Tamaño
Código de 
producto

TP, TPE 25 R B PN 10

Rp 3/4 519805

Rp 1 519806

Rp 1 1/4 519807

TP, TPE 32 R B PN 10 Rp 1 1/4 505539
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Contrabridas

Bombas en fundición

Un kit de bridas consiste en dos bridas en acero, dos 
juntas de material libre de asbestos IT 200 y el número 
de tornillos necesitado.

Contrabrida Bomba Descripción Presión nominal
Conexión a 

las 
tuberías

Código de 
producto

T
M

0
3

 0
4

7
8

 5
2

0
4

TP, TPE 32
TPD, TPED 32

Roscada 10 bar, EN 1092-2 Rp 1 1/4 539703

Para soldar 10 bar, EN 1092-2
32 mm, 
nominal

539704

Roscada 16 bar, EN 1092-2 Rp 1 1/4 539703

Para soldar 16 bar, EN 1092-2
32 mm, 
nominal

539704

T
M

0
3

 0
4

7
9

 5
2

0
4

TP, TPE 40
TPD, TPED 40

Roscada 10 bar, EN 1092-2 Rp 1 1/2 539701

Para soldar 10 bar, EN 1092-2
40 mm, 
nominal

539702

Roscada 16 bar, EN 1092-2 Rp 1 1/2 539701

Para soldar 16 bar, EN 1092-2
40 mm, 
nominal

539702

T
M

0
3

 0
4

8
0

 5
2

0
4

TP, TPE 50
TPD, TPED 50

Roscada 10 bar, EN 1092-2 Rp 2 549801

Para soldar 10 bar, EN 1092-2
50 mm, 
nominal

549802

Roscada 16 bar, EN 1092-2 Rp 2 549801

Para soldar 16 bar, EN 1092-2
50 mm, 
nominal

549802

T
M

0
3

 0
4

8
1

 5
2

0
4

TP, TPE 65
TPD, TPED 65

Roscada 10 bar, EN 1092-2 Rp 2 1/2 559801

Para soldar 10 bar, EN 1092-2
65 mm, 
nominal

559802

Roscada 16 bar, EN 1092-2 Rp 2 1/2 559801

Para soldar 16 bar, EN 1092-2
65 mm, 
nominal

559802

ø19

ø140

ø100

ø78

Rp 1¼

Roscada Para soldar

ø19

ø150

ø110

ø88

Rp 1½

Roscada Para soldar

ø19

ø165

ø125

ø102

Rp 2

Roscada Para soldar

ø19

ø185

ø145

ø122

Rp 2½

Roscada Para soldar
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Bancadas.
Nota: Las bancadas se suministran como estándar 
con las bombas TP, TPD, TPE, TPED con motores de 
11 kW y superiores. Se exceptúan las bombas de la 
Serie 300, que están diseñadas para montaje de pie, 
véase fig. 111.

Fig. 111 Plano principal de una bomba Serie 300 diseñada 
con montaje de pie (A)

TP, TPE Serie 200

TP, TPE Serie 300

TP, TPE Serie 300

T
M

0
6

 1
0

8
3

 1
6

1
4

Bomba
Tornillos de cabeza 

hexagonal
Código de 
producto

TP, TPE 32
TP, TPE 40
TP, TPE 50
TP 65-60/2
TP, TPE 65-120/2
TP 65-180/2

2 x M12 x 20 mm 96591246

TP 65-30/4
TP, TPE 65-60/4
TP, TPE 80
TP, TPE 100

2 x M16 x 30 mm 96591245

Planos
Código de 
producto

T
M

0
0

 9
8

3
5

 0
4

9
7

96591246
96591245

A

235

195

120

200

8019
5

16
0

2xø14

2xø14

2xø18
4xø14

2xø18

35

Bomba
Tornillos de cabeza 

hexagonal
Código de 
producto

TP, TPE 32
TP, TPE 40
TP, TPE 50
TP, TPE 65
TP, TPE 80-xx/2
TP, TPE 80-70/4
TP, TPE 80-90/4
TP, TPE 80-110/4
TP, TPE 80-150/4
TP, TPE 80-170/4
TP, TPE 100-160/2
TP, TPE 100-200/2
TP, TPE 100-240/2

2 x M16 x 30 mm 00485031

Planos
Código de 
producto

T
M

0
0

 3
7

5
5

 2
6

0
2

00485031

Bomba
Tornillos de cabeza 

hexagonal
Código de 
producto

TP, TPE 80-240/4
TP, TPE 80-270/4
TP, TPE 80-340/4
TP, TPE 100-250/2
TP, TPE 100-310/2
TP, TPE 100-360/2
TP, TPE 100-390/2
TP, TPE 100-480/2
TP, TPE 100-xx/4
TP, TPE 125-xx/4
TP, TPE 150-xx/4
TP, TPE 125-xx/6
TP, TPE 150-xx/6

2 x M16 x 30 mm 96536246

Planos
Código de 
producto

T
M

0
2

 8
8

6
9

 1
0

0
4

96536246

235
195

144

9619
5

2xø18

4xø14

2xø14
35

380

290

230

2
9

0

35

4xø14

4xø18
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Bridas ciegas
Cuando uno de los cabezales de una bomba doble se 
retira para su revisión, la abertura se cierra con una 
brida ciega a fin de permitir el funcionamiento ininte-
rrumpido de la otra bomba.

Fig. 112Brida ciega

TPE2 D, TPE3 D

TPD, TPED, 2 polos

T
M

0
0

 6
3

6
0

 3
4

9
5

Bomba Código de producto

Todas las bombas TPE2 D, TPE3 D 98159372

Bomba 96591261 00565055 96495694 96495695 96495696 96525962 96525963 96525964

TPD, TPED 32-60/2 ●
TPD, TPED 32-120/2 ●
TPD, TPED 32-150/2 ●
TPD, TPED 32-180/2 ●
TPD, TPED 32-230/2 ●
TPD, TPED 32-200/2 ●
TPD, TPED 32-250/2 ●
TPD, TPED 32-320/2 ●
TPD, TPED 32-380/2 ●
TPD, TPED 32-460/2 ●
TPD, TPED 32-580/2 ●
TPD, TPED 40-60/2 ●
TPD, TPED 40-120/2 ●
TPD, TPED 40-190/2 ●
TPD, TPED 40-230/2 ●
TPD, TPED 40-270/2 ●
TPD, TPED 40-240/2 ●
TPD, TPED 40-300/2 ●
TPD, TPED 40-360/2 ●
TPD, TPED 40-430/2 ●
TPD, TPED 40-530/2 ●
TPD, TPED 40-630/2 ●
TPD, TPED 50-60/2 ●
TPD, TPED 50-120/2 ●
TPD, TPED 50-180/2 ●
TPD, TPED 50-160/2 ●
TPD, TPED 50-190/2 ●
TPD, TPED 50-240/2 ●
TPD, TPED 50-290/2 ●
TPD, TPED 50-360/2 ●
TPD, TPED 50-430/2 ●
TPD, TPED 50-420/2 ●
TPD, TPED 50-540/2 ●
TPD, TPED 50-630/2 ●
TPD, TPED 50-710/2 ●
TPD, TPED 50-830/2 ●
TPD, TPED 50-900/2 ●
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TPD, TPED, 4 polos

Bomba 96591261 00565055 96495694 96495695 96495696 96525962 96525963 96525964

TPD, TPED 32-30/4 ●
TPD, TPED 32-40/4 ●
TPD, TPED 32-60/4 ●
TPD, TPED 32-80/4 ●
TPD, TPED 32-100/4 ●
TPD, TPED 32-120/4 ●
TPD, TPED 40-30/4 ●
TPD, TPED 40-90/4 ●
TPD, TPED 40-100/4 ●
TPD, TPED 40-110/4 ●
TPD, TPED 40-140/4 ●
TPD, TPED 50-30/4 ●
TPD, TPED 50-60/4 ●
TPD, TPED 50-90/4 ●
TPD, TPED 50-80/4 ●
TPD, TPED 50-120/4 ●
TPD, TPED 50-140/4 ●
TPD, TPED 50-190/4 ●
TPD, TPED 50-230/4 ●
TPD, TPED 65-30/4 ●
TPD, TPED 65-60/4 ●
TPD, TPED 65-90/4 ●
TPD, TPED 65-110/4 ●
TPD, TPED 65-130/4 ●
TPD, TPED 65-150/4 ●
TPD, TPED 65-170/4 ●
TPD, TPED 65-240/4 ●
TPD, TPED 80-30/4 ●
TPD, TPED 80-60/4 ●
TPD, TPED 80-70/4 ● ●
TPD, TPED 80-90/4 ●
TPD, TPED 80-110/4 ●
TPD, TPED 80-150/4 ●
TPD, TPED 80-170/4 ●
TPD, TPED 80-240/4 ●
TPD, TPED 80-270/4 ●
TPD, TPED 80-340/4 ●
TPD, TPED 100-30/4 ●
TPD, TPED 100-60/4 ●
TPD, TPED 100-70/4 ●
TPD, TPED 100-90/4 ●
TPD, TPED 100-110/4 ●
TPD, TPED 100-130/4 ●
TPD, TPED 100-170/4 ●
TPD, TPED 100-200/4 ●
TPD, TPED 100-250/4 ●
TPD, TPED 100-330/4 ●
TPD, TPED 100-370/4 ●
TPD, 100-410/4 ●
TPD, TPED 125-110/4 ●
TPD, TPED 125-130/4 ●
TPD, TPED 125-160/4 ●
TPD, TPED 125-190/4 ●
TPD, TPED 125-230/4 ●
TPD, TPED 125-300/4 ●
TPD, 125-340/4 ●
TPD 125-400/4 ●
TPD, TPED 150-130/4 ●
TPD, TPED 150-160/4 ●
TPD, TPED 150-200/4 ●
TPD, TPED 150-220/4 ●
TPD 150-250/4 ●
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TPD, 6 polos

Bomba 96591261 00565055 96495694 96495695 96495696 96525962 96525963 96525964

TPD 125-60/6 ●
TPD 125-70/6 ●
TPD 125-80/6 ●
TPD 125-100/6 ●
TPD 125-130/6 ●
TPD 125-160/6 ●
TPD 150-60/6 ●
TPD 150-70/6 ●
TPD 150-90/6 ●
TPD 150-110/6 ●
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Kits de aislamiento.
Los kits de aislamiento están disponibles para las 
bombas TP, TPE Serie 200, TPE2 y TPE3.

El kit de aislamiento consiste en dos o tres tapas de 
aislamiento.

El kit de aislamiento está diseñado para cada modelo 
individual de bomba y cubre todo el cuerpo de la 
misma, proporcionando así un aislamiento óptimo.

Fig. 113Kit de aislamiento

 

Kits para bombas TPE2 y TPE3.

T
M

0
0

 8
0

9
5

 2
4

9
6

Bomba Código de producto

TP, TPE 32-30/4 96405871

TP, TPE 32-40/4 96405880

TP, TPE 32-60/2 96405873

TP, TPE 32-60/4 96405880

TP, TPE 32-120/2 96405873

TP, TPE 32-150/2 96405880

TP, TPE 32-180/2 96405880

TP, TPE 32-230/2 96405880

TP, TPE 40-30/4 96405874

TP, TPE 40-60/4 96405875

TP, TPE 40-60/2 96405876

TP, TPE 40-90/4 96405880

TP, TPE 40-120/2 96405877

TP, TPE 40-180/2 96405878

TP, TPE 40-190/2 96405880

TP, TPE 40-230/2 96405880

TP, TPE 40-270/2 96405880

TP, TPE 50-30/4 96405879

TP, TPE 50-60/2 96405881

TP, TPE 50-60/4 96405880

TP, TPE 50-120/2 96405882

TP, TPE 50-180/2 96405883

TP, TPE 65-30/4 96405884

TP, TPE 65-60/2 96405886

TP, TPE 65-60/4 96405885

TP, TPE 65-120/2 96405887

TP, TPE 65-180/2 96405888

TP, TPE 80-30/4 96405889

TP, TPE 80-60/4 96405890

TP, TPE 80-120/2 96405891

TP, TPE 100-30/4 96405892

TP, TPE 100-60/4 96405892

Bomba

Código de producto

Para 
aplicaciones 

de 
calefacción

Para 
aplicaciones de 
refrigeración y 

aire 
acondicionado

TPE2, TPE3 
32-80/120/150/180/200

96913588 98063287

TPE2, TPE3 
40-80/120/150/180/200/240

96913592 98145675

TPE2, TPE3 
50-60/80/120/150/180/200/240

96913590 98145676

TPE2, TPE3 
65-60/80/120/150/180/200

96913585 96913593

TPE2, TPE3 80-40/120/150/180 96913587 98134265

TPE2, TPE3 100-40/120/150/180 96913586 96913589
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Sensores

Sensores de caudal

1 Para obtener más información sobre el sensor VFI, consulte el catálogo técnico "Sensores directos de Grundfos", número de publicación 97790189.

Sensor de caudal vortex 
de Grundfos, VFI1

Tipo
Gama de 
caudal
[m3/h]

Conexión 
tubería

Junta tórica Tipo de controlador

Código de 
productoEPDM FKM

Brida de 
hierro 

fundido

Brida de acero 
inoxidable

VFI 1.3-25 DN32 020 E

1,3 - 25 DN 32

● ● 97686141

VFI 1.3-25 DN32 020 F ● ● 97686142

VFI 1.3-25 DN32 020 E ● ● 97688297

VFI 1.3-25 DN32 020 F ● ● 97688298

VFI 2-40 DN40 020 E

2 - 40 DN 40

● ● 97686143

VFI 2-40 DN40 020 F ● ● 97686144

VFI 2-40 DN40 020 E ● ● 97688299

VFI 2-40 DN40 020 F ● ● 97688300

VFI 3.2-64 DN50 020 E

2 - 64 DN 50

● ● 97686145

VFI 3.2-64 DN50 020 F ● ● 97686146

� Tubo de sensor con 
sensor
Tubo de sensor de 
1.4408 y sensor de 
1.4404

� Señal de salida de 4-20 
mA

� 2 bridas
� 5 metros de cable con 

conexión M12 de un 
extremo

� guía rápida.

VFI 3.2-64 DN50 020 E ● ● 97688301

VFI 3.2-64 DN50 020 F ● ● 97688302

VFI 5.2-104 DN65 020 E

5,2 - 104 DN 65

● ● 97686147

VFI 5.2-104 DN65 020 F ● ● 97686148

VFI 5.2-104 DN65 020 E ● ● 97688303

VFI 5.2-104 DN65 020 F ● ● 97688304

VFI 8-160 DN80 020 E

8 - 160 DN 80

● ● 97686149

VFI 8-160 DN80 020 F ● ● 97686150

VFI 8-160 DN80 020 E ● ● 97688305

VFI 8-160 DN80 020 F ● ● 97688306

VFI 12-240 DN100 020 E

12 - 240 DN 100

● ● 97686151

VFI 12-240 DN100 020 F ● ● 97686152

VFI 12-240 DN100 020 E ● ● 97688308

VFI 12-240 DN100 020 F ● ● 97688309
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Sensores de temperatura

Sensor de temperatura, TTA

Sensor de temperatura con sensor de temperatura 
Pt100 montado en un tubo de medida de ∅6 x 100 mm 
hecho de acero inoxidable según DIN 14571 y un sen-
sor de 4-20 mA integrado en un cabezal tipo B según 
DIN 43729.

El cabezal de conexión está hecho de aluminio pintado 
fundido a presión con conexión roscada Pg 16, torni-
llos inoxidables y junta de goma de neopreno.

El sensor está integrado en el sistema mediante un  cas-
quillo de anillo de corte o uno de los dos tubos protecto-
res correspondientes de ∅9 x 100 mm o ∅9 x 50 mm, 
respectivamente.

El tubo protector tiene una conexión 1/2 G.

El casquillo de anillo de corte o tubo protector debe 
pedirse por separado.

Datos técnicos

Accesorios

Fig. 114Plano dimensional

Tipo TTA (-25) 25 TTA (0) 25 TTA (0) 150 TTA (50) 100

Código de producto 96430194 96432591 96430195 96432592

Gama de medida -25 - 25 °C 0-25 °C 0-150 °C 50-100 °C

Precisión de medida Según IEC 751, clase B, 0,3 ºC a 0 ºC

Tiempo de respuesta, τ (0,9) 
en agua 0,2 m/s

sin tubo protector: 28 seconds

con tubo protector relleno de aceite: 75 segundos

Grado de protección IP55

Señal de salida 4-20 mA

Tensión 8-35 VDC

EMC (compatibilidad electro-
magnética)

Emisión: Conforme a EN 50081

Inmunidad: Conforme a EN 50082

Tipo
Tubo protector

∅9 x 50 mm
Tubo protector
∅9 x 100 mm

Anillo de corte

Código de producto 96430201 96430202 96430203

Descripción
Tubo protector de acero inoxidable SINOX SSH 2 para tubo de medida de ∅6 

mm.
Conexión de tubería 1/2 G.

Casquillo de anillo de corte para tubo de 
medida de ∅6 mm.

Conexión de tubería 1/2 G.

Tipo L

∅9 x 50 49

∅9 x 100 99

Tubo protector

Anillo de corte
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Sensor de temperatura diferencial, HONSBERG

Los sensores de temperatura T1 y T2 miden la tempe-
ratura en sus respectivas ubicaciones al mismo 
tiempo. Además de medir la temperatura, el T1 incluye 
una unidad electrónica que calcula la diferencia de 
temperatura entre T1 y T2 y que transmite el resultado 
como una señal de 4-20 mA a través de un amplifica-
dor de corriente.

Puesto que la señal medida desde el T2 es también 
una señal de corriente, puede existir una distancia 
considerable entre el T2 y el T1.

Como se desprende de la fig. 115, no afecta a la señal 
de salida, Iout, cuál de los sensores mide la tempera-
tura más alta.

Así, la señal de corriente generada siempre será posi-
tiva, entre 4 y 20 mA.

Fig. 115Características del sensor

Datos técnicos

T
M

0
2

 1
3

3
9

 1
0

0
1

4

10

15

20

0 10 20 30 40 50 [°C]

T1-T2
Temperatura 
diferencial

Iout [mA]

-50 -40 -30 -20 -10

ETSD1-04-020
ETSD1-04-050

Tipo
ETSD1-04-020K045

+ ETSD2-K045
ETSD1-04-050K045

+ ETSD2-K045
ETSD1- 

04
-

020 K 045 Especificación

Código de producto 96409362 96409363 ETSD1- Temperatura de referencia, T1.

Gama de medida: Dife-
rencia de temperatura 
(T1-T2) o (T2-T1)

0-20 °C 0-50 °C
04
-

0 ºC corresponde a 4 mA.

Tensión 15-30 VDC 020 20 °C corresponde a 20 mA.

Señal de salida 4-20 mA 050 50 °C corresponde a 20 mA.

Precisión de medida ± 0,3 % FS K
Material en contacto con el líquido: 
Axero inoxidable, DIN 14571.

Repetibilidad ± 1 % FS 045
Longitud del elemento sensor: 45 
mm.

Tiempo de respuesta, τ 
(0,9)

2 minutos

Temperatura ambiente -25 - 85 °C ETSD2- K 045 Especificación

Temperatura de funciona-
miento del T1 y el T2

-25 - 105 °C ETSD2- Temperatura de referencia, T2.

Distancia máxima entre el 
T1 y el T2

300 m con cable apantallado K
Material en contacto con el líquido: Axero inoxi-
dable, DIN 14571.

Conexión eléctrica
Entre el T1 y el T2: M12 x 1 clavija (incl. en 
el kit), señal de salida con una clavija tipo 

DIN 43650-A
045 Longitud del elemento sensor: 45 mm.

Temperatura de almace-
namiento

-45 - 125 °C

A prueba de cortocircui-
tos

Sí

Protegido contra inver-
sión de polaridad

Sí, hasta 40 V

Materiales en contacto 
con el líquido

Acero inoxidable, DIN 1.4571

Clase de protección IP65

EMC (compatibilidad 
electromagnética)

Emisión: Conforme a EN 50081

Inmunidad: Conforme a EN 50082
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Instalación

Los dos sensores deben estar montados de tal manera 
que los elementos sensores estén ubicados en mitad 
del caudal del líquido que se va a medir.

Para apretarlos, utilice solo la tuerca hexagonal.

La parte superior de los sensores puede girarse hacia 
cualquier posición adecuada para la conexión de 
cables.

Los sensores tienen una rosca de 1/2 G. Véase la fig. 
116.

Fig. 116Plano dimensional
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Sensor de temperatura ambiente

Sensores de presión

Sensores para aplicaciones de aumento de presión

Sensores para aplicaciones de circulación

Seleccionar el sensor de presión diferencial de modo que la presión máxima del sensor sea superior a la presión diferencial máxima de la bomba.

Sensores externos de Grundfos

Interfaz de sensor

1 Para obtener más información sobre la interfaz de sensor PSU, consulte las instrucciones de instalación y funcionamiento "SI 001 PSU - interfaz de 
sensor", número de publicación 96944355, o la Guía Rápida, número de publicación 96944356.

Tipo de sensor Tipo Proveedor Gama de medida Código de producto

Sensor de temperatura, temperatura 
ambiente

WR 52
tmg

(DK: Plesner)
-50 - 50 °C ID8295

Kit de sensor de presión Danfoss
Rango presión

[bar]
Código de producto

� Conexión: G 1/2 A (DIN 16288 - B6kt)
� Conexión eléctrica: Conector (DIN 43650)

0 - 2,5 96478188

0-4 91072075

0-6 91072076

0-10 91072077

0-16 91072078

� Sensor de presión, tipo MBS 3000, con 2 m de cable apantallado
Conexión: G 1/4 A (DIN 16288 - B6kt)

� 5 pinzas de cable (negras)
� Instrucciones de montaje PT (00400212)

0 - 2,5 405159

0-4 405160

0-6 405161

0-10 405162

0-16 405163

Sensor de presión diferencial de Grunfos, DPI
Rango presión

[bar]
Código de producto

� 1 sensor incl. 0,9 m de cable apantallado (conexiones 7/16�)
� 1 soporte DPI original (para montaje en la pared)
� 1 soporte Grundfos (para montaje en motor)
� 2 tornillos M4 para el montaje del sensor en el soporte
� 1 tornillo M6 (autocortante) para el montaje en MGE 90/100
� 1 tornillo M8 (autocortante) para el montaje en MGE 112/132
� 1 tornillo M10 (autocortante) para el montaje en MGE 160
� 1 tornillo M12 (autocortante) para el montaje en MGE 180
� 3 tubos OW (corto/largo)
� 2 racores (1/4" - 7/16")
� 5 pinzas de cable (negras)
� Instrucciones de instalación y funcionamiento
� Instrucciones del kit de repuestos

0 - 0,6 96611522

0-1 96611523

0 - 1,6 96611524

0 - 2,5 96611525

0-4 96611526

0-6 96611527

0-10 96611550

Kit de instalación para TPED con dos sensores 96491010

Sensor Tipo Proveedor
Gama de 
medida

[bar]

Salida del 
transmisor

[mA]

Alimentación 
eléctrica

[VDC]
Conexión de proceso

Código de 
producto

Sensor de presión RPI Grundfos

0 - 0,6

4-20 12-30 G 1/2

97748907

0-1 97748908

0 - 1,6 97748909

0 - 2,5 97748910

0-4 97748921

0-6 97748922

0-12 97748923

0-16 97748924

Interfaz de sensor, SI 001 PSU1 Descripción
Código de 
producto

Grundfos Direct Sensors™, tipo SI 001 PSU, es un suministro de potencia externo de VFI, 
DPI y otros transmisores con tensión 24 VDC.
El suministro eléctrico se utiliza cuando la longitud del cable entre el transmisor y el con-
trolador es superior a 30 metros.

96915820



A
c

c
e

s
o

ri
o

s

231

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 33

MP 204 - protección avanzada del motor
MP 204 es una protección electrónica del motor para bombas. Una unidad cubre todos los motores eléctricos de 3 a 
999 A, así como las tensiones de 100 a 480 VAC. La instalación de la MP 204 se lleva a cabo mediante tornillos en la 
pared o la placa posterior, o sobre un raíl de montaje.

Control MP 204
El Control MP 204 se suministra como una solución enchufar y funcionar.

El interruptor principal y el panel LED muestran el consumo de potencia y puede verse en la parte frontal. En la parte 
interior se encuentra la unidad MP 204 y las unidades opcionales de interfaz de comunicación.

Para más información sobre MP 204 y Control MP 204, ver el catálogo técnico "Control MP 204", número de publica-
ción 97770915.

Componente Descripción Funciones

MP 204

T
M

0
3

 0
1

5
0

 4
2

0
4

El MP 204 es una protección de motor electró-
nica y una unidad de recogida de datos. Ade-
más de proteger el motor, puede enviar informa-
ción a la unidad CIU mediante GENIbus, como 
por ejemplo:
� disparo
� advertencia
� consumo de energía
� potencia de entrada
� temperatura del motor.
El MP 204 protege el motor en primer lugar 
midiendo la intensidad del motor mediante una 
medición RMS verdadera.
La bomba está protegida en segundo lugar 
midiendo la temperatura con un sensor Temp-
con, un sensor Pt100/Pt1000 o un sensor 
PTC/térmico.
El MP 204 está diseñado para motores mono y 
trifásicos.

Características
� Control de secuencia de fases
� indicación de intensidad o temperatura
� entrada para sensor PTC/térmico
� indicación de temperatura en °C o °F
� pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
� configuración y lectura del estado mediante el control 

remoto R100 de Grundfos
� configuración y lectura del estado mediante el fieldbus 

GENIbus de Grundfos.
Condiciones de disparo
� Sobrecarga
� carga baja (funcionamiento en seco)
� Temperatura
� falta una fase
� secuencia de fases
� sobretensión
� baja tensión
� factor de potencia (cos φ)
� asimetría de corriente.
Advertencias
� Sobrecarga
� carga baja
� Temperatura
� sobretensión
� baja tensión
� factor de potencia (cos φ)
� condensador de funcionamiento (funcionamiento monofá-

sico)
� condensador de arranque (funcionamiento monofásico)
� pérdida de comunicación en la red
� distorsión armónica.
Función de autoajuste
� Secuencia de fases (funcionamiento trifásico)
� condensador de funcionamiento (funcionamiento monofá-

sico)
� condensador de arranque (funcionamiento monofásico)
� identificación y medición del circuito del sensor 

Pt100/Pt1000.

Tipo de cuadro Descripción Funciones

Control MP 204

T
M
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Los cuadros de control Control MP 204 se sumi-
nistran con todos los componentes necesarios. 
Están disponibles tres tipos de cuadro de con-
trol, dependiendo de las funciones y el método 
de arranque.
Los cuadros de control están diseñados para su 
instalación en un cuadro de control para su uso 
en exterior.
Los cuadros de control Control MP 204 tienen 
un interruptor a red incorporado y un disyuntor 
magneto térmico.

Entrada digital
� Interruptor de flotador o relé de presión (si no se utiliza un 

IO 112).
Entrada analógica
� Temperatura del motor demasiado alta (Tempcon)
� thermistor/PTC, bomba
� sensor de presión, 4-20 mA (con IO 112).
Salida de relé
� Alarma de bomba.
Comunicación
� Grundfos Remote Management.
� GSM/GPRS

(IO 112 no soportado)
� Cableado Modbus RTU

(IO 112 no soportado)
� PROFIBUS DP.

(IO 112 no soportado).
Protección
� Protege la bomba contra cortocircuito.
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Potenciómetro

Fig. 117Potenciómetro

Potenciómetro para regulación del punto de ajuste y 
arranque/parada de la bomba.

Grundfos GO Remote
La aplicación Grundfos GO Remote se utiliza para la 
comunicación inalámbrica mediante radio o infrarrojos 
con las bombas.

Están disponibles variantes de Grundfos GO Remote. 
Las variantes están descritas a continuación.

MI 202 y MI 204

El MI 202 y MI 204 son módulos adicionales con 
comunicación por radio e infrarrojos incorporada. El MI 
202 se puede usar junto con un iPhone o iPod de 
Apple con conector de 30 terminales e iOS 5,0 o pos-
terior (como un iPhone o iPod de cuarta generación).

El MI 204 se puede usar junto con un iPhone o iPod de 
Apple con conector Lightning (como un iPhone o iPod 
de quinta generación).

(La interfaz para móvil MI 204 también está disponible 
con un iPod touch de Apple y una funda).

Fig. 118MI 202 y MI 204

Suministrado con el producto:

� Interfaz móvil MI 202 o 204 de Grundfos

� Cubierta

� Guía rápida

� Cable de carga.

MI 301

El MI 301 es un módulo con comunicación por IR y por 
radio integrada. El MI 301 debe usarse junto con un 
smartphone con tecnología Android o iOS con 
conexión bluetooth. El MI 301 tiene una batería recar-
gable de ión de litio y debe cargarse por separado.

Fig. 119MI 301

Suministrado con el producto:

� Grundfos MI 301

� cubierta;

� cargador de batería

� guía rápida.

Códigos de producto

T
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0
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6

3
0
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1

0
2

Producto Código de producto

Potenciómetro externo con cuadro para mon-
taje mural.

625468

T
M

0
5

 3
8

8
7

 1
6

1
2

 -
 T

M
0

5
 7

7
0

4
 1

5
1

3

MI 202 MI 204
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Variante de Grundfos GO Remote Código de producto

Grundfos MI 202 98046376

Grundfos MI 204 98424092

MI 204 de Grundfos que incluye iPod touch 98612711

Grundfos MI 301 98046408
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Unidades de interfaz de 
comunicación CIU

Fig. 120Unidad de interfaz de comunicación Grundfos CIU

Las unidades CIU permiten comunicar datos de funcio-
namiento, como los valores y puntos de trabajo medi-
dos, entre las bombas TPE y el sistema de control de 
edificios. La unidad CIU incorpora una fuente de ali-
mentación de 24-240 VAC/VDC y un módulo CIM. La 
unidad CIU se puede montar sobre un raíl DIN o en 
pared.

Para obtener más información, consulte la sección 
Comunicación en la página 87.

Están disponibles las siguientes unidades CIU:

* Antena no incluida. Consulte la siguiente información.

Antenas para CIU 250 y 270

Para obtener más información sobre la comunicación 
de datos mediante unidades CIU y protocolos fieldbus, 
consulte la documentación sobre CIU disponible en el 
Centro de Productos de Grundfos. Véase página 242.

Módulos de interfaz de 
comunicación CIM

Fig. 121Módulo de interfaz de comunicación Grundfos CIM

Los módulos CIM permiten comunicar datos de funcio-
namiento, como los valores y puntos de trabajo medi-
dos, entre las bombas TPE y un sistema de control de 
edificios. Los módulos CIM son módulos de comunica-
ción adicionales que van montados en la caja de termi-
nales de las bombas TPE. Para obtener más informa-
ción, consulte la sección Comunicación en la página 
87.

Nota: Los módulos CIM deben montarse por personal 
autorizado.

Ofrecemos los siguientes módulos CIM:

* Antena no incluida. Consulte la siguiente información.

Antenas para CIU 250 y 270

Para obtener más información sobre la comunicación 
de datos mediante módulos CIM y protocolos fieldbus, 
consulte la documentación sobre CIM disponible en el 
Centro de Productos de Grundfos. Véase página 242.

G
rA

 6
11

8

Descripción Protocolo Fieldbus Código de producto

CIU 100 LonWorks 96753735

CIU 150 PROFIBUS DP. 96753081

CIU 200 Modbus RTU 96753082

CIU 250* GSM/GPRS 96787106

CIU 271* GRM 96898819 

CIU 300 BACnet MS/TP. 96893769

CIU 500 BACnet IP

96753894CIU 500 Modbus TCP

CIU 500 PROFINET IO

Descripción Código de producto

Antena para tejado 97631956

Antena para escritorio 97631957

G
rA

6
1

2
1

Descripción Protocolo Fieldbus Código de producto

CIM 050 GENIbus 96824631

CIM 100 LonWorks 96824797

CIM 150 PROFIBUS DP. 96824793

CIM 200 Modbus RTU 96824796

CIM 250* GSM/GPRS 96824795

CIM 270* GRM 96898815

CIM 300 BACnet MS/TP. 96893770

CIM 500 BACnet IP

98301408CIM 500 Modbus TCP

CIM 500 PROFINET

Descripción Código de producto

Antena para tejado 97631956

Antena para escritorio 97631957
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Filtro EMC

EMC (compatibilidad electromagnética según 
norma EN 61800-3)

Fig. 122Filtro EMC

El filtro EMC para áreas residenciales está disponible 
como kit completo listo para su instalación.

Motor [kW]
Emisión/inmunidad

2 polos 4 polos

0,37 0,37

Emisión:
Los motores pueden instalarse en áreas 
residenciales (primer entorno), distribución 
ilimitada, correspondiente a CISPR11, grupo 
1, clase B.

Inmunidad:
Los motores cumplen con los requisitos de 
ambos entornos, el primero y el segundo.

0,55 0,55

0,75 0,75

1,1 1,1

1,5 1,5

2,2 2,2

3,0 3,0

4,0 4,0

5,5 -

7,5 -

- 5,5 Emisión:
Los motores son de categoría C3, corres-
pondiente a CISPR11, grupo 2, clase A, y 
pueden instalarse en áreas industriales 
(ambiente secundario).
Si se montan con filtro externo EMC de 
Grundfos, los motores son de categoría C2, 
correspondiente a CISPR11, grupo 1, clase 
A, y pueden instalarse en áreas residencia-
les (primer entorno).

- 7,5

11 11

15 15

18,5 18,5

22 -
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Producto Código de producto

Filtro EMC (TPE 5,5 kW y 7,5 kW, 4 polos) 96041047

Filtro EMC (TPE 11-22 kW) 96478309
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34. Presión mínima de entrada - NPSH

Para garantizar un funcionamiento óptimo y silencioso, 
recomendamos los valores de presión mínima de 
entrada que se muestran en las páginas 237 a 239.

Se necesita una presión mínima de entrada para evitar 
la caida de presión que puede causar la cavitación.

Utilice la siguiente fórmula para calcular la presión 
mínima de entrada (ps) en bares relativos (valor del 
manómetro en el lado de aspiración).

Nota: El cálculo de la presión mínima de entrada debe 
basarse en el máximo requerimiento de caudal.

Fig. 123Presión mínima de aspiración

[bares relativos]pS NPSHR HS+   g  

1
2
---  c

2 
 – 

  0.00001 pb pd+–  

ps = Presión mínima de entrada en bar.
NPSHR = Altura de Aspiración Positiva (NPSH) que 

se necesita en metros.

(Leída de la curva NPSH al caudal más 
alto que dará la bomba).

Hs = Margen de seguridad = mínimo 0,5 metros 
de altura.

Nota: Un margen de seguridad de 0,5 
metros previene la caida de presión.

ρ = Densidad del líquido bombeado medida 
en kg/m3.

g = Aceleración gravitacional medida en m/s. 
Para cálculos estimados, use el valor 9,81 
m/s2.

c = Velocidad del líquido bombeado en el 
manómetro. Introducir la velocidad del 
fluido en las unidades [m/s].

(Véanse las curvas individuales de la 
página 116).

pb = Presión barométrica en bar.

(Ajuste la presión barométrica a 0,97 bar).

Nota: Sólo ocasionalmente la presión es 
de 1 bar; este valor se da también en el 
nivel del mar.

pd = Presión de vapor en bar. Véase la fig. 123.
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D34

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-80 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-120 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-150 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-180 0,1 0,2 0,6 1,3 1,9

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 32-200 0,2 0,4 0,9 1,6 2,2

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-80 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D40-120 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-150 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-180 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-200 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 40-240 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-60 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-80 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-120 0,4 0,6 1,1 1,8 2,4

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-150 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-180 0,7 0,9 1,4 2,1 2,7

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-200 0,9 1,1 1,6 2,3 2,9

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 50-240 0,9 1,1 1,6 2,3 2,9

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-60 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-80 0,1 0,1 0,3 1,1 1,7

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-120 0,1 0,2 0,6 1,4 2

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-150 0,1 0,2 0,7 1,5 2,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-180 0,3 0,5 1,0 1,8 2,4

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 65-200 0,6 0,8 1,3 2,1 2,7

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-40 0,1 0,1 0,3 1 1,6

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-120 0,1 0,3 0,9 1,5 2,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-150 0,1 0,3 0,9 1,5 2,1

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 80-180 0,3 0,5 1,1 1,7 2,3

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-40 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-120 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-150 0,1 0,2 0,7 1,4 2

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 100-180 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 34

TP, TPE, TPD, TPED, 2 polos, PN 6, 10, 16

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C

TP 25-50/2 R 0,1 0,1 0,2 0,5 - -

TP 25-80/2 R 0,1 0,1 0,1 0,3 - -

TP 25-90/2 R 0,1 0,1 0,2 0,5 - -

TP 32-50/2 R 0,1 0,1 0,1 0,2 - -

TP 32-80/2 R 0,1 0,1 0,2 0,5 - -

TP 32-90/2 R 0,1 0,1 0,2 0,5 - -

TP, TPD 32-60/2 0,1 0,1 0,2 1,0 1,5 3,2

TP, TPD 32-120/2 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP, TPD 32-150/2 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 3,8

TP, TPD 32-180/2 0,5 0,7 1,2 2,0 2,5 4,2

TP, TPD 32-230/2 0,7 0,9 1,4 2,2 2,7 4,4

TP, TPD 32-200/2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 32-250/2 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP, TPD 32-320/2 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP, TPD 32-380/2 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP, TPD 32-460/2 0,1 0,2 0,7 1,4 1,9 3,6

TP, TPD 32-580/2 0,2 0,4 0,9 1,6 2,2 3,8

TP 40-50/2 0,1 0,1 0,1 0,3 - -

TP, TPD 40-60/2 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,5

TP 40-80/2 0,1 0,1 0,2 0,5 - -

TP 40-90/2 0,1 0,1 0,2 0,5 - -

TP, TPD 40-120/2 0,1 0,1 0,4 1,2 1,7 3,4

TP 40-180/2 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP, TPD 40-190/2 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 3,8

TP, TPD 40-230/2 0,7 0,9 1,4 2,2 2,7 4,4

TP, TPD 40-270/2 0,7 0,9 1,4 2,2 2,7 4,4

TP, TPD 40-240/2 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,3

TP, TPD 40-300/2 0,1 0,1 0,4 1,1 1,6 3,3

TP, TPD 40-360/2 0,2 0,4 0,9 1,6 2,1 3,8

TP, TPD 40-430/2 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP, TPD 40-530/2 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP, TPD 40-630/2 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1 3,7

TP, TPD 50-60/2 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,4

TP, TPD 50-120/2 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP, TPD 50-180/2 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,7

TP, TPD 50-160/2 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,0

TP, TPD 50-190/2 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,0

TP, TPD 50-240/2 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,0

TP, TPD 50-290/2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 50-360/2 0,1 0,1 0,2 1,0 1,5 3,1

TP, TPD 50-430/2 0,1 0,1 0,4 1,1 1,6 3,2

TP, TPD 50-4200/2 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 3,2

TP, TPD 50-540/2 0,1 0,1 0,5 1,3 1,8 3,4

TP, TPD 50-630/2 0,1 0,1 0,6 1,4 1,9 3,6

TP, TPD 50-710/2 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6 4,2

TP, TPD 50-830/2 0,5 0,7 1,2 2,0 2,5 4,1

TP, TPD 50-900/2 1,0 1,2 1,7 2,4 3,0 4,6

TP, TPD 65-60/2 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1 3,8

TP, TPD 65-120/2 0,5 0,7 1,2 2,0 2,5 4,2

TP, TPD 65-180/2 0,3 0,5 1,0 1,8 2,3 4,0

TP, TPD 65-170/2 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,1

TP, TPD 65-210/2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 65-250/2 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP, TPD 65-340/2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,4 3,1

TP, TPD 65-410/2 0,1 0,1 0,2 0,9 1,4 3,1

TP, TPD 65-460/2 0,1 0,1 0,2 1,0 1,5 3,1

TP, TPD 65-550/2 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP, TPD 65-660/2 0,1 0,1 0,4 1,1 1,6 3,3

TP, TPD 65-720/2 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP, TPD 65-930/2 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6 4,2

TP, TPD 80-120/2 1,2 1,4 1,9 2,7 3,2 4,9

TP, TPD 80-140/2 0,1 0,2 0,7 1,4 1,9 3,6

TP, TPD 80-180/2 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 3,2

TP, TPD 80-210/2 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,3

TP, TPD 80-240/2 0,1 0,1 0,6 1,3 1,8 3,5

TP, TPD 80-250/2 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 3,7

TP, TPD 80-330/2 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP, TPD 80-400/2 0,2 0,4 0,9 1,7 2,2 3,8

TP, TPD 80-520/2 0,1 0,2 0,7 1,4 1,9 3,6

TP, TPD 80-570/2 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 3,7

TP, TPD 80-700/2 0,6 0,8 1,3 2,1 2,6 4,2

TP, TPD 100-120/2 1,9 2,1 2,6 3,4 3,9 5,6

TP, TPD 100-160/2 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP, TPD 100-200/2 0,1 0,1 0,4 1,2 1,7 3,3

TP, TPD 100-240/2 0,1 0,1 0,5 1,3 1,8 3,4

TP, TPD 100-250/2 0,6 0,8 1,3 2,0 2,5 4,2

TP, TPD 100-310/2 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6 4,2

TP, TPD 100-360/2 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6 4,2

TP, TPD 100-390/2 1,0 1,2 1,7 2,4 3,0 4,6

TP, TPD 100-480/2 1,5 1,7 2,2 2,9 3,5 5,1

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D34

TP(E), TP(E)D, 4 polos, PN 6, 10, 16

TP, TPD, 6 polos, PN 16

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C

TP, TPD 32-30/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP, TPD 32-40/4 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,1

TP, TPD 32-60/4 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 3,3

TP, TPD 32-80/4 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 2,7

TP, TPD 32-100/4 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 2,7

TP, TPD 32-120/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 2,7

TP, TPD 40-30/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,2

TP 40-60/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP, TPD 40-90/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,3

TP, TPD 40-100/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 40-110/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 2,8

TP, TPD 40-140/4 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 50-30/4 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,1

TP, TPD 50-60/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,2

TP, TPD 50-90/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,4 2,8

TP, TPD 50-80/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 3,0

TP, TPD 50-120/4 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 50-140/4 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 50-190/4 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,0

TP, TPD 50-230/4 0,1 0,1 0,1 1,0 1,5 3,2

TP, TPD 65-30/4 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP, TPD 65-60/4 0,2 0,4 0,9 1,6 2,2 3,9

TP, TPD 65-90/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 2,7

TP, TPD 65-110/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 2,7

TP, TPD 65-130/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 2,8

TP, TPD 65-150/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 2,8

TP, TPD 65-170/4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 2,8

TP, TPD 65-240/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 2,9

TP, TPD 80-30/4 0,8 1,0 1,5 2,2 2,8 4,5

TP, TPD 80-60/4 0,8 1,0 1,5 2,3 2,8 4,5

TP, TPD 80-70/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 2,9

TP, TPD 80-90/4 0,1 0,1 0,1 0,7 1,2 2,8

TP, TPD 80-110/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,0

TP, TPD 80-150/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 3,0

TP, TPD 80-170/4 0,1 0,1 0,2 1,0 1,5 3,1

TP, TPD 80-240/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,5 3,2

TP, TPD 80-270/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 80-340/4 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 3,2

TP, TPD 100-30/4 0,8 1,0 1,5 2,2 2,8 4,5

TP, TPD 100-60/4 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6 4,3

TP, TPD 100-70/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 3,0

TP, TPD 100-90/4 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,0

TP, TPD 100-110/4 0,1 0,1 0,2 1,0 1,5 3,1

TP, TPD 100-130/4 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP, TPD 100-170/4 0,3 0,5 1,0 1,7 2,3 3,9

TP, TPD 100-200/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP, TPD 100-250/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP, TPD 100-330/4 0,3 0,5 1,0 1,7 2,3 3,9

TP, TPD 100-370/4 0,3 0,5 1,0 1,7 2,3 3,9

TP, TPD 100-410/4 0,5 0,7 1,2 1,9 2,5 4,1

TP 125-70/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,5

TP 125-90/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP 125-100/4 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,1

TP, TPD 125-110/4 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 3,0

TP, TPD 125-130/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 125-160/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,5 3,2

TP, TPD 125-190/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 125-230/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP, TPD 125-300/4 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 3,1

TP, TPD 125-340/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,5 3,2

TP, TPD 125-400/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP 150-100/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP, TPD 150-130/4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,6 3,3

TP 150-140/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP 150-150/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP, TPD 150-160/4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,3

TP, TPD 150-200/4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,3

TP, TPD 150-220/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP, TPD 150-250/4 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP 150-260/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP 150-280/4 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1 3,7

TP 150-340/4 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,6

TP 150-390/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP 150-450/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP 150-520/4 0,1 0,1 1,0 1,5 1,9 3,5

TP 150-660/4 0,1 0,2 0,7 1,4 1,9 3,6

TP 150-680/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP 200-50/4 0,3 0,4 0,9 1,7 2,2 3,8

TP 200-70/4 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1 3,7

TP 200-90/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2 3,6

TP 200-130/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP 200-150/4 0,1 0,1 0,4 1,2 1,7 3,3

TP 200-160/4 0,3 0,5 1,0 1,7 2,3 3,9

TP 200-190/4 0,2 0,4 0,9 1,6 2,2 3,8

TP 200-200/4 0,2 0,4 0,9 1,6 2,1 3,8

TP 200-240/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP 200-270/4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,3

TP 200-290/4 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,5

TP 200-320/4 0,1 0,1 0,5 1,2 1,8 3,4

TP 200-330/4 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 3,2

TP 200-360/4 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 3,2

TP 200-400/4 0,1 0,1 0,3 1,0 1,6 3,2

TP 200-410/4 0,1 0,2 0,7 1,4 1,9 3,6

TP 200-470/4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,6 3,3

TP 200-530/4 0,1 0,1 0,4 1,1 1,7 3,3

TP 200-590/4 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,6

TP 200-660/4 0,2 0,4 0,9 1,7 2,2 3,8

TP 250-280/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-310/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-390/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C

TP, TPD 125-60/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,2 2,8

TP, TPD 125-70/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 125-80/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,2 2,9

TP, TPD 125-1000/6 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,0

TP, TPD 125-130/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 125-160/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 150-60/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 150-70/6 0,1 0,1 0,1 0,7 1,3 2,9

TP, TPD 150-90/6 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 2,9

TP, TPD 150-110/6 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 3,0

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 34

TP Serie 400, 2 polos, PN 25

TP Serie 400, 4 polos, PN 25

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C

TP 100-620/2 0,2 0,4 0,9 1,6 2,2 3,9

TP 100-700/2 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP 100-820/2 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,7

TP 100-960/2 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,7

TP 100-1050/2 0,1 0,1 0,6 1,3 1,9 3,6

TP 100-1180/2 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP 100-1400/2 0,1 0,2 0,7 1,5 2,0 3,7

TP 100-1530/2 0,1 0,2 0,7 1,4 2,0 3,7

TP 100-1680/2 0,1 0,1 0,6 1,4 1,9 3,6

Bomba
P [bar]

20 °C 60 °C 90 °C 110 °C 120 °C 140 °C

TP 100-190/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 100-220/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 100-260/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 100-270/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 100-320/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 100-380/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 100-420/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-150/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-200/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-240/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-280/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-310/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-370/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 125-430/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-240/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-270/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-320/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-350/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-430/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-530/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 150-650/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-270/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-280/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-380/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-420/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-450/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-510/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-560/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 200-620/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-270/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-320/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-370/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-490/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-540/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-600/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 250-660/4 0,1 0,1 0,1 0,8 1,4 3,1

TP 300-590/4 0,4 0,6 1,1 1,8 2,4 4,1

TP 300-670/4 0,4 0,6 1,1 1,8 2,4 4,1

TP 300-750/4 0,3 0,5 1,0 1,8 2,3 4,0

TP 400-470/4 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 3,8

TP 400-510/4 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 3,8

TP 400-540/4 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1 3,8

TP 400-670/4 0,6 0,8 1,3 2,1 2,6 4,3

TP 400-720/4 0,6 0,8 1,3 2,1 2,6 4,3

TP 400-760/4 0,6 0,8 1,3 2,0 2,6 4,3
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35. Datos clave de aplicación

Estimado cliente: si necesita un certificado ATEX o no puede hacer la selección de la bomba siguiendo las pautas de 
Líquidos bombeados en la página 22, le rogamos que rellene el siguiente formulario junto con un representante de 
Grundfos. Así se asegurará de que Grundfos le suministre una solución de bomba adaptada para ajustarse exacta-
mente a sus necesidades en cuanto a tipo de bomba, materiales de la bomba, tipo de cierre, elastómeros y acceso-
rios.

Información del cliente:

Presupuesto hecho por:

Condiciones de funcionamiento

Líquido bombeado

Nombre de la empresa: Título del proyecto:

Número de cliente: Número de referencia:

Número de teléfono: Persona de contacto del cliente:

Número de fax:

Dirección de correo electrónico:

Nombre de la empresa: Elaborado por:

Número de teléfono: Fecha: Página 1 de

Número de fax:
Número de presupuesto:

Dirección de correo electrónico:

Tipo de líquido:

Composición química (si está disponible):

¿Agua destilada/desmineralizada? Sí:_ No:

Conductividad del agua destilada/desmineralizada: [μS/cm]

Temperatura mínima del líquido: [°C]

Temperatura máxima del líquido: [°C]

Presión del vapor del líquido: [bar]

Concentración del líquido: %

Valor de pH del líquido:

Viscosidad dinámica del líquido: [cP] = [mPa s]

Viscosidad cinemática del líquido:
[cSt] = 
[mm2/s]

Densidad del líquido: [kg/m3]

Capacidad calorífica específica del líquido: [kJ/(kg·K)]

¿Aire/gas en el líquido? Sí: No:

¿Sólidos en el líquido? Sí: No:

Contenido de sólidos en el líquido (si está disponible): % de masa

¿Aditivos en el líquido? Sí: No:

¿Se cristaliza el líquido? Sí: No:

¿Cuándo se produce la cristalización?

¿El líquido se vuelve pegajoso cuando se evaporan los componentes volátiles del líquido bombeado? Sí: No:

Descripción del estado "pegajoso":

¿El líquido es peligroso/tóxico? Sí: No:

Medidas especiales que se deben tener en cuenta durante el manejo de este líquido peligroso/tóxico:

Medidas especiales para manejar este líquido:

Líquido de CIP (limpieza en el sitio)

Tipo de líquido:

Composición química (si está disponible):

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: [°C]

Temperatura máxima del líquido: [°C]

Presión del vapor del líquido: [bar]

Concentración del líquido: %

Valor de pH del líquido:
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Información del sistema

Le rogamos que nos proporcione la información sobre 
su sistema y un plano sencillo, si es posible. Eso nos 
ayudará a saber si necesita accesorios o un equipo de 
supervisión, o si ya dispone de un sistema adecuado 
que no necesita añadir ningún equipo adicional.

Tamaño de la bomba

Punto de trabajo principal: Q: [m3/h] H: [m]

Punto de trabajo máximo: Q: [m3/h] H: [m]

Punto de trabajo mínimo: Q: [m3/h] H: [m]

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura ambiente: [°C]

Altitud sobre el nivel del mar: [m]

Presión

Presión mínima de entrada: [bar]

Presión máx. de entrada: [bar]

Presión de descarga (presión de entrada + altura): [bar]

marca ATEX

Marcado necesario de la bomba

Grupo del equipo del cliente (por ej. II):

Categoría del equipo del cliente (por ej. 2, 3):

Gas (G) y/o polvo (P): Gas (G): Polvo (P): Gas y polvo (G/P):

Marcado necesario del motor

Tipo de protección (por ej. d, de, e, nA):

Espacio seguro experimental máximo (por ej. B, C):

Clase de temperatura

- gas (por ej. T3, T4, T5):

- polvo (por ej. 125 °C): [°C]

Descripción/plano

Descripción detallada de la aplicación ATEX
(adjunte un dibujo si es posible):

Certificado ATEX obligatorio Sí: No:

Convertidor de frecuencia

¿Desea la opción del convertidor de frecuencia? Sí: No:

Parámetro de control: Presión: Temperatura: Caudal: Otro:

Descripción detallada de los requisitos
(adjunte un dibujo si es posible):



G
ru

n
d

fo
s

 P
ro

d
u

c
t C

e
n

te
r

242

TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D36

36. Grundfos Product Center

Nos reservamos el derecho a modificaciones.

Toda la información que necesita, en un único sitio. Descargas

Curvas de rendimiento, especificaciones técnicas, imágenes, dibujos acotados, curvas de 
motor, esquemas de conexiones eléctricas, piezas de recambio, equipos de manteni-
miento, dibujos en 3D, documentos y piezas del sistema. El Centro de Productos muestra 
cualquier elemento guardado recientemente, incluidos los proyectos completos, en la 
página principal.

En las páginas de productos puede descargar en 
formato PDF las instrucciones de instalación y fun-
cionamiento, los catálogos técnicos, las instruccio-
nes de mantenimiento, etc.

DIMENSIONAMIENTO le 
permite dimensionar una 
bomba basándose en los 
datos y los criterios de 
selección que introduzca.

Herramienta de búsqueda y dimensiona-

miento para ayudarle a elegir correctamente.

http://product-selection.grundfos.com

SUSTITUCIÓN le permite encontrar un producto de 
sustitución.
La búsqueda de resultados incluirá información sobre

� el precio de compra más bajo
� el consumo energético más bajo
� el coste del ciclo de vida total más bajo.

CATÁLOGO le da acceso al 
catálogo de productos de Grun-
dfos.

LÍQUIDOS le permite encontrar bombas dise-
ñadas para líquidos agresivos, inflamables u 
otros líquidos especiales.
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96498951 0415

ECM: 1156508

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Teléf.: (+34) 91 848 88 00 - Fax.: (+34) 91 628 04 65
www.grundfos.es
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